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ГСЧС - Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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ЖРО - жидкие радиоактивные отходы 
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ИРГ - инертные радиоактивные газы 
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РПУ - резервный пункт управления 
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ВВЕДЕНИЕ 
Очередной Национальный доклад Республики Беларусь о выполнении Конвенции о 

ядерной безопасности (далее – Национальный доклад) подготовлен к объединенному 8 и 9 

совещанию договаривающихся сторон в соответствии со Статьей 5 Конвенции о ядерной 

безопасности (далее – Конвенция). Он иллюстрирует выполнение страновых обязательств в 

рамках Конвенции в 2017-2022 годах в свете принятого Беларусью решения о строительстве 

собственной АЭС и последующей реализации этого проекта. Документ подготовлен на 

основании Руководящих принципов, касающихся национальных докладов, которые 

представляются в соответствии с Конвенцией (Информационный циркуляр 

INFCIRC/572/Rev.6 от 7 февраля 2017 года). 

Республика Беларусь присоединилась к Конвенции в 1998 году, подготовила и 

представила в общей сложности 8 Национальных докладов о выполнении Конвенции (1999, 

2001, 2004, 2007, 2011, 2013, 2016, 2019 годы), а также один внеочередной доклад, 

посвященный урокам аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» (Япония). 

Определению Статьи 2 Конвенции в Республике Беларусь соответствует Белорусская 

АЭС с 2 энергоблоками, ЭО которых является государственное предприятие «Белорусская 

АЭС». 

Решение о реализации собственной ядерной энергетической программы Республика 

Беларусь приняла в начале 2008 года. Предыдущие Национальные доклады содержали 

информацию о различных аспектах обеспечения безопасности в ходе сооружения Белорусской 

АЭС, начавшегося в ноябре 2013 года.  
На основании лицензий на сооружение энергоблоков №1 и №2, выданных в 2013-2014 

годах ЭО продолжено начатое в ноябре 2013 года сооружение Белорусской АЭС. 10 июня 2021 

года начата промышленная эксплуатация энергоблока №1 государственного предприятия 

«Белорусская АЭС». Этому событию предшествовали организованные 30 апреля 2021 года 

Госатомнадзором впервые в истории белорусского регулирующего органа общественные 

слушания и внесение 2 июня 2021 года в лицензию ЭО нового вида деятельности - 

эксплуатация ядерной установки. При этом в режиме постоянного надзора обеспечен надзор за 

обеспечением безопасности при сооружении, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

Белорусской АЭС. Ввод в эксплуатацию энергоблока №2 Белорусской АЭС запланирован в 

2022 году. 

В течение 6-летнего периода с момента представления 7 Национального доклада 

(август 2016 года) Республика Беларусь продолжала демонстрировать приверженность делу 

соблюдения Конвенции. С учетом международных требований и правоприменительной 

практики в стране принят ряд основополагающих законодательных актов в области ядерной и 

радиационной безопасности: 

Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной 

безопасности» [1]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137 «О регулировании 

деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ» [2]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2021 г. № 427 «О 

совершенствовании системы обращения с радиоактивными отходами» [3]. 

В настоящее время подготовлен проект Закона Республики Беларусь «О регулировании 

безопасности при использовании атомной энергии». 

Продолжено развитие инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и всех ее 

компонентов: нормативной правовой базы, регулирующей инфраструктуры, государственных 

систем аварийной готовности и реагирования, учета и контроля ядерных материалов и др. В 

декабре 2021 года пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей 

инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности установила, что наша страна 

значительно усовершенствовала свою регулирующую инфраструктуру ядерной безопасности.  

Таким образом, Республика Беларусь в 2017-2022 годах планировала и выполняла 

мероприятия по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры ядерной и радиационной 

безопасности и всех ее компонентов с учетом стандартов безопасности МАГАТЭ, 
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рекомендаций международных оценочных миссий и партнерских проверок, а также вызовов, и 

предложений, установленных 7 Обзорным совещанием договаривающихся сторон Конвенции.  

Республика Беларусь на национальном уровне предпринимает необходимые меры для 

того, чтобы фундаментальные принципы ядерной безопасности были соблюдены на всех 

этапах жизненного цикла Белорусской АЭС, в том числе с учетом рекомендаций проведенных 

в Беларуси миссий МАГАТЭ: 

по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики (INIR) (2012 и 

2020 годы);  

по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной 

безопасности (миссия IRRS) (2016 год, пост-миссия – 2021 год); 

по оценке безопасности площадки и проекта АЭС с учетом внешних воздействий 

(миссия SEED) (2017 год); 

по вопросам аварийной готовности и реагирования (миссия EPREV) (2018 год); 

по вопросам учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) (2019 год); 

по вопросам эксплуатационной готовности (pre-OSART) (2019 год, пост-миссия – 2021 

год); 

по вопросам физической защиты (IPPAS) (2021 год). 

РЕЗЮМЕ 
Объектом, соответствующим определению Статьи 2 Конвенции, в Республике Беларусь 

является Белорусская АЭС. Объект сооружается по российскому проекту «АЭС-2006», 

Генеральным подрядчиком выступает АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ», Российская 

Федерация), заказчиком – государственное предприятие «Белорусская АЭС», которое 

законодательно определено ЭО.  

В Беларуси имеются также ядерные установки экспериментального 

(исследовательского) назначения, вопросы обеспечения безопасности которых также нашли 

отражение в настоящем Национальном докладе. 

По мере прогресса в реализации первой ядерной энергетической программы были 

проведены мероприятия по развитию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. 

В основу развития положены международные рекомендации, в частности – рекомендации 

международных оценочных миссий и партнерских проверок, упомянутых во Введении, а 

также выводы Обзорных совещаний договаривающихся сторон Конвенции.  

В ходе рассмотрения 7 Национального доклада Республики Беларусь о выполнении 

Конвенции о ядерной безопасности для Беларуси были отмечены следующие 5 вызовов: 

1) завершение сооружения и ввод в эксплуатацию новых реакторов с обеспечением 

выполнения принципа 1 Венского заявления о ядерной безопасности; 

2) дальнейшее развитие системы научно-технической поддержки регулирующего 

органа; 

3) продолжение усилий по установлению двустороннего сотрудничества по 

вопросам ядерной безопасности с Литовской Республикой, в частности – завершение работ по 

подписанию двустороннего соглашения; 

4) подготовка и проведение всех запланированных оценочных миссий в условиях 

интенсивного графика мероприятий, связанных с сооружением Белорусской АЭС, и внедрение 

их рекомендаций и предложений, включая завершившиеся миссии; 

5) обеспечение надлежащего рассмотрения регулирующим органом заявки на 

получение специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в 

области использования атомной энергии и ИИИ (далее – лицензия) по эксплуатации АЭС и 

надзора за всем процессом. 

Кроме того, 7 совещанием сторон Конвенции сформулированы 2 предложения: 

1) использовать готовящийся Национальный отчет о стресс-тестах для 

транспарентного процесса рассмотрения в соответствии с Совместной декларацией о 

проведении стресс-тестов 2011 года; 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/de7/belaruscnsnatrep2016_rus_final.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/de7/belaruscnsnatrep2016_rus_final.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/de7/belaruscnsnatrep2016_rus_final.pdf
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2) завершить проведение ВАБ 2 уровня, включая оценку экстремальных 

природных и техногенных внешних угроз. 

В ответ на перечисленные вызовы и предложения Республикой Беларусь предпринят 

ряд действий. 

Вызов 1. К моменту подготовки настоящего Национального доклада энергоблок №1 

Белоруской АЭС находится в промышленной эксплуатации. В соответствии с 

актуализированным графиком ввод в эксплуатацию энергоблока №2 планируется в 2022 году, 

(подробная информация по данному вопросу приведена в Статье 6 «Существующие ядерные 

установки» настоящего Национального доклада). Таким образом, актуальность данного 

вызова сохраняется. 

Вызов 2. В Республике Беларусь обеспечено развитие системы научно-технической 

поддержки регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, которая 

на момент подготовки настоящего Национального доклада включает 16 ведущих организаций 

страны и в качестве координатора – государственное научное техническое учреждение «Центр 

по ядерной и радиационной безопасности». Подробная информация по данному вопросу 

приведена в Статье 8 «Регулирующий орган» настоящего Национального доклада. Таким 

образом, данный вызов можно считать закрытым. 

Вызов 3. Завершена институализация двустороннего сотрудничества по вопросам 

ядерной безопасности с Литовской Республикой. Соглашение между МЧС и Государственной 

инспекцией по безопасности атомной энергетики Литовской Республики (VATESI) об 

оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и 

ядерной деятельности подписано с белорусской стороны 8 мая 2020 года, с литовской – 25 мая 

2020 года (с этой же даты Соглашение вступило в силу). Таким образом, данный вызов можно 

считать закрытым. 

Вызов 4. С целью оценки и совершенствования инфраструктуры ядерной и 

радиационной безопасности в условиях интенсивного графика мероприятий, связанных с 

сооружением Белорусской АЭС, Республика Беларусь приняла все ключевые миссии, которые 

МАГАТЭ рекомендует провести стране-новичку в области ядерной энергетики: 

по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики (INIR) для фаз 2 

и 3 развития ядерной энергетической программы (соответственно в 2012 и в 2020 годах); 

по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной 

безопасности (IRRS) (в 2016 году, пост-миссия – в 2021 году); 

по оценке безопасности площадки и проекта АЭС с учетом внешних воздействий 

(SEED) (в 2017 году); 

по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) (в 2018 году); 

консультативную миссию по вопросам учета и контроля ядерных материалов (ISSAS) (в 

2019 году); 

по вопросам эксплуатационной готовности (pre-OSART) (в 2019 году, пост-миссия – в 

2021 году); 

по вопросам физической защиты (IPPAS) (в 2021 году). 

Реализация рекомендаций по итогам проведения оценочных миссий способствует 

дальнейшей гармонизации норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности Республики Беларусь с международными требованиями и достижению высоких 

стандартов безопасности. Административным механизмом реализации рекомендаций 

являются соответствующие национальные планы, содержащие мероприятия с 

установленными сроками реализации. Упомянутые планы утверждаются и контролируются 

Правительством Республики Беларусь. 

Таким образом, данный вызов можно считать закрытым. 

Вызов 5. Белорусским регулирующим органом в области ядерной и радиационной 

безопасности организовано надлежащее рассмотрение заявки на внесение в лицензию нового 

вида деятельности - эксплуатация энергоблока №1 Белорусской АЭС (см. подробности в 

Статье 7 (2) (ii) «Система лицензирования» настоящего Национального доклада) и надзора за 

всем процессом (см. подробности в Статье 7 (2) (iii) «Система регулирующего контроля и 
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оценки» настоящего Национального доклада). 2 июня 2021 года были внесены дополнения в 

лицензию, позволяющие приступить к промышленной эксплуатации энергоблока №1. В 

отношении энергоблока №2 Белорусской АЭС процесс лицензирования его эксплуатации 

продолжается. Таким образом, актуальность данного вызова сохраняется. 

Лицензия на эксплуатацию энергоблока №1 была выдана 2 июня 2021 года. В 

отношении энергоблока №2 Белорусской АЭС процесс лицензирования его эксплуатации 

продолжается. Таким образом, актуальность данного вызова сохраняется. 

Предложение 1. В 2016-2018 годах Республика Беларусь в добровольном порядке 

провела стресс-тесты Белорусской АЭС по методологии Группы европейских регуляторов в 

сфере ядерной безопасности (ENSREG). При этом был организован соответствующий 

партнерский обзор ENSREG, по результатам которого подготовлен и одобрен на пленарном 

заседании ENSREG в июле 2018 года Отчет о партнерском обзоре. В ходе партнерского обзора 

европейские эксперты применили к государственному предприятию «Белорусская АЭС» 

референтные уровни безопасности, разработанные Ассоциацией регуляторов Западной 

Европы в сфере ядерной безопасности (WENRA) в 2014 г. В Отчете ENSREG отмечены 

различные хорошие практики, а также предложены потенциальные улучшения в контексте 

обеспечения непрерывного повышения безопасности.  

В 2019 году Госатомнадзором совместно с заинтересованными с учетом рекомендаций 

ENSREG был подготовлен Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов 

государственного предприятия «Белорусская АЭС». Этот документ и ход его выполнения 

также стали предметом партнерского обзора ENSREG, завершившегося принятием Отчета о 

партнерском обзоре на пленарном заседании ENSREG в ноябре 2021 года. В Отчете ENSREG 

отмечено, что в Национальном плане действий нашли отражение все рекомендации ENSREG 

2018 года. Все действия, которые решили предпринять Госатомнадзор и государственное 

предприятие «Белорусская АЭС», соответствуют сути рекомендаций ENSREG. Из 25 

рекомендаций 18 выполнены и 7 находятся в стадии выполнения, из которых 4 были 

добавлены в ноябре 2021 года. Действия, связанные с 5 рекомендациями, выполняются и 

соответствуют сути рекомендаций ENSREG. Госатомнадзор и государственное предприятие 

«Белорусская АЭС» ускорили выполнение нескольких действий по сравнению с 

первоначальным графиком.  

С учетом изложенного, предложение 1 можно считать закрытым. 

Предложение 2. В рамках лицензирования эксплуатации энергоблока №1 Белорусской 

АЭС во исполнение требований законодательства ЭО организована разработка ВАБ 2 уровня, 

который был представлен в регулирующий орган в составе комплекта документов на внесение 

нового вида деятельности в лицензию и рассмотрен надлежащим образом. С учетом 

изложенного, предложение 2 можно считать закрытым. 

В настоящем Национальном докладе представлена подробная информация о 

сформированной в Республике Беларусь за 2017-2022 годы инфраструктуре ядерной и 

радиационной безопасности, действиях и событиях, связанных с подготовкой и началом 

промышленной эксплуатации энергоблока №1 Белорусская АЭС, а также подготовкой к 

эксплуатации энергоблока №2. 

В Национальном докладе постатейно отражена деятельность государства по реализации 

положений Конвенции. Учтены изменения в законодательной и регулирующей базе, 

связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной 

энергии.  

В Национальном докладе отражены работа и мероприятия по развитию системы 

научно-технической поддержки регулирующего органа в области ядерной и радиационной 

безопасности, подготовке кадров, обеспечению приоритета безопасности, осуществлению 

радиационной защиты, организации системы аварийной готовности и т. д. 

В статьях 6, 7, 14, 17, 18 и 19 Национального доклада приведена информация о 

реализации принципов, содержащихся в Венском заявлении о ядерной безопасности от 9 

февраля 2015 года. 
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СТАТЬЯ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы как можно скорее было проведено рассмотрение безопасности 

ядерных установок, имеющихся на момент вступления в силу настоящей Конвенции для 

этой Договаривающейся стороны. Когда это необходимо в контексте настоящей 

Конвенции, Договаривающаяся сторона обеспечивает скорейшую реализацию всех 

практически осуществимых усовершенствований в целях повышения безопасности 

ядерной установки. Если такое повышение не может быть обеспечено, необходимо 

осуществить планы по остановке ядерной установки в кратчайшие практически 

возможные сроки. При определении сроков остановки может учитываться ситуация в 

энергетике в целом и возможные альтернативы, а также социальное, экологическое и 

экономическое воздействие. 

Ядерные установки, имеющиеся в настоящее время в Республике Беларусь в 

соответствии со Статьей 2 Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной Конвенцией 

о безопасности обращения с ОЯТ и о безопасности обращения с РАО, приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Ядерные установки в Республике Беларусь 

   

1. Белорусская АЭС 

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС – 

эксплуатируется; 

Энергоблок № 2 Белорусской АЭС – 

сооружается (находится на этапе 

ввода в эксплуатацию) 

2. 
Хранилище необлученного 

ядерного материала «Явор» 

Эксплуатируется 

3. Пункт хранения ОЯТ 

Выведен из эксплуатации в 2018 году 

(ЯТ передано в Российскую 

Федерацию в 2010 году) 

4. 
Пункт хранения ядерных 

материалов 

Эксплуатируется 1 очередь, 

сооружается 2 очередь 

5. Подкритический стенд «Ялина» 
Эксплуатируется (режим длительного 

останова) 

6. Критический стенд «Гиацинт» Эксплуатируется 

7. Критический стенд «Кристалл» 
Эксплуатируется (режим длительного 

останова) 

Из перечисленных установок только энергоблоки № 1 и № 2 Белорусской АЭС 

соответствуют определению Статьи 2 Конвенции о ядерной безопасности, прочие являются 

ядерными установками научного назначения и размещаются в Научном учреждении 

«ОИЭЯИ-Сосны». 

Ядерные установки научного назначения  (ИЯУ) 

К таким установкам относятся следующие объекты Научного учреждения 

«ОИЭЯИ-Сосны»: 

пункт хранения необлученного ядерного материала «Явор»; 

пункт хранения ядерных материалов; 

подкритический стенд «Ялина»; 

критический стенд «Гиацинт»; 

критический стенд «Кристалл». 

Хранилище необлученного ядерного материала «Явор» используется для хранения 
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необлученного ядерного материала. Ядерный материал выдается на критические стенды 

«Гиацинт», «Кристалл» и подкритический стенд «Ялина» для выполнения работ по научным 

программам. 

Пункт хранения ядерных материалов.  

Введен в эксплуатацию в 2020 году, получена лицензия на эксплуатацию первой 

очереди пункта хранения ядерных материалов в здании 47/23 (хранение изделий, содержащих 

обедненный уран). Продолжаются работы по сооружению второй очереди нового пункта 

хранения для размещения ядерных материалов 1 и 2 категории. 

Для получения лицензии на эксплуатацию пункта хранения в Госатомнадзор 

представлен пакет документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности, по результатам оценки безопасности которого и на основании результатов 

проведённой Госатомнадзором проверки внесены соответствующие изменения в лицензию. 

Критический стенд «Гиацинт» находится в эксплуатации. Критический стенд 

“Гиацинт” предназначен для исследований по физике и безопасности нейтронных 

размножающих систем и обеспечивает экспериментальную базу для решения широкого круга 

задач по развитию ядерных технологий фундаментального и прикладного характера. Создана 

система нагрева уран-водных критических сборок до температуры 90°С. Разработаны проекты 

новых критических и подкритических сборок на быстрых нейтронах с ЯТ на основе 

уранциркониевого карбонитрида (UZrCN) 19,75% обогащением по урану-235, моделирующих 

физические особенности нового поколения быстрых реакторов и электроядерных систем с 

газовым охлаждением. В 2017 – 2019 годах проводились экспериментальные исследования 

уран-водных критических сборок с 19,75-21, 36 и 90 % обогащением по урану-235 в рамках 

следующих программ: Государственной программы научных исследований «Энергетические 

системы, процессы и технологии» (подпрограмма 1.3 «Атомная энергетика и 

ядерно-физические технологии») и Государственной программы «Наукоемкие технологии и 

техника» на 2016-2020 годы (подпрограмма 6 «Научное сопровождение развития атомной 

энергетики в Республике Беларусь»). Также на критическом стенде проводились работы в 

рамках контракта с Айдахской национальной лабораторией (США) и исследовательских 

соглашений с МАГАТЭ. 

Критический стенд «Кристалл». 

Разработан проект и выполняется модернизация критического стенда «Кристалл», в том 

числе модернизация системы управления и защиты. Разработаны проекты новых критических 

и подкритических сборок на быстрых нейтронах с ЯТ на основе UZrCN 19,75% обогащением 

по урану-235, моделирующих физические особенности нового поколения быстрых реакторов и 

электроядерных систем с газовым и жидкометаллическим охлаждением. Работы проводятся в 

рамках контракта с Айдахской национальной лабораторией (США). 

Подкритический стенд «Ялина» состоит из двух подкритических сборок нулевой 

мощности Ялина-Т и Ялина-Бустер и генератора нейтронов НГ-12-1. Основные системы 

жизнеобеспечения, управления, безопасности и физической защиты являются общими для 

обеих подкритических сборок. Подкритический стенд «Ялина» (сборки Ялина-Т, Ялина-БТ) 

предназначен для исследований по физике подкритических систем, управляемых внешними 

источниками нейтронов, изучения особенностей трансмутации долгоживущих РАО ядерной 

энергетики. Стенд может быть использован для решения ряда прикладных задач – проведения 

нейтронно-активационного анализа геологических образцов, проведения исследований и 

испытаний радиационной стойкости материалов и изделий различного назначения.  

Исследования проводились в рамках Государственной программы научных 

исследований на 2016-2020 годы «Энергетические системы, процессы и технологии», 

подпрограмма 1.3 «Атомная энергетика и ядерно-физические технологии» и Государственной 

программы «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 

2009-2010 годы и на период до 2020 года». 

В настоящее время исследования на установках проводятся в рамках подпрограммы 

«Ядерные исследования и технологии (теория, эксперимент, приложения)» Государственной 

программы научных исследований «Энергетические и ядерные процессы и технологии» и 
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подпрограммы «Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской АЭС и 

перспективных направлений развития атомной энергетики» Государственной программы 

«Наукоемкие технологии и техника» на 2021–2025 годы. 

Пункт хранения ОЯТ. ЯТ вывезено в Российскую Федерацию в 2010 году. Пункт 

хранения ОЯТ выведен из эксплуатации в марте 2018 года, функционирование пункта 

хранения по целевому проектному назначению прекращено. 
 

Строительство и эксплуатация АЭС в Республике Беларусь  

В марте 2011 года в г. Минске (Республика Беларусь) подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь АЭС. Соглашение 

предусматривает, что строительство Белорусской АЭС осуществляется «под ключ» 

российской стороной. Генеральным подрядчиком выступает АО «АСЭ», заказчиком - 

государственное предприятие «Белорусская АЭС» (на момент подписания соглашения - 

государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции»), 

определенное ЭО.  

Белорусская АЭС сооружается в составе двух энергоблоков с реакторами типа 

ВВЭР-1200 (В-491) каждый и суммарной электрической мощностью турбогенераторов до 

2400 (2х1200) МВт. 

Для строительства Белорусской АЭС был выбран проект «АЭС-2006» 

АО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт энергетических технологий «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»), отличающийся повышенными характеристиками 

безопасности и технико-экономическими показателями. Строительство АЭС по данному 

проекту обеспечивает: 

создание АЭС поколения 3+, особенностью которой является новая РУ с 

дополнительными системами безопасности: СПОТ; пассивной системой фильтрации 

протечек в межоболочечное пространство; двойной защитной гермооболочкой; ловушкой 

расплава топлива при ЗПА; 

максимальную реализацию принципа глубоко эшелонированной защиты - создание 

системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных 

веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите 

барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения. 

Система барьеров для АЭС в проекте «АЭС-2006» включает топливную матрицу, 

оболочки ТВЭЛ, границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение 

локализующих систем безопасности. 

Предусмотренные барьеры обеспечивают выполнение таких функций безопасности, 

как управление реактивностью, отвод остаточного тепловыделения и локализацию 

радиоактивных материалов в эксплуатационных состояниях, во время и после проектной 

аварии и, насколько это представляется практически возможным, при возникновении 

аварийных условий, выходящих за пределы проектных аварий. 

Основные технические характеристики энергоблоков Белорусской АЭС приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные технические характеристики энергоблока Белорусской АЭС с ВВЭР-1200 

Наименование характеристики Значение 

Количество блоков, шт. 2 

Срок службы, год: РУ 60 

 паротурбинная установка 50 

Мощность энергоблока, МВт:  

 электрическая (брутто) до 1194 

 тепловая 3200 

Теплофикационная мощность энергоблока, МВт 46,6 

Коэффициент использования установленной мощности, отн. ед. 0,9 

Расход электроэнергии на собственные нужды (с учетом затрат на 

оборотное водоснабжение и площадочных затрат), % 7,0 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 

Количество ТВС с ОР СУЗ, шт. 121 

Продолжительность кампании топлива, год 3-4 

Основные параметры теплоносителя первого контура (при работе 

РУ на номинальной мощности):  

температура на входе в активную зону, C 298,2 

температура на выходе из активной зоны, C 328,6 

подогрев теплоносителя в активной зоне, C 30,4 

расход теплоносителя через реактор, м
з
/ч 88000 

давление на выходе из активной зоны, МПа 16,2 

давление пара на выходе из ПГ, МПа 7,0 

паропроизводительность ПГ, т/ч 1602 

температура питательной воды, C 225 

влажность пара на выходе из ПГ, % не более 0,2 

Ленинградская АЭС-2, два энергоблока которой введены в промышленную 

эксплуатацию 29.10.2018 и 22.03.2021, является референтной для Белорусской АЭС. При 

разработке проекта проведено сравнение основных характеристик и параметров энергоблока 

АЭС с ВВЭР- 1200 с данными референтной АЭС с ВВЭР-1000 (В-428) и с зарубежными АЭС. 

Проект соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, а также 

принципу 1 Венского заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 года: 

«проектирование, выбор площадки и строительство АЭС должно иметь целью 

предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и эксплуатации, а при возникновении 

аварии - уменьшение возможных выбросов радионуклидов, приводящих к долгосрочному 

загрязнению за пределами площадки, и недопущение радиоактивных выбросов на ранней 

стадии и столь крупных радиоактивных выбросов, что в связи с ними могут потребоваться 

долгосрочные защитные меры и действия». 

В ноябре 2013 года был подписан Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 

2013 г. №499 [4] (которому предшествовала выдача лицензии на право возведения оснований 

и фундаментов зданий и сооружений энергоблока №1 Белорусской АЭС) и начались 

строительные работы на площадке энергоблока №1. 

В феврале 2014 года была получена лицензия, дающая право на возведение оснований 

и фундаментов зданий и сооружений энергоблока №2 Белорусской АЭС. В июне 2014 года 

начались строительные работы на площадке энергоблока №2. 

В апреле 2014 года в лицензию были внесены дополнения в части сооружения 

(полный цикл) энергоблока № 1, а в декабре 2014 года - на сооружение (полный цикл) 

энергоблока №2. 

В апреле 2019 года начат подэтап А-1 «Испытания и опробования оборудования» 

ввода энергоблока №1 Белорусской АЭС в эксплуатацию, а в апреле 2020 года внесены 
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изменения и дополнения в лицензию ЭО в части  обращения с ЯТ (свежим ЯТ); 

В июне 2021 года внесены дополнения в лицензию, позволяющие приступить к 

промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Срок действия лицензии в 

части эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС – до 20 декабря 2051 года. Решение о 

внесении дополнений в лицензию базировалось на результатах проведенной экспертизы 

безопасности документов, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, и 

результатах проведенных Госатомнадзором контрольно-надзорных мероприятий. 

В соответствии с требованиями ОПБ АС [5] каждые 10 лет в установленном порядке 

должна проводиться периодическая оценка безопасности. Такая оценка безопасности для 

энергоблока № 1 Белорусской АЭС должна быть проведена не позднее 2031 года. 

Энергоблок № 1 находится в режиме перегрузки ЯТ и регламентных работ в рамках 

проведения первого ППР, который планируется завершить в июле 2022 года. 

Госатомнадзором подготовлен и реализуется план проведения контрольно-надзорных 

мероприятий при проведении ППР. Организована и проведена экспертиза документов, 

обосновывающих безопасность очередной топливной загрузки. 

Энергоблок № 2 Белорусской АЭС на момент публикации доклада находится на этапе 

ввода в эксплуатацию. В 2021 году выполнен предэксплуатационный контроль основного 

металла, наплавленных покрытий и сварных соединений оборудования и трубопроводов 

систем, важных для безопасности АЭС энергоблока №2 Белорусской АЭС в 100% объеме. На 

энергоблоке № 2 Белорусской АЭС в соответствии с Программой ввода энергоблока № 2 в 

эксплуатацию, а также разработанными этапными программами ввода и программами 

проведения пусконаладочных работ на отдельных системах и РУ в целом проводятся 

соответствующие испытания, результаты которых являются одним из тематических 

вопросов контрольно-надзорных мероприятий, выполняемых Госатомнадзором в рамках 

государственного надзора. Параллельно (с учетом опыта проведения экспертизы 

безопасности на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС) проводится поэтапная экспертиза 

безопасности документов, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность 

энергоблока № 2 Белорусской АЭС, результаты которой рассматриваются Госатомнадзором 

в рамках принятия решений о выдаче разрешений на переход от одного этапа ввода в 

эксплуатацию к следующему. 

Требованиями ОПБ АС [5] определено, что ЭО должна осуществлять деятельность по 

повышению безопасности в соответствии с планами, составленными с учетом результатов 

анализов безопасности и опыта эксплуатации, для достижения установленных 

нормативными документами целевых ориентиров безопасности АЭС. 

Анализ необходимости внедрения дополнительных мер по повышению безопасности, в 

том числе с учетом результатов ввода в эксплуатацию, проводился на постоянной основе с 

момента начала пусконаладочных работ и свидетельствует об отсутствии срочной 

необходимости в разработке мероприятий по повышению безопасности энергоблоков № 1 и  

№ 2 Белорусской АЭС в контексте Конвенции или Венской декларации о ядерной 

безопасности. 

Как отмечено в Резюме настоящего Национального доклада, Республика Беларусь 

добровольно провела стресс-тесты Белорусской АЭС по методологии Группы европейских 

регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии и прошла партнерскую 

проверку их результатов европейскими регуляторами в сфере ядерной безопасности, в ходе 

которой европейские регуляторы применили к Белорусской АЭС новые референтные уровни 

безопасности WENRA 2014 г. За 2021 год Республика Беларусь приняла 2 визита экспертов 

Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной 

безопасности (ENSREG) в рамках проведения партнерского обзора Национального плана 

действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. 

По результатам целевой переоценки безопасности Белорусской АЭС, а также на основе 

рекомендаций ENSREG, полученных в результате партнерской проверки, были 

сформулированы мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности, на 

основании которых сформирован Национальный план по повышению уровня безопасности 
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энергоблоков Белорусской АЭС с учетом результатов стресс-тестов. В 2019 г. 

Госатомнадзором в адрес государственного предприятия «Белорусская АЭС» направлено 

предписание о выполнении Национального плана. Информация о выполнении Национального 

плана представлена на веб-сайте Госатомнадзора. 

По состоянию на май 2022 г. из 25 рекомендаций 18 выполнены и 7 находятся в стадии 

выполнения, из которых 4 были добавлены в ноябре 2021 года. В том числе были реализованы 

следующие мероприятия: 

проведены испытания по аварийной подаче воды в БАОТ и БВ с использованием 

пожарной машины АЦ-5,0-50/4 и подтверждена возможность подачи проектного количества 

воды в БВ и БАОТ; 

энергоблоки Белорусской АЭС укомплектованы второй ПДГС мощностью 500 КВт для 

использования при запроектных режимах; 

на основании проектных решений и с учетом предложений по результатам 

стресс-тестов Белорусской АЭС проведен анализ живучести и обитаемости зон управления 

(БПУ, РПУ), что отражено в соответствующем отчете;  

выполнена корректировка ВАБ сейсмических воздействий с учетом уточненных 

кривых сейсмической опасности; 

проведены расчеты на устойчивость к сейсмическим воздействиям оборудования 

важного для безопасности энергоблока №1 Белорусской АЭС, выполненные по результатам 

определения динамических характеристик оборудования 1 категории сейсмостойкости; 
для контроля возможной геодинамической активности Ошмянского разлома оценены 

оптимальное расположение и разрешающая способность локальной сети сейсмологического 

мониторинга в районе размещения Белорусской АЭС; 

выполнены оценки возможности обеспечения резервного электропитания резервного 

трансформатора собственных нужд через подстанцию «Вилия» в запроектных условиях. 

Оценена надежность питания ответственных потребителей собственных нужд (СН) от 

аварийно-резервного трансформатора СН (АРТСН) 110/10 кВ; 

разработан отчет «Демонстрация практического исключения раннего большого 

аварийного выброса с учетом концепции безопасности Белорусской АЭС» на основе подходов 

МАГАТЭ и WENRA; 

показана достаточность проектного решения и нецелесообразность обеспечения работы 

KLC (системы локализации протечек из защитной оболочки здания реактора) в условиях 

тяжелой аварии в сочетании с полным обесточиванием; 

разработаны и внедрены противоаварийные процедуры в симптомно-ориентированном 

формате; 

обеспечена возможность подачи воды в ПГ при развитии тяжелой аварии с целью 

защиты трубок от разрушения в результате высокотемпературной ползучести. 

Результат выполнения данных мероприятий оценен экспертной группой ENSREG в 

рамках двух этапов партнерской проверки, получены положительные оценки реализации 

мероприятий Национального плана, отраженные в «Отчете ЕС о партнерской проверке 

реализации Национального плана действий Республики Беларусь по итогам проведения 

стресс-тестов Белорусской АЭС. Сентябрь 2021 г.». 

В соответствии с пресс-релизом ENSREG от 24.11.2021 «Комплексные оценки рисков и 

безопасности (стресс-тесты) Белорусской АЭС. Коллегиальный обзор Национального плана 

действий» команда ENSREG установила, что структура и содержание Национального плана 

действий Беларуси соответствовали требованиям стресс-тестов ЕС, а также отметила прогресс 

в реализации (Национального плана). 

На данный момент реализация мероприятий Национального Плана продолжается. 
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СТАТЬЯ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОСНОВА 
1. Каждая Договаривающаяся сторона создает и поддерживает законодательную и 

регулирующую основу для обеспечения безопасности ядерных установок. 

2. Законодательная и регулирующая основа предусматривает: 

i) введение соответствующих национальных требований и регулирующих положений 

в области безопасности; 

ii) систему лицензирования в отношении ядерных установок и запрещение 

эксплуатации ядерной установки без лицензии; 

iii) систему регулирующего контроля и оценки ядерных установок в целях проверки 

соблюдения действующих регулирующих положений и условий лицензий; 

iv) обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и условий 

лицензий, включая приостановку действия, изменение или аннулирование. 

Правовое регулирование деятельности в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности осуществляется на основе лучших международных практик и с учетом 

рекомендаций МАГАТЭ. Принципы безопасности, определенные в публикации МАГАТЭ 

№  SF-1 «Основополагающие принципы безопасности», а также основные положения других 

норм безопасности МАГАТЭ отражены в Законах Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. 

№  426-З «Об использовании атомной энергии» [6] и от 18 июня 2019 г. № 198-З «О 

радиационной безопасности» [1], положениях о республиканских органах государственного 

управления в области использования атомной энергии.  

Правительство заявило о принятии глобального режима ядерной безопасности, 

приверженности делу осуществления ядерно-энергетической программы с соблюдением 

международных конвенций и договоров [7-15] путем их принятия и ратификации в Республике 

Беларусь. 

 

Статья 7 (1) Создание и поддержание законодательной и регулирующей 

основы для обеспечения безопасности ядерных установок  

Законодательство в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности имеет 

иерархическую структуру и строится на основе принципа соответствия НПА меньшей 

юридической силы требованиям актов большей юридической силы. В систему 

законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности включаются: 

законы Республики Беларусь; 

НПА Президента Республики Беларусь; 

постановления Правительства Республики Беларусь; 

НПА уполномоченных республиканских органов государственного управления, 

осуществляющих государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности 

при использовании атомной энергии; 

нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также иные 

технические НПА в области использования атомной энергии. 

1. После принятия в 2008 году решения о реализации в Республике Беларусь 

ядерной энергетической программы [16] нормативная правовая база в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности претерпела существенные корректировки. 

Потребность совершенствования национального законодательства по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности обусловлена вводом в эксплуатацию энергоблока №1 

Белорусской АЭС и изменением статуса Республики Беларусь от страны, приступающей к 

реализации ядерной энергетической программы, к стране, эксплуатирующей АЭС.  

С учетом требований времени, правоприменительной практики, новых международных 

требований к маю 2021 года основу законодательных актов (включая законы, указы 

Президента Республики Беларусь) составили: 

Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной 

энергии [6]; 

Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной 



 

17 
 

безопасности» [1]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 62 «Об обеспечении 

безопасности при сооружении Белорусской АЭС» [17]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 2017 г. № 361 «О создании 

учреждения» [18]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 28.05.2010 № 279 «Об определении 

государственного органа, ответственного за выполнение обязательств по отдельным 

международным договорам» [19]; 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137 «О «О регулировании 

деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения» [2];  

Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2021 г. № 427 «О 

совершенствовании системы обращения с радиоактивными отходами» [3]. 

Закон «Об использовании атомной энергии» [6] регулирует отношения, связанные с 

проектированием, размещением, сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, 

ограничением эксплуатационных характеристик, продлением срока эксплуатации и выводом 

из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также отношения, связанные с 

обращением с ядерными материалами при эксплуатации ядерной установки и (или) пункта 

хранения, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными РАО, и иные 

отношения в области использования атомной энергии.  

В целях комплексного регулирования общественных отношений в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов 

использования атомной энергии, в соответствии с Планом подготовки проектов 

законодательных актов на 2022 год, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь, 

подготовлен проект Закона Республики Беларусь «О регулировании безопасности при 

использовании атомной энергии», который в мае 2022 года принят в первом чтении. Проект 

закрепляет рекомендованные МАГАТЭ принципы по безопасности при использовании 

атомной энергии, разграничивает функции государственного управления и государственного 

регулирования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, 

предусматривает положения об оценке безопасности, государственном надзоре в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии, проведении общественных обсуждений и слушаний, выдаче 

разрешений на право выполнения работ и оказания услуг в области использования атомной 

энергии, а также обращения с ядерными материалами. Также в законе заложены подходы по 

регламентации вопросов ответственности лицензиата (ЭО) за обеспечение безопасности 

деятельности при использовании атомной энергии. Со вступлением в силу указанного 

законопроекта Закон «Об использовании атомной энергии» будет признан утратившим силу. 

Закон «О радиационной безопасности» [1] устанавливает правовые основы 

функционирования системы обеспечения радиационной безопасности, обращения с ИИИ и 

направлен на предотвращение и минимизацию вредного воздействия ионизирующего 

излучения на здоровье человека и окружающую среду. 

Указом Президента Республики Беларусь «О регулировании деятельности в области 

использования атомной энергии и источниками ионизирующего излучения» [2] внесены 

изменения в Единый правовой классификатор в части закрепления самостоятельной отрасли 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, утверждено Положение о 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ. 

Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании системы обращения с 

радиоактивными отходами» [3] направлен на совершенствование системы государственного 

управления в области обращения с РАО и обеспечения радиационной безопасности. 

Акты законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

доступны (на русском языке) на Интернет-странице Госатомнадзора 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/zakonodatelstvo. 

Республика Беларусь идентифицировала, присоединилась, ратифицировала и 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/zakonodatelstvo
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исполняет мероприятия в рамках следующих международных договоров, соглашений и 

конвенций, участницей которых является: 

Конвенция о ядерной безопасности, принята в г. Вене 17 июня 1994 года (Республика 

Беларусь присоединилась к Конвенции подписанием Указа Президента Республики Беларусь 

от 2 сентября 1998 г. № 430) [10]; 

Объединенная конвенция о безопасности обращения с ОЯТ и о безопасности 

обращения с РАО, принята в г. Вене 5 сентября 1997 года (ратифицирована Законом 

Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. №130-З) [13]; 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, принята в г. Вене 26 

сентября 1986 года (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Республики 

Беларусь от 18 декабря 1986 г. № 1216-XI) [15]; 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ситуации, принята в г. 

Вене 26 сентября 1986 года (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Беларусь от 18 декабря 1986 г. № 1216-XI) [8]; 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, принята в г. Вене 

21 мая 1963 года (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 11 ноября 1997 г. № 76-З) 

[11]; 

Конвенция о физической защите ядерного материала, принята 26 октября 1979 года г. 

Вене (ратифицирована Постановлением Президиума Верховного Совета от 14 июня 1993 г. № 

2381-ХП) [9]; 

Соглашение от 14 апреля 1995 года между Республикой Беларусь и МАГАТЭ о 

применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия [14]. 

Республика Беларусь осуществляет многостороннее и двустороннее сотрудничество по 

вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Заключены и реализуются 

двусторонние соглашения с Российской Федерацией (страна-поставщик ядерных технологий в 

Республику Беларусь), а также Арменией, Австрией, Германией, Китайской Народной 

Республикой, Польшей, Францией, Украиной [20-27], Венгрией, Словенией, Словакией, 

Латвией, регулирующими органами стран Северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия). 

Статья 7 (2) (i) Национальные требования и регулирующие положения в 

области безопасности  

С целью реализации норм, содержащихся в законах Республики Беларусь и указах 

Главы государства, c 2020 г. по май 2022 г. приняты и вступили в законную силу следующие 

НПА: 

три постановления Совета Министров Республики Беларусь: 

от 14 декабря 2020 г. № 721 «Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 января 2004 г. № 79 и от 2 декабря 2016 г. № 991» [28]; 

от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 

г. № 198-З «О радиационной безопасности» [29]; 

от 6 октября 2021 г. № 558 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 

апреля 2021 г. № 137» [30]. 

Указанными постановлениями Правительства регулируются вопросы: 
определения порядка и критериев отнесения РАО к классам радиационной опасности; 

определения порядка разработки и утверждения нормативов допустимых выбросов и 

сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду для конкретных радиационных 

объектов; 

проведения Госатомнадзором аттестации работников, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по консультированию в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

осуществления Госатомнадзором государственной регистрации типа ИИИ;  

осуществления контроля за выполнением лицензиатами законодательства о 

лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ, в том числе особых лицензионных требований и 
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условий; 

проведения экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и ИИИ; 

выдачи гражданам справки о дозе облучения, подтверждающей признание гражданина 

подвергшимся воздействию ионизирующего облучения и др.; 

о порядке проведения надзора. 

В настоящее время продолжается активная разработка НПА, в том числе технических 

НПА. Принято и вступило в силу 37 постановлений МЧС, 8 из которых утверждают нормы и 

правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. 
Разработка технических НПА осуществляется регулятором, в том числе с участием 

ОНТП, перечень которых утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 декабря 2016 г. № 991 «Об оказании научно-технической поддержки МЧС в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности» [31]. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Наукоемкие 

технологии и техника» на 2016 – 2020 годы, Государственной программы «Наукоемкие 

технологии и техника» на 2021 – 2025 годы разработано и утверждено постановлениями МЧС 

пять норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. 
Таким образом, принятие и введение в действие перечисленных документов привело к 

дальнейшей гармонизации нормативной правовой базы Республики Беларусь с современными 

международными требованиями для достижения высоких стандартов безопасности. 

Работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности осуществляется на плановой основе в рамках 

ежегодных Планов организации разработки/переработки НПА. 

Совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности в Республике Беларусь осуществляется на основе регулярного 

анализа необходимости разработки новых и (или) корректировки действующих НПА 

различного уровня с учетом рекомендаций МАГАТЭ. Данное обстоятельство является 

свидетельством следования принципу 3 Венского заявления о ядерной безопасности от 9 

февраля 2015 г.: «в национальных требованиях и регулирующих положениях ... должны 

учитываться соответствующие нормы безопасности МАГАТЭ и при необходимости - другая 

надлежащая практика, определенная, в частности, на совещаниях по рассмотрению в рамках 

Конвенции». 

Статья 7 (2) (ii) Система лицензирования  

В рамках совершенствования процедуры лицензирования деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ принят Указ Президента Республики Беларусь «О 

регулировании деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ» [2]. 

В соответствии с планом мероприятий по его реализации обеспечено принятие 

постановлений: 

Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137» [30]; 

МЧС: 

«О требованиях к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности» [32]; 

«Об изменении постановления МЧС от 25 апреля 2019 г. № 35» [33]; 

«Об установлении форм заявлений и оценке соответствия» [34]; 

«Об утверждении регламентов административных процедур» [35]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137 «О 

регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения» [2] лицензируемая деятельность включает следующие работы и 

(или) услуги: 

1. Эксплуатация и вывод из эксплуатации (либо выборка из указанного перечня работ и 

(или) услуг) ядерных установок и пунктов; 

2. Обращение с ядерными материалами первой - третьей категорий в соответствии с 
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категоризацией ядерного материала по обеспечению их физической защиты (либо выборка из 

указанного перечня объектов) при их использовании, переработке, транспортировании и 

хранении (либо выборка из указанного перечня работ и (или) услуг); 

3. Проектирование, размещение, сооружение ядерных установок и пунктов хранения; 

4. Выполнение для ЭО работ и оказание ЭО услуг, влияющих на ядерную и 

радиационную безопасность объектов использования атомной энергии, по перечню таких 

работ и услуг, определяемому лицензирующим органом; 

5. Конструирование и изготовление технологического оборудования для объектов 

использования атомной энергии по перечню, определяемому лицензирующим органом; 

6. Эксплуатация, хранение закрытых ИИИ, отнесенных к первой - третьей категориям 

ИИИ по степени радиационной опасности, в том числе в составе радиационных устройств; 

7. Эксплуатация радиационных устройств с ускоряющим напряжением свыше 100 кВ, 

ускорителей заряженных частиц, рентгеновских маммографов; 

8. Эксплуатация и хранение открытых ИИИ, работа с которыми относится к I, II классам 

работ с открытыми ИИИ; 

9. Изготовление (производство) радиоактивных веществ и (или) изделий на их основе, 

включая их хранение; 

10. Переработка, долговременное хранение и захоронение РАО; 

11. Проектирование (конструирование), изготовление (производство), монтаж, наладка 

(за исключением работ и (или) услуг по наладке радиационных устройств, осуществляемых 

представителями иностранных организаций - изготовителей (уполномоченных ими 

поставщиков) указанных устройств), ремонт и обслуживание радиационных устройств, 

относящихся к первой - четвертой категориям ИИИ по степени радиационной опасности; 

12. Проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации объектов обращения с РАО, 

за исключением объектов использования атомной энергии; 

13. Проектирование радиационных объектов, предназначенных для обращения с ИИИ, 

относящимися к первой - четвертой категориям ИИИ по степени радиационной опасности; 

14. Проведение экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и 

ИИИ. 

Осуществление перечисленных выше работ и (или) услуг без лицензии является 

незаконным и запрещается [2]. 

С 10 октября 2021 г. Госатомнадзором осуществляется прием документов лицензиатов 

и переоформление выданных ранее лицензий. 

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области использования 

атомной энергии и ИИИ [2] Госатомнадзор при осуществлении лицензирования деятельности 

в области использования атомной энергии и ИИИ: 

принимает заявления о выдаче лицензии, ее дубликата, внесении в нее изменений, 

продлении срока, возобновлении, прекращении действия лицензии и прилагаемые к ним 

документы; 

проводит оценку соответствия, назначает экспертизу безопасности; 

исходя из объема документов, представленных соискателем лицензии (лицензиатом), 

устанавливает сроки проведения оценки соответствия, экспертизы безопасности; 

письменно уведомляет соискателя лицензии (лицензиата) о принятых в отношении его 

лицензирующим органом решениях; 

выдает лицензию, ее дубликат, в том числе после внесения изменений в лицензию, 

соискателю лицензии (лицензиату); 

обеспечивает внесение информации о выданных лицензиях в Единый реестр лицензий; 

осуществляет контроль за выполнением лицензиатами законодательства о 

лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ, в том числе особых лицензионных требований и 

условий; 
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выдает лицензиатам требования (предписания) об устранении выявленных нарушений 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, в том числе особых 

лицензионных требований и условий; 

образует комиссию по вопросам лицензирования деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ, устанавливает порядок ее деятельности и 

полномочия; 

на стадии принятия решения о выдаче ЭО лицензии на размещение, сооружение, 

эксплуатацию, вывод из эксплуатации ядерных установок (энергоблоков) Белорусской АЭС 

организует и проводит общественные слушания в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Согласно [6] общественные объединения и иные организации вправе предлагать своих 

представителей для участия в проведении экспертизы безопасности на стадии размещения, 

проектирования, сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации либо ограничения 

эксплуатационных характеристик ядерной установки, а также проводить независимые 

экспертизы. 
 

Статья 7 (2) (iii) Система регулирующего контроля и оценки  

В 2021 году Госатомнадзором обновлена и одобрена решением коллегии 

Госатомнадзора от 05.02.2021 года стратегия Госатомнадзора в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности на 2021-2025 годы, которой определены цели, вызовы и 

необходимые действия для их решения.  

Основными целями являются: 

совершенствование законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности; 

проведение лицензионной и другой разрешительной деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ, оценки безопасности в соответствии с текущими 

вызовами и лучшей международной практикой; 

эффективное осуществление контрольно-надзорной деятельности в отношении 

Белорусской АЭС на основе признанных международных подходов в условиях ограниченных 

ресурсов; 

соответствие форм и методов осуществления государственного надзора в области 

обеспечения радиационной безопасности ИИИ текущим вызовам и лучшей международной 

практике; 

совершенствование правоприменительной деятельности; 

обеспечение готовности к реагированию на ядерные и радиационные аварии на всех 

уровнях; 

выполнение в полном объеме функций регулирующего органа по информированию 

белорусской и международной общественности и профессионального сообщества о состоянии 

безопасности радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной энергетики; 

обеспечение эффективного научно-технического сопровождения функционирования 

государственного регулирования в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности. 

По всем вышеуказанным направлениям к моменту ввода энергоблока № 1 Белорусской 

АЭС в промышленную эксплуатацию разработана нормативно-правовая основа, а также 

выполнены мероприятия по обеспечению указанной деятельности ресурсами. Реализация 

мероприятий по достижению установленных в стратегии целей находится в области 

совершенствования и оптимизации дальнейшей работы с учетом собственного опыта и 

лучших международных практик.  

На площадке сооружения Белорусской АЭС установлен особый порядок организации и 

осуществления контроля за обеспечением безопасности при сооружении и вводе станции в 

эксплуатацию [17], который позволяет всем надзорным органам осуществлять постоянный 

контроль (надзор) в своей сфере с применением санкций и иных мер воздействия. Порядок его 

организации и осуществления определен отдельным Положением, которое утверждено 



 

22 
 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. №133 [36]. 

Принятие перечисленных документов позволило продолжить последовательные шаги по 

внедрению в национальное законодательство рекомендаций МАГАТЭ для достижения 

высоких стандартов безопасности. В проведении надзорных мероприятий участвуют 

контролирующие (надзорные) органы и их подразделения, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Контролирующие (надзорные) органы и их подразделения 

Надзорный орган Подразделение 

надзорного органа 

Предмет государственного надзора 

(контроля) 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

 

Департамент контроля 

и надзора за 

строительством 

(специализированная 

инспекция)  

контроль за соблюдением требований 

технических НПА при строительстве, 

утвержденной проектной документации при 

выполнении строительно-монтажных работ, 

а также за соответствием используемых при 

строительстве материалов, изделий и 

конструкций проектным решениям и 

требованиям обязательных для соблюдения 

технических НПА в области технического 

нормирования и стандартизации в целях 

обеспечения эксплуатационной надежности и 

безопасности; 

 областные (по 

Минской области и г. 

Минску) инспекции 

государственного 

надзора за 

соблюдением 

требований 

технических 

регламентов и 

стандартов и 

государственного 

метрологического 

надзора 

контроль (надзор) за выполнением 

требований законодательства об оценке 

соответствия, касающегося обязательного 

подтверждения соответствия;  

надзор за соблюдением обязательных для 

соблюдения требований технических НПА в 

области технического нормирования и 

стандартизации;  

государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза; 

государственный контроль (надзор) за 

соблюдением показателей, не включенных в 

технические регламенты Таможенного 

союза, Евразийского экономического союза, 

но задекларированных изготовителем 

(продавцом, поставщиком, импортером) 

продукции в договорах на поставку 

(продажу) продукции, в ее маркировке или 

эксплуатационной документации; 

государственный метрологический надзор; 

Министерство 

здравоохранения  

 контроль за качеством медицинской 

помощи, оказываемой работникам 

Белорусской АЭС и членам их семей в 

организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность, а также за 

проведением медицинской экспертизы таких 

работников и членов их семей; 

Органы и учреждения государственный санитарный надзор за 
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Подходы к осуществлению проверок (инспекций) в отношении ядерных установок как 

к одному из основных инструментов осуществления контрольно-надзорной деятельности 

постоянно совершенствуются. Так, по результатам оценочной миссии МАГАТЭ по оценке 

национальной регулирующей инфраструктуры Республики Беларусь (миссии IRRS), 

проведенной в Республике Беларусь в 2016 году 

[https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/65d/irrs-report.pdf] и анализа наработанной 

Госатомнадзором практики осуществления контрольно-надзорных мероприятий были 

государственного 

санитарного надзора 

 

соблюдением законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

МЧС 

 

Департамент по 

надзору за безопасным 

ведением работ в 

промышленности 

государственный надзор в области 

промышленной безопасности; 

 

Госатомнадзор  надзор за соблюдением законодательства в 

области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии и ИИИ; 

органы 

государственного 

пожарного надзора 

государственный пожарный надзор,  

надзор за соблюдением законодательства 

при осуществлении деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности; 

 органы и 

подразделения 

государственного 

надзора и контроля за 

деятельностью по 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций  

государственный надзор и контроль в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также гражданской 

обороны; 

Министерство 

природных ресурсов 

и охраны 

окружающей среды 

включая его 

территориальные 

органы 

контроль в области охраны окружающей 

среды, рационального использования 

природных ресурсов; 

Министерство труда 

и социальной 

защиты 

Департамент 

государственной 

инспекции труда 

надзор за соблюдением законодательства о 

труде и об охране труда;  

Министерство 

энергетики 

органы 

государственного 

энергетического и 

газового надзора  

государственный энергетический и 

газовый надзор; 

Министерство 

внутренних дел 

 контроль за осуществлением охранной 

деятельности;  

главное управление 

командующего 

внутренними 

войсками 

контроль за соблюдением требований 

утвержденной проектной документации при 

выполнении строительно-монтажных работ 

по оснащению Белорусской АЭС комплексом 

инженерно-технических средств физической 

защиты 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/65d/irrs-report.pdf
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откорректированы как виды проверок, так и подходы к их планированию. Прибывшая в 

Республику Беларусь в 2021 году пост-миссия IRRS МАГАТЭ (оценивала результаты учета 

страной рекомендаций IRRS-миссии 2016 года) подтвердила, что соответствующие 

рекомендации по видам проверок выполнены.  

Для всех госорганов на площадке АЭС установлено 2 основных группы проверок – 

комплексные и в режиме постоянного контроля (надзора) [36].  

Комплексные проверки осуществляются контролирующими (надзорными) органами 

совместно (каждый орган – в пределах своей компетенции). Координация контролирующих 

органов при этом осуществляется Рабочей группой для координации надзора за 

строительством Белорусской АЭС с участием высшего руководства таких госорганов 

(госорганизаций).  

Проверки в режиме постоянного контроля (надзора) проводятся на плановой и 

внеплановой основе (в порядке реагирования на незапланированную ситуацию или при 

обнаружении фактов, влияющих на безопасность). Такие проверки осуществляются 

надзорными органами с целью оперативной оценки состояния безопасности в целях 

предупреждения и пресечения нарушений и устранения их последствий с периодичностью, 

устанавливаемой надзорными органами.  

Госатомнадзор в целях оперативной оценки состояния безопасности Белорусской АЭС 

и для осуществления проверок в режиме постоянного надзора создал и организовал работу 

соответствующего территориального подразделения - отдела надзора за ядерной и 

радиационной безопасностью на площадке АЭС (6 инспекторов).  

Надзор на этапе эксплуатации Белорусской АЭС осуществляется в соответствии с [37]. 

Основываясь на подходах МАГАТЭ и страны-поставщика технологий в области 

использования атомной энергии в Республику Беларусь, Госатомнадзором были разработаны и 

внедрены в практику 3 основные формы осуществления государственного надзора в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также лицензионного контроля. К таким 

формам отнесены: 

проверка – оценка соблюдения проверяемыми субъектами законодательства о ядерной 

и радиационной безопасности, условий действия разрешений, выполнения требований 

(предписаний) Госатомнадзора с выездом на объект для проведения визуального осмотра 

проверяемого субъекта, объектов в его обращении и осуществляемой с ними деятельности на 

месте, опроса ответственных должностных лиц и персонала, изучения документов, 

подтверждающих выполнение тех или иных установленных требований. Проверка может быть 

плановой, внеплановой, в режиме постоянно государственного надзора (применимо только 

для объектов использования атомной энергии), объявленной или необъявленной (внезапной); 

систематическое наблюдение и анализ соблюдения проверяемыми субъектами 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, условий действия лицензий 

(разрешений) – оценка выполнения установленных требований на основании анализа 

результатов проверок и иных надзорных мероприятий, проведенных Госатомнадзором, а 

также анализа документов, предоставляемых проверяемым субъектом в Госатомнадзор. Такие 

документы могут содержать как сведения о выполнении установленных требований по 

безопасности, так и сведения о планируемых к внедрению на поднадзорных объектах 

организационных или технических решений. Для проведения анализа большинства таких 

документов работникам Госатомнадзора не требуется выезд на место (объект). Учитывая 

многочисленность документов, поступающих в Госатомнадзор, в отношении технологически 

сложных объектов использования атомной энергии или ИИИ, такая работа осуществляется на 

постоянной основе; 

меры профилактического и предупредительного характера – системно проводимая 

работа, направленная на доведение и разъяснение установленных требований по безопасности, 

а также на своевременное информирование организаций о предпосылках к нарушению 

установленных требований на поднадзорных объектах. 

В части наиболее технологически сложного поднадзорного объекта – государственного 

предприятия «Белорусская АЭС» Госатомнадзором с привлечением экспертов из 
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регулирующих органов других стран подготовлена и внедрена в 2021 году Базовая программа 

надзора на АЭС на этапе эксплуатации. Программа включает в себя 4 тематических области с 

11 тематических направлений осуществления надзора в отношении АЭС. К тематическим 

направлениям относятся: управление проектом АЭС, обеспечение эксплуатационной 

безопасности и учет опыта эксплуатации, радиационная безопасность, обращение с РАО, 

аварийная готовность и реагирование, физическая защита, учет и контроль ядерных 

материалов, устойчивость функционирования ЭО, системы управления ЭО, культура 

безопасности и лидерство, система подготовки персонала. 

Оценка безопасности назначается и проводится как в рамках лицензионного процесса, 

так и в рамках оценки фактического состояния ядерной установки. 

Порядок проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования 

атомной энергии и ИИИ утвержден Правительством Республики Беларусь [30]. 

Экспертизу безопасности проводят экспертные организации, имеющие лицензию на 

право выполнения работ и (или) оказания услуг по проведению экспертизы безопасности. 

К проведению экспертизы безопасности могут привлекаться иностранные организации, 

являющиеся ОНТП страны - поставщика ядерных технологий, не имеющие на территории 

Республики Беларусь лицензии, и способные обеспечить комплексное, эффективное и 

качественное проведение экспертизы безопасности (при наличии у экспертов этой 

организации соответствующего допуска к информации ограниченного распространения (в 

случае необходимости) согласно законодательству об информации, информатизации и защите 

информации). 

Экспертная организация обеспечивает проведение экспертизы безопасности в 

соответствии с установленной системой управления в целях безопасности либо системой 

управления и (или) контроля качества осуществления лицензируемой деятельности. 

Госатомнадзор размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной 

сети Интернет перечень экспертных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на проведение экспертизы безопасности, а также перечень экспертов, 

которым предоставлено право проведения экспертизы безопасности. 

Специальные разрешения (лицензии) на право проведения экспертизы безопасности в 

области использования атомной энергии в Республике Беларусь имеют 2 организации: 

Научное учреждение «ОИЭЯИ-Сосны» и Научно-исследовательское учреждение «Институт 

ядерных проблем» Белорусского государственного университета (НИИ ЯП БГУ). 

Госатомнадзор рассматривает экспертное заключение и оценивает его на соответствие 

требованиям технического задания на проведение экспертизы безопасности. По результатам 

рассмотрения экспертного заключения Госатомнадзор письменно уведомляет заявителя и 

экспертную организацию о принятии или об отказе в принятии экспертного заключения. В 

случае отказа в принятии экспертного заключения в связи с его несоответствием техническому 

заданию на проведение экспертизы безопасности Госатомнадзор возвращает экспертное 

заключение заявителю (за исключением ЭО) на доработку с изложением обоснованных 

причин отказа в письменной форме. Экспертиза безопасности считается завершенной после 

письменного уведомления Госатомнадзором заявителя и экспертной организации о принятии 

экспертного заключения. 

Оценка безопасности фактического состояния ядерной установки проводится: 

при внесении изменений в специальное разрешение (лицензии), в том числе в случае 

внесения изменений в документы, обосновывающие ядерную и радиационную безопасность, 

на основании результатов рассмотрения которых принималось решение о выдаче лицензии [2]; 

в рамках рассмотрения отчетов по оценке текущего состояния безопасности 

энергоблоков Белорусской АЭС [2]; 

в рамках рассмотрения документов, содержащих результаты периодической оценки 

безопасности ядерной установки, пункта хранения и обосновывающих безопасность их 

эксплуатации [38]; 

в рамках рассмотрения технических решений и прилагаемых к ним отчетов по 
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обоснованию безопасности модификации [39]; 

в рамках проводимых Госатомнадзором контрольно-надзорных мероприятий [36,37]. 

Более подробная информация в отношении регулирующих оценок и проверок 

безопасности приведена в статье 14. 
 
Статья 7 (2) (iv) Обеспечение выполнения применимых регулирующих 

положений и условий лицензий  

В соответствии с Положением о Госатомнадзоре [40] Госатомнадзор наделен 

полномочиями контроля за исполнением законодательства в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

При выявлении в ходе надзорной деятельности нарушений действующего 

законодательства по результатам проверки составляется акт проверки. По фактам выявленных 

нарушений может быть составлен протокол об административном правонарушении (ях) и 

(или) вынесено постановление по делу об административном правонарушении. На основании 

составленного акта выносится решение или требование об устранении нарушений, которые 

были установлены в ходе проверки. Решение по акту проверки, как и требование, является 

обязательным для исполнения. 

Законодательством предусмотрено, что в случаях, когда нарушения составляют угрозу 

национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей 

среде, выносится требование о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, цехов 

(производственных участков), оборудования, эксплуатации транспортных средств, 

производства и реализации товаров (работ, услуг) в день, когда выявлено нарушение. В этом 

требовании должны быть указаны сроки приостановления и сроки информирования 

контролирующего органа о том, что нарушения устранены. Наличие фактов, которые 

указывают на признаки преступления, дает право контролирующему органу передать 

материалы проверки в органы уголовного преследования. 

Проверяемый субъект имеет право обжаловать решения надзорных органов по акту 

проверки, а также требования об устранении нарушений, действия или бездействия 

проверяющих. 
В 2021 году были актуализированы подходы к осуществлению контроля за 

выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и 

условий осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ, в том 

числе особых лицензионных требований и условий [2, 30]. Целью такой новации было 

расширение форм надзорной деятельности за выполнением лицензиатами – поднадзорными 

организациями, которые имеют лицензии. Наработанная ранее практика осуществления 

Госатомнадзором контрольно-надзорной деятельности в этой области, указывала на 

необходимость внедрения более четких механизмов контроля за соблюдением лицензионных 

требований, в том числе форм такого контроля, документирования доказательной базы и т.д. 

Согласно [2] при выявлении Госатомнадзором нарушения лицензиатом 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (далее - 

нарушение):  

не устраненного на момент его выявления или в ходе проведения проверки, 

Госатомнадзор в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушения выносит лицензиату 

требование (предписание) об устранении выявленного нарушения и устанавливает срок для 

его устранения, который не может превышать шесть месяцев. Одновременно с вынесением 

Госатомнадзором требования (предписания) об устранении выявленного грубого нарушения 

лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии до его устранения, но не 

более чем на шесть месяцев; 

совершенного лицензиатом в течение 12 месяцев после представления им уведомления 

об устранении аналогичного нарушения, Госатомнадзор вправе выдать новое предписание об 

устранении нарушения, приостановить либо прекратить действие лицензии в порядке, 

установленном. 

Грубыми нарушениями являются: 
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нарушение установленных технологических регламентов, технологических процессов, 

инструкций и программ, которое могло привести либо привело к происшествию, инциденту, 

ядерной или радиационной аварии и возникновению непосредственной угрозы жизни или 

здоровью людей и (или) окружающей среде; 

нарушение установленных в документах, обосновывающих безопасность, пределов и 

условий безопасной эксплуатации ядерной установки, пункта хранения, ИИИ; 

непредставление, несвоевременное представление или представление лицензиатом 

неполной либо недостоверной информации об изменившемся состоянии безопасности объекта 

использования атомной энергии, а также сокрытие информации о нарушении пределов и 

условий безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии или 

несвоевременное оповещение Госатомнадзора о таком нарушении независимо от его 

последствий; 

проведение реконструкции, модернизации объекта использования атомной энергии без 

внесения соответствующих изменений в утвержденный проект и без оценки безопасности 

лицензирующим органом результатов внесения изменений и (или) отступление от 

утвержденного проекта при проведении реконструкции, модернизации объекта использования 

атомной энергии независимо от последствий таких нарушений; 

необоснованное изменение установленных сроков и объемов периодического 

эксплуатационного контроля оборудования и систем объектов использования атомной 

энергии; 

несвоевременная замена выработавшего ресурс оборудования в процессе эксплуатации 

объекта использования атомной энергии; 

осуществление работ и (или) услуг работниками, не соответствующими требованиям; 

осуществление работ и (или) услуг, не указанных в лицензии; 

нарушение особых лицензионных требований и условий. 

В случаях, когда лицензиат в установленные в требовании (предписании) об устранении 

выявленного нарушения сроки не устранил выявленное нарушение и (или) письменно не 

уведомил Госатомнадзор о его устранении, лицензирующий орган вправе принять решение о 

приостановлении действия лицензии на срок до шести месяцев. 

Если лицензиат в установленные сроки не устранил нарушение, повлекшее за собой 

приостановление действия лицензии, лицензирующий орган принимает решение о 

прекращении действия лицензии. 

В случае выявления факта осуществления лицензиатом лицензируемой деятельности в 

период приостановления действия лицензии лицензирующий орган принимает решение о 

прекращении действия такой лицензии.  

За невыполнение требований законодательства в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях или 

уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь [41, 

42]. Уголовная ответственность наступает при установлении в ходе проверки фактов, 

указывающих на признаки преступления, определенных в Уголовном Кодексе Республики 

Беларусь. 
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СТАТЬЯ 8. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН 
1. Каждая Договаривающаяся сторона учреждает или назначает регулирующий 

орган, которому поручается реализация законодательной и регулирующей основы, 

упомянутой в Статье 7, и который наделяется надлежащими полномочиями, компетенцией 

и финансовыми и людскими ресурсами, необходимыми для выполнения порученных ему 

обязанностей. 

2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения эффективного разделения функций регулирующего органа и функций любых 

других органов или организаций, которые занимаются содействием использованию или 

использованием ядерной энергии. 

 

Статья 8 (1) Учреждение регулирующего органа  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» 

от 30 июля 2008 года [6], Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 

«О некоторых вопросах МЧС» [40] для реализации регулирующих функций в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности в 2007 году в составе МЧС создан 

Госатомнадзор – отдельное структурное подразделение с правами юридического лица, задачи 

и функции которого закреплены в его Положении [40]. Госатомнадзор: 

разрабатывает регулирующие требования в области ядерной и радиационной 

безопасности; 

рассматривает документы, обосновывающие безопасность, и готовит проекты решений 

о выдаче лицензий в области использования атомной энергии и ИИИ; 

организует экспертизу безопасности объектов использования атомной энергии и ИИИ, 

экспертизу их проектной и проектной документации, в том числе с привлечением независимых 

экспертов; 

организует и осуществляет государственный надзор в области ядерной и радиационной 

безопасности, надзор за выполнением лицензионных требований и условий; 

организует научные исследования для обоснования принципов и критериев ядерной и 

радиационной безопасности ядерной и радиационной безопасности; 

осуществляет координацию деятельности в области обращения с РАО; 

обеспечивает функционирование государственной системы учета и контроля ядерных 

материалов, единой государственной системы учета и контроля ИИИ; 

выполняет международные обязательства Республики Беларусь по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии и ИИИ; 

принимает участие в планировании защитных мер для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала в случае ядерных и радиационных аварий; 

информирует общественность по вопросам ядерной и радиационной безопасности в 

стране, организует и проводит общественные слушания по вопросам, связанным с 

регулированием. 

В период с 2017 по 2022 годы штатная структура Госатомнадзора изменялась с целью 

повышения при возникновении новых задач и вызовов. Так, в связи с подготовкой к вводу 

блока № 1 Белорусской АЭС структура Госатомнадзора пересмотрена в марте 2019 г.– 

осуществлено усиление структурного подразделения, отвечающего за организацию надзора за 

ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок путем перераспределения 

людских ресурсов с учетом имеющихся знаний и компетенций (увеличено на 3 человека), а 

также консолидация кадрового инспекторского потенциала в одном управлении надзора за 

ядерной и радиационной безопасностью ИИИ и ядерных установок в областях и г. Минске. На 

рисунке представлена организационная структура Госатомнадзора (по состоянию на июнь 

2022 г.): 
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Рисунок 1. Организационная структура Госатомнадзора 

 

ИСУ Госатомнадзора, основанная на процессном подходе, разработана в соответствии 

с задачами и функциями Госатомнадзора, определенными требованиями законодательства 

Республики Беларусь, оценивается и постоянно совершенствуется. 

Внедрение и совершенствование ИСУ обеспечивается при поддержке 

Координационного совета, председателем которого является начальник Госатомнадзора, 

членами – заместители начальника Госатомнадзора.  

Требования к ИСУ установлены в Положении по ИСУ (утверждено приказом 

Госатомнадзора), функциональные обязанности, подотчетность, уровни полномочий и 

взаимодействие закреплены положениями о структурных подразделениях, должностными 

инструкциями, приказом начальника Госатомнадзора «О распределении обязанностей между 

начальниками Госатомнадзора и заместителями начальника Госатомнадзора» и иными 

внутренними документами Госатомнадзора. 

Документами ИСУ установлены миссия и видение, стратегические направления. В 

связи с переходом к вводу в эксплуатацию и эксплуатацией Белорусской АЭС, изменениями 

законодательства, изученным международным опытом в области регулирования обеспечена 

актуализация стратегических документов верхнего уровня (Политика и Стратегия 

Госатомнадзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

актуализированы на 2021-2025 годы и одобрены решением Коллегии Госатомнадзора, работа 

осуществлялась при поддержке европейских экспертов). 

Для достижения ожидаемых результатов реализации Регулирующей стратегии, 

стратегий по отдельным направлениям деятельности с целью оптимизации и согласованности 

запланированных действий, сроков выполнения и использования ресурсов обеспечивается 

ежегодное планирование деятельности Госатомнадзора с применением дифференцированного 
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подхода.  

Для совершенствования исполнения функций Госатомнадзора его деятельность 

постоянно оценивается руководством Госатомнадзора и МЧС. Также Госатомнадзор 

непрерывно совершенствует свою деятельность посредством использования результатов: 

внутренних аудитов; 

анализа обращений от заинтересованных сторон (в том числе жалоб, претензий и т.п.), 

запросов с интернет-сайта Госатомнадзора, информации, полученной в ходе оперативных 

штабов на площадке строительства Белорусской АЭС, мини-штабов по вопросам обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности при сооружении Белорусской АЭС; 

изучения опыта регулирующих органов других стран и т.д. 

Продолжается постоянное совершенствование регулирующей деятельности в 

соответствии с основными принципами безопасности и требованиями МАГАТЭ. Широко 

используются инструменты проведения экспертных оценок: миссии МАГАТЭ IRRS 2016, 

EPREV 2018, ISSAS 2019, INIR фаза 3 2020, IPPAS 2021, IRRS Follow-up 2021, по итогам 

которых Правительством утверждаются национальные планы действий по выполнению 

рекомендаций и предложений, обеспечивается ежегодный контроль их выполнения. В 

частности, экспертами IRRS Follow-up 2021 сделан вывод, что Беларусь значительно 

усовершенствовала свою регулирующую инфраструктуру ядерной безопасности за последние 

пять лет. Кроме этого, при проведении самооценок, предшествующих миссиям, 

заинтересованными органами Беларуси определялись мероприятия для устранения пробелов и 

улучшения деятельности, реализация которых начинается до получения рекомендаций 

миссий. Так, например, предложения и рекомендации IRRS миссии совпали с проведенной 

перед ней страновой самооценкой и проектом плана действий по ее итогам, что 

свидетельствует о понимании белорусскими специалистами стандартов безопасности 

МАГАТЭ и способов их достижения. 

В 2018 году состоялась партнерская проверка группой европейских экспертов ENSREG 

результатов стресс-тестов Белорусской АЭС. Окончательный отчет ENSREG о партнерском 

обзоре рассмотрен и одобрен на пленарном заседании ENSREG (24.11.2021). Действия 

Республики Беларусь по реализации рекомендации ENSREG получили положительную 

оценку. 

Распределение ресурсов при решении поставленных перед Госатомнадзором задач 

основывается на таких аспектах, как значимость для безопасности, и соизмеримо со 

сложностью деятельности и связанными с ней радиационными рисками и возможностью их 

контролировать.  

Финансирование деятельности Госатомнадзора осуществляется за счет 

государственного бюджета и других источников в соответствии с законодательством, 

независимо от финансовых средств организаций или органов, ответственных за продвижение 

или применение ядерных или радиационных технологий. 

Ежегодно обосновывается и запрашивается финансирование из республиканского 

бюджета на мероприятия, связанные с ядерной и радиационной безопасностью для 

обеспечения деятельности Госатомнадзора (оплата труда работников, командировочные 

расходы, закупка оборудования и программного обеспечения и др.), а также финансирование 

для получения экспертной и консультативной помощи, организации проведения научных 

работ, профессиональной подготовки и повышения квалификации работников. 

Правительство Республики Беларусь поддержало реализацию важных дополнительных 

национальных инструментов для обеспечения научно-технической поддержки реализации 

ядерной программы, а также повышения квалификации специалистов регулирующего органа. 

Это две государственные программы с выделением соответствующего республиканского 

бюджета: 

подпрограмма 8 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 гг., утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57 [43] (ранее 

Государственная программа подготовки кадров для атомной энергетики Республики Беларусь 
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на период 2016-2020 гг.); 

подпрограмма 6 «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике 

Беларусь» и подпрограмма 3 «Научное обеспечение эффективной и безопасной работы 

Белорусской АЭС и перспективных направлений развития атомной энергетики» 

Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 годы (ранее 

Государственная программа «Научное обеспечение развития атомной энергетики в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы»). 

В настоящее время регулирующий орган обеспечен достаточной численностью 

компетентных и квалифицированных работников, соразмерной характеру и количеству 

установок, и объему деятельности, для эффективного и действенного осуществления в 

надлежащее время всех соответствующих видов деятельности в областях, связанных с 

безопасностью. 

Продолжается выполнение комплекса плановых обучающих мероприятий, 

направленных на приобретение и непрерывное совершенствование работниками знаний и 

навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, и совершенствование их 

квалификации с целью обеспечения выполнения задач с учетом перехода к этапу эксплуатации 

блоков Белорусской АЭС: определены области профессиональной компетентности; 

разработаны профили должностей; ежегодно разрабатываются и реализуются 

индивидуальные планы профессиональной подготовки работников с учетом всех источников 

финансирования и предыдущей подготовки. Особое внимание в Госатомнадзоре уделяется 

профессиональной подготовке работников, сфера деятельности которых включает проведение 

анализа и оценки безопасности, осуществление государственного надзора в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
Для интенсивного развития и поддержания компетенций используются как внутренние, 

так и внешние источники (бюджет Госатомнадзора, подпрограмма 8 «Подготовка кадров для 

ядерной энергетики» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 гг., проекты международной технической помощи МАГАТЭ и Европейской 

комиссии). 

В целях повышения эффективности выполнения регулирующих функций 

Госатомнадзора сформированы и реализуются планы обучения работников Госатомнадзора по 

специальным программам (изучение работы оборудования и систем Белорусской АЭС) в УТЦ. 
Расширен формат международного сотрудничества, Госатомнадзор осуществляет 

сотрудничество в рамках двусторонних соглашений на межправительственном и 

межведомственном уровнях с регулирующими органами стран, эксплуатирующих реакторы 

типа ВВЭР: Российской Федерации, Украины, Армении, Венгрии, Финляндии. Обеспечена 

реализация соглашений о сотрудничестве в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности с такими странами, как Австрия, Латвия, Польша, Словакия, Словения, ОНТП 

Российской Федерации, Франции, Германии, Украины. Интенсифицировано взаимодействие с 

регулирующим органом Российской Федерации, страны поставщика ядерных технологий, 

Ростехнадзором и его ОНТП АО «Внешнеторговая организация «Безопасность», Федеральное 

бюджетное учреждение «научно-технический центр по ядерной и радиационной 

безопасности» (консультативная поддержка при проведении отдельных проверок на площадке 

строительства Белорусской АЭС, оценки безопасности, прохождение стажировок (on-the job 

training) по вопросам осуществления надзора на этапах ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

АЭС на Нововоронежской, Ленинградской, Балаковской АЭС). 

Осуществляется взаимодействие в рамках Форума сотрудничества регуляторов стран, 

эксплуатирующих АЭС с реакторами типа ВВЭР (форум ВВЭР), до февраля 2022 года 

осуществлялось так же в рамках Форума сотрудничества регуляторов (RCF), Ассоциации 

регуляторов ядерной и радиационной безопасности Западной Европы (WENRA). 

До 2022 года в рамках проекта Европейской комиссии BY3.01/16 в Республике 

Беларусь работала постоянная миссия экспертов, в состав которой входили представители 

Франции, Германии, Украины. Эксперты миссии оказывали Госатомнадзору содействие путем 

консультирования по стратегическим и рабочим вопросам по всем направлениям 
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регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности. 

В соответствии с требованиями МАГАТЭ неотъемлемым атрибутом регулирующей 

инфраструктуры в странах с развитой энергетикой рассматривается наличие экспертного 

сообщества с широким набором компетенций в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности и смежных областях. 
Сформирована система научно-технической поддержки регулирующего органа в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности для реализации международных 

требований и рекомендаций в части независимости научно-технической поддержки. 

Постановлением Правительства [31] определен перечень из 16 ведущих организаций страны 

для оказания научно-технической поддержки регулирующему органу в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности. Указом Президента Республики Беларусь [18] в 

структуре регулирующего органа создано Государственное научное техническое учреждение 

«Центр по ядерной и радиационной безопасности» для осуществления координирующих 

функций между ОНТП, а также повышения эффективности и оперативности оказания 

научно-технической поддержки.  

В Республике Беларусь право на проведение экспертизы безопасности в области 

использования атомной энергии получили 58 экспертов ведущих организаций страны, в 

области использования ИИИ - 12 экспертов, 4 эксперта имеют допуски в обеих областях. 

Формирование регулирующим органом экспертного потенциала продолжается. 

Ежегодно Госатомнадзором обеспечивается проведение стажировок, обучающих 

семинаров, повышение квалификации экспертов и специалистов ОНТП МЧС в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности в соответствии с планами, 

разрабатываемыми в рамках региональных проектов Европейского Союза «Обучение и 

стажировки» (T&T), региональных проектов МАГАТЭ и проектов международной 

технической помощи. 
В частности, обеспечивается обучение специалистов и экспертов ОНТП методам 

применения программных средств на примере расчетных кодов COCOSYS, ATHLET, ASTEC, 

DIN3D, Riskspektrum, Радуга, JRodos, а также выполнение практических расчетов при 

методологическом сопровождении европейских экспертов в рамках проекта международной 

технической помощи Европейского союза. Программные коды COCOSYS, ATHLET, ASTEC, 

DIN3D, Serpent переданы Республики Беларусь на безвозмездной основе, Riskspektrum, 

Радуга, Recass_NT – приобретены за счет средств республиканского бюджета. В рамках 

проекта международной технической помощи Европейского союза поставлена и в настоящее 

время используется Госатомнадзором и Центром мобильная лаборатория радиационного 

контроля. 

Ввиду долгосрочного характера ядерно-энергетической программы требуются 

трудовые ресурсы, охватывающие несколько поколений, в связи с чем в Госатомнадзоре 

ведется работа по формированию комплексного и системного подхода к выявлению, 

приобретению, созданию, распространению, использованию и сохранения знаний, имеющих 

отношение к достижению поставленных целей в соответствии с Политикой и Стратегией 

Госатомнадзора. 

Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности регулирующего органа 

Госатомнадзором обеспечено информирование общественности о состоянии безопасности 

радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной энергетики в соответствии с 

Положением о Госатомнадзоре [40]. С целью стратегического планирования в 2013 году 

разработана и в 2021 году актуализирована Информационно-коммуникационная стратегия 

Госатомнадзора. Документ содержит детальное описание целевых аудиторий, тематики, форм 

и методов коммуникаций, схемы информационных потоков. В рамках реализации Стратегии, 

установлены и поддерживаются каналы коммуникации (включая Интернет-ресурс 

Госатомнадзора https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/), организовано взаимодействие со СМИ, 

прежде всего – с ведущим государственным информационным агентством БЕЛТА, регулярное 

проведение пресс-мероприятий, налажен выпуск ежегодных обзоров состояния ядерной и 

радиационной безопасности в Республике Беларусь, других информационных продуктов, 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/
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широко используется практика проведения информационных часов в органах 

государственного управления и организациях Республики Беларусь. 

Следуя принципам открытости и прозрачности, МЧС и Госатомнадзор публикуют в 

открытом доступе на своих Интернет-ресурсах национальные доклады о выполнении 

обязательств в рамках Конвенции, Объединенной конвенции о безопасности обращения с ОЯТ 

и о безопасности обращения с РАО, отчеты оценочных миссий и партнерских проверок и 

другие официальные документы. 

В стране создана нормативная правовая основа для организации и проведения 

общественных слушаний на стадии принятия решений по регулированию деятельности в 

области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, влияющих на 

безопасность Белорусской АЭС, а именно: 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 года №62 с изменениями от 

18 февраля 2019 года [17], который закрепил за Госатомнадзором право организации и 

проведения таких слушаний в порядке и случаях, определяемых Правительством; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2019 года № 258, 

которым утверждено Положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования 

безопасности Белорусской АЭС [44]. 

30 апреля 2021 года Госатомнадзор провел первые в истории белорусского 

регулирующего органа общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию 

энергоблока № 1 Белорусской АЭС. С учетом эпидемиологической ситуации общественные 

слушания были проведены в «гибридном» формате с использованием видеоконференцсвязи. 

Были задействованы 9 активных студий, в которые были приглашены граждане, 

представители организаций и общественности: главная – в г. Островце, а также в областных 

центрах и г. Минске. За ходом общественных слушаний наблюдали по видеоконференцсвязи 

средства массовой информации, а также представители 12 зарубежных и международных 

организаций. Информация, полученная в ходе общественных слушаний, была учтена при 

последующей подготовке и принятии решения о выдаче лицензии на эксплуатацию 

энергоблока № 1 Белорусской АЭС, формировании условий действия лицензии. 

Планируется проведение общественных слушаний перед выдачей лицензии на 

эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС. 
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Статья 8 (2) Статус регулирующего органа  

Схема ключевых органов государственного управления и регулирования по вопросам 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, использования атомной энергии в 

Республике Беларусь не претерпела изменений и представлена на рисунке: 

Рисунок 2. Схема ключевых органов государственного управления и регулирования по 

вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности, использования атомной энергии 

в Республике Беларусь. 

 

Государственные органы по регулированию безопасности при использовании атомной 

энергии и ИИИ в части осуществления своих полномочий, связанных с государственным 

регулированием безопасности, проведением контроля и государственного надзора за 

деятельностью по использованию атомной энергии и ИИИ, являются независимыми от 

республиканских органов государственного управления и иных государственных 

организаций, осуществляющих государственное управление в области использования атомной 

энергии и ИИИ [1, 6]. 

МЧС подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, в соответствии со своими 

полномочиями в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности поддерживает 

прямую связь с государственными (правительственными) органами более высокого уровня в 

тех случаях, когда такая связь может быть необходимой для эффективного осуществления 

функций регулирующего органа. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение МЧС осуществляются за 

счет средств республиканского и местных бюджетов, а также других источников, не 

запрещенных законодательством. 

МЧС для выполнения своих задач и функций имеет право: 

осуществлять проверку соблюдения республиканскими органами государственного 
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управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными 

организациями, а также гражданами законодательства в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны, 

обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, создания и обеспечения сохранности 

мобилизационного материального резерва, заслушивать представителей организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции МЧС, выносить обязательные для исполнения 

предписания по устранению выявленных недостатков; 

запрашивать и получать в установленном порядке от республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных 

организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на МЧС задач. 

Непосредственное руководство деятельностью МЧС осуществляет Министр по 

чрезвычайным ситуациям (далее - Министр), который несет персональную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на МЧС. 

Госатомнадзор выполняет регулирующие функции таким образом, чтобы не ставить 

под угрозу его эффективную независимость. 

Госатомнадзор возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом Республики Беларусь по предложению Министра. 

Начальник Госатомнадзора подчиняется Министру, руководит деятельностью 

Госатомнадзора и несет личную ответственность за выполнение его задач и функций. 

Примеры, демонстрирующие независимость Госатомнадзора при принятии решений: 

в соответствии с Положением о государственном надзоре в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности [37] государственный надзор в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности осуществляется Госатомнадзором, по результатам 

которого Госатомнадзором составляются и направляются в адрес поднадзорных организаций 

акты проверок; 

Госатомнадзор наделен правами выносить в пределах своей компетенции обязательные 

для исполнения письменные предписания об устранении нарушений законодательства в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в том числе предписания о 

полном или частичном приостановлении деятельности по обращению с ИИИ, использованию 

атомной энергии, эксплуатации ИИИ, радиационных объектов, объектов использования 

атомной энергии, требования (предписания) об устранении выявленных нарушений 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий [2, 17, 37, 40]; 

Госатомнадзор устанавливает сроки проведения оценки и (или) экспертизы 

безопасности соискателя лицензии исходя из объема документов, представленных ими для 

получения лицензии на право осуществления деятельности в области использования атомной 

энергии ИИИ [2]; 

принятие решений по вопросам лицензирования осуществляется коллегий МЧС на 

основе заключений Госатомнадзора [2]; 

при осуществлении экспертизы безопасности в рамках лицензионного процесса в 

отношении ядерных установок Госатомнадзором предусмотрена подготовка краткого отчета 

для общественности, а после завершения экспертизы безопасности и оценки соответствия 

заявителя лицензионным требованиям и условиям, до принятия решения о выдаче лицензии на 

эксплуатацию ядерной установки - проведение общественных слушаний; 

действующим законодательством регулирующему органу предоставлено право вносить 

изменения в лицензионные требования и условия, сведения о которых указываются в 

лицензии, в том числе по результатам надзора [17]; 

по результатам надзора и другой регулирующей деятельности Госатомнадзор 

инициирует рассмотрение вопросов на заседаниях Межведомственной комиссии по 

координации плана основных организационных мероприятий по сооружению АЭС в 

Республике Беларусь, Национальной комиссии по радиационной защите при Совете 

Министров Республики Беларусь, Рабочей группы для координации надзора за 

строительством Белорусской АЭС, с последующим принятием поручений органам 
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государственного управления и организациям и реализацией действий, связанных с 

обеспечением безопасности. 

В Республике Беларусь создана регулирующая инфраструктура ядерной и 

радиационной безопасности, соответствующая требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. Эта 

система подлежит постоянному совершенствованию с учетом рекомендаций оценочных 

миссий и партнерских проверок, появления новых документов МАГАТЭ, обобщающих опыт 

стран-участниц, а также собственного опыта.  

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 
Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы основная 

ответственность за безопасность ядерной установки была возложена на обладателя 

соответствующей лицензии, и принимает соответствующие меры по обеспечению того, 

чтобы каждый такой обладатель лицензии выполнял свои обязанности. 

В Республике Беларусь лицензирование деятельности в области использования атомной 

энергии и ИИИ регулируется Положением о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ [2]. Особенности лицензионного процесса, а также 

подлежащие лицензированию работы и (или) услуги, составляющие деятельность в области 

использования атомной энергии и ИИИ, указаны в Статье 7 (2) (ii) настоящего Национального 

доклада. 

В соответствии [6] ЭО разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию и 

повышению безопасности ядерной установки, создает при необходимости соответствующие 

службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет информацию о состоянии 

безопасности данных объектов в государственные органы по регулированию безопасности при 

использовании атомной энергии в установленные ими сроки. 

ЭО обеспечивает: 

использование ядерной установки и (или) пункта хранения только для тех целей, для 

которых она предназначена; 

организацию и проведение работ в таком объеме и такого качества, которые отвечают 

требованиям технических НПА, на всех этапах размещения, проектирования, сооружения, 

ввода в эксплуатацию, эксплуатации, ограничения эксплуатационных характеристик, 

продления срока эксплуатации, вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта 

хранения; 

разработку и реализацию мер по предотвращению возникновения радиационной аварии 

при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и по снижению ее 

негативных последствий для работников (персонала), граждан и окружающей среды; 

безопасное для работников (персонала) и граждан обращение с ядерными материалами, 

отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными РАО; 

формирование и целевое использование фонда вывода из эксплуатации ядерной 

установки и (или) пункта хранения и фонда финансирования работ по поддержанию и 

повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения; 

реализацию прав работников (персонала) на социальные гарантии; 

учет индивидуальных доз облучения работников (персонала); 

разработку и реализацию мер по защите работников (персонала) и граждан в ЗН в 

случае возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии; 

учет и контроль ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, 

эксплуатационных РАО и других ИИИ;  

осуществление физической защиты объектов использования атомной энергии; 

разработку и реализацию мер пожарной безопасности на ядерной установке и (или) в пункте 

хранения; 

радиационный контроль и РМ в санитарно-защитной зоне и ЗН; 
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подбор, подготовку, переподготовку и поддержание соответствующей квалификации, а 

также необходимой численности работников (персонала); 

информирование о радиационной обстановке граждан в ЗН;  

выполнение иных обязанностей, установленных законодательством. 

ЭО в соответствии с законодательством несет ответственность за несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения. 

В случае принятия в установленном порядке решений о приостановлении либо 

прекращении действия лицензии, дающей право на эксплуатацию ядерной установки и (или) 

пункта хранения, республиканский орган государственного управления или иная 

государственная организация, в ведении которых находятся указанные объекты, принимают 

меры по обеспечению их безопасности. Если возобновление действия такой лицензии 

невозможно, соответствующий республиканский орган государственного управления или 

иная государственная организация, в ведении которых находятся указанные объекты, 

принимают меры по созданию новой ЭО. 

В соответствии законодательством о лицензировании [2, 30] контроль за выполнением 

лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий 

осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ, в том числе 

особых лицензионных требований и условий, (далее – лицензионный контроль) 

осуществляется Госатомнадзором. 
В случае если для решения возникающих в ходе лицензионного контроля вопросов 

требуются специальные знания в сферах науки, техники и иных сферах, Госатомнадзор вправе 

привлекать к осуществлению лицензионного контроля экспертов, специалистов, экспертные 

организации в целях выполнения исследований, испытаний, технических 

освидетельствований, экспертиз, отбора проб и образцов. 

В случае выявления в представленном соискателем лицензии заявлении недостоверных 

сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о выдаче лицензии, 

лицензирующий орган принимает решение об отказе в выдаче лицензии ее соискателю. 

Особенности правоприменительной практики при выявлении лицензирующим органом 

нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании или установленных требований и 

условий осуществления лицензируемого вида деятельности, описаны в Статье 7 (2) (iv) 

настоящего Национального доклада. 

Обладатель лицензии поддерживает открытую и прозрачную связь с общественностью 

путем планирования и реализации своей информационной деятельности с использованием 

различных информационных каналов. В частности, государственное предприятие 

«Белорусская АЭС» осуществляет ее через собственный интернет-сайт http://www.belaes.by/, 

информационные центры в Островце и Минске, посредством взаимодействия со средствами 

массовой информации, участия в информационных и других мероприятиях. 
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СТАТЬЯ 10. ПРИОРИТЕТНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно 

связанной с ядерными установками, проводили политику, при которой приоритет отдается 

ядерной безопасности. 

Законодательная основа 
Принципы осуществления деятельности по использованию атомной энергии 

определены в Законе Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» [6]: 

приоритет защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений граждан, охраны 

окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по использованию атомной 

энергии; 

обеспечение превышения выгод для граждан и общества от использования атомной 

энергии над вредом, который может быть причинен деятельностью по использованию атомной 

энергии; 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности; 

возмещение вреда, причиненного вредным воздействием ИИИ либо деятельностью по 

использованию атомной энергии; 

предоставление полной, достоверной и своевременной информации, связанной с 

деятельностью по использованию атомной энергии, если эта информация не содержит 

сведений, составляющих государственные секреты, или не относится к информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено; 

запрета на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. 

В ОПБ АС [5] определено, что ЭО обеспечивает безопасность АЭС, включая меры по 

предотвращению аварий и снижению их последствий, учету и контролю, физической защите 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и РАО, радиационному контролю и мониторингу 

за состоянием окружающей среды в санитарно-защитной зоне и в ЗН, а также обеспечивает 

использование АЭС только для тех целей, для которых она была спроектирована и сооружена. 

ЭО несет полную ответственность за безопасность АЭС. Ответственность ЭО не снимается в 

связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью организаций, выполняющих 

работы или предоставляющих услуги для АЭС, а также деятельностью органов 

государственного управления, осуществляющих государственное регулирование деятельности 

по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии. 

Регулирующим органом установлены требования к формированию и поддержанию 

культуры безопасности в ЭО, а также к интеграции такой деятельности с системами 

управления ЭО [5, 45]. Кроме этого, регулятором издано руководство по безопасности, 

предлагающее способы выполнения установленных требований [46]. 

У всех работников и организаций, связанных с размещением, сооружением, 

эксплуатацией и выводом из эксплуатации АЭС, проектированием, конструированием и 

изготовлением их систем и элементов, должна формироваться и поддерживаться культура 

безопасности. 

ЭО должна реализовывать управление в целях обеспечения безопасности. 

 

Меры лицензиата (государственного предприятия «Белорусская АЭС») 

по реализации приоритета ядерной безопасности  

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. №124 «О мерах по 

реализации международных договоров в области гражданской ответственности за ядерный 

ущерб» [47] государственное предприятие «Белорусская АЭС» является ЭО и оператором 

ядерных установок - энергоблоков №1 и№2 Белорусской АЭС. Основными целями данного 

предприятия как ЭО является осуществление деятельности по размещению, сооружению, 

вводу в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС, иной деятельности, 
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предусмотренной Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании 

атомной энергии» [6]. 

Принцип наивысшего приоритета при обеспечении безопасности заявлен руководством 

государственного предприятия «Белорусская АЭС» в Политике в области безопасности 

государственного предприятия «Белорусская АЭС». 

Под обеспечением ядерной безопасности понимается выполнение комплекса 

организационных и технических требований и мероприятий, исключающих возможность 

возникновения ядерной аварии. Их целью является защита граждан и окружающей среды от 

вредного воздействия ионизирующего излучения, обеспечивающаяся надлежащими 

условиями эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также надлежащим 

обращением с ядерными материалами и отработавшими ядерными материалами. 

Для строительства Белорусской АЭС выбран проект, соответствующий современному 

уровню развития ядерной энергетики, отвечающий современным требованиям безопасности. 

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативной документации в области 

использования атомной энергии Российской Федерации, которые являются обязательными при 

проектировании, сооружении и эксплуатации АЭС. Использован международный опыт 

эксплуатации реакторов типа ВВЭР-1000, рекомендации и нормы безопасности МАГАТЭ, 

требования Европейских ЭО к проектам атомных станций нового поколения с реакторами типа 

LWR, а также материалы NRC. При проектировании предусмотрена устойчивость Белорусской 

АЭС к воздействиям, аналогичным произошедшим на АЭС «Фукусима- Дайичи». 

В проекте Белорусской АЭС предусмотрено наличие систем безопасности и 

разработаны технические решения и система необходимых мероприятий, применение которых 

при проектных и запроектных авариях приводит РУ в контролируемое состояние, 

характеризуемое стабилизацией ее параметров. Использование предусмотренных проектом 

специальных технических систем и средств позволяет резервировать основные функции 

безопасности и обеспечить надлежащий уровень ядерной безопасности Белорусской АЭС. К 

таким системам относятся: 

СПОТ от защитной оболочки;  

СПОТ через ПГ;  

система локализации расплава; 

система контроля и удаления водорода из защитной оболочки. 

Проектом предусмотрена двойная защитная оболочка, которая совместно с другими 

локализующими системами обеспечивает надежное удержание радиоактивных продуктов при 

нормальной эксплуатации, нарушениях нормальных условий эксплуатации, проектных и 

запроектных авариях. 

Согласно установленным требованиям [32] ЭО разработаны и переданы в 

Госатомнадзор документы, обосновывающие ядерную и радиационную безопасность, в том 

числе ООБ, технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблока, ВАБ, 

инструкции по управлению авариями, инструкции по ликвидации аварий, инструкции, 

программы и графики технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем, 

важных для безопасности и т.д. 

На этапе лицензирования эксплуатации энергоблоков Белорусской АЭС разработаны: 

«Окончательный ООБ (предварительная редакция)», в котором представлена информация, 

соответствующая фактическому состоянию АЭС по результатам сооружения, изготовления, 

монтажа, предпусковых наладочных работ и проверок на энергоблоке; «ВАБ уровня 1 для 

внутренних исходных событий, внутренних пожаров и затоплений, внешних экстремальных 

воздействий природного и техногенного характера, сейсмических воздействий»; «ВАБ уровня 

2 для внутренних исходных событий, внутренних пожаров и затоплений, внешних 

экстремальных воздействий природного и техногенного характера».  

Согласно результатам анализа режимов ЗПА Белорусской АЭС, приведенным в ООБ 

(предварительная редакция), продемонстрирована возможность управления ЗПА, что в свою 

очередь позволяет эффективно ограничить их последствия. В проекте учтены значимые 

внешние воздействия: взрывы; наводнения; авиакатастрофы; ураганы, смерчи, торнадо; 
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снеговая, ледовая нагрузка; сейсмические воздействия. При выполнении анализа безопасности 

Белорусской АЭС учтенный базовый перечень возможных исходных аварийных событий, 

основывающийся на требованиях нормативных документов, был расширен с учетом: 

конструктивных особенностей сооружаемой АЭС; конфигурации систем безопасности 

в проекте сооружаемой АЭС; многолетнего опыта проектирования и эксплуатации 

действующих энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР; 

лицензирования проектов энергоблоков с реакторами ВВЭР в Российской Федерации;  

рекомендаций МАГАТЭ; 

результатов выполненного ВАБ первого и второго уровней. 

В соответствии с полученными результатами количественной оценки, выполненной в 

рамках ВАБ первого и второго уровней для ЯТ в активной зоне и бассейне выдержки ОЯТ, при 

работе на номинальном уровне мощности, сниженных уровнях мощности и состоянии 

останова: значение вероятности тяжелых аварий за 1 год составляет 8,57*10
-7

 (1/год), среднее 

значение суммарной вероятности большого аварийного выброса за 1 год составляет 8, 

61*10
-8

(1/год). ВАБ выполнен с учетом внутренних исходных событий, внутренних пожаров и 

затоплений, внешних экстремальных воздействий природного и техногенного характера и 

сейсмических воздействий при работе блока на номинальном уровне мощности, сниженных 

уровнях мощности и состоянии останова для ЯТ в активной зоне и бассейне выдержки ОЯТ. 

Данный показатель соответствует реакторам поколения 3+ (реакторы с использованием 

пассивных систем безопасности). 

В рамках подготовки к промышленной эксплуатации государственным предприятием 
«Белорусская АЭС» был разработан План реализации системы мероприятий для устойчивого 
самостоятельного функционирования государственного предприятия «Белорусская АЭС» как 
ЭО. План включает мероприятия, в том числе по дальнейшему совершенствованию: подходов 
к демонстрации лидерства в вопросах безопасности, уровня культуры безопасности, 
эффективности и результативности функционирования ИСУ, системы подготовки персонала, 
обеспечению взаимодействия со структурами ВАО АЭС, международными организациями, 
ОНТП и т.д.  

В соответствии с требованиями ОПБ АС [5] в Госатомнадзор представлен 

окончательный ООБ энергоблока № 1 Белорусской АЭС, откорректированный с учетом 

результатов проведения пусконаладочных работ, физического и энергетического пусков, 

опытно-промышленной эксплуатации. Изменения по результатам проведения 

пуско-наладочных работ, влияющие на условия эксплуатации энергоблока, были ранее 

внесены в предварительную редакцию ООБ и прошли оценку безопасности к моменту выдачи 

лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС. 

Культура безопасности 

Система мер, направленных на поддержание и непрерывное повышение уровня 

культуры безопасности в ЭО, состоит из следующих основных направлений деятельности: 

непрерывная подготовка персонала по вопросам культуры безопасности; 

формирование приверженности культуре безопасности в повседневной деятельности 

подразделений ЭО;  

проведения мониторинга культуры безопасности;  

ежегодная оценка состояния культуры безопасности в форме проведения итогового дня 

культуры безопасности; 

разработка и реализация мероприятий по совершенствованию культуры безопасности 

на ежегодной основе. 

Так, локальными правовыми актами ЭО установлено обязательное обучение и проверка 

знаний вновь принимаемых сотрудников по учебной программе «Культура безопасности». 

Регулярно проводятся оценки уровня культуры безопасности персонала при выполнении им 

своих обязанностей. Повышение уровня культуры безопасности персонала предусмотрено в 

рамках выполнения программ по поддержанию и повышению квалификации работников 

станции. 



 

41 
 

С целью создания необходимых условий для непрерывного повышения культуры 

безопасности, как на уровне организации, так и на индивидуальном уровне способствования 

приверженности культуре безопасности среди работников, поддержанию атмосферы доверия и 

открытости в вопросах безопасности при генеральном директоре ЭО создан совещательный 

координационный орган - Совет по культуре безопасности государственного предприятия 

«Белорусская АЭС». 

Для содействия эффективному функционированию системы формирования и 

поддержания культуры безопасности в структурных подразделениях Белорусской АЭС 

назначены уполномоченные по культуре безопасности. 

На основании проводимых оценок и мониторинга состояния культуры в соответствии с 

Положением по формированию и поддержанию культуры безопасности государственного 

предприятия «Белорусская АЭС», ежегодно разрабатывается и утверждается на уровне 

генерального директора «План мероприятий по формированию и поддержанию культуры 

безопасности в государственном предприятии «Белорусская АЭС» на текущий год. 

Независимые оценки безопасности: 

Для непрерывного повышения уровня безопасности Белорусской АЭС приглашаются 

независимые обзорные миссии по рассмотрению отдельных аспектов обеспечения 

безопасности, в том числе под эгидой МАГАТЭ: 

октябрь 2016 г. - Комплексная оценка регулирующей инфраструктуры (IRRS); 

январь 2017 г. - Оценка площадки строительства АЭС (SEED); 

октябрь 2018 г. - Аварийная готовность и реагирование (EPREV); 

май 2019 г.- Учет и контроль ядерных материалов (ISSAS); 

август 2019 г. и октябрь 2021 г. - Рассмотрение вопросов эксплуатационной 

безопасности (OSART); 

июнь-июль 2021 г. - Физическая защита (IPPAS). 

Обеспечено целенаправленное внедрение рекомендаций и учет предложений миссий. 

В 2016-2018 годах проведены стресс-тесты Белорусской АЭС по методологии Группы 

европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии. 

Проведена партнерская проверка их результатов европейскими регуляторами в сфере ядерной 

безопасности. За 2021 год Республика Беларусь приняла 2 визита экспертов Европейской 

комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности 

(ENSREG) в рамках проведения партнерского обзора Национального плана действий по 

итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. 

 

Контроль и надзор за мерами, используемыми  государственным 

предприятием «Белорусская АЭС» с целью уделения приоритетного внимания 

безопасности.  
На объектах использования атомной энергии Госатомнадзором в целях повышения 

эффективности осуществления контрольно-надзорных мероприятий было инициировано и 
впоследствии законодательно закреплено осуществление проверок в режиме постоянного 
надзора – без каких-либо ограничений по частоте и продолжительности таких проверок [17, 36, 
37]. Для его обеспечения Госатомнадзором создано и обеспечено функционирование 
инспекционного подразделения непосредственно на площадке Белорусской АЭС в количестве 
6 работников. Предусмотрены разнообразные виды контрольно-надзорных инструментов для 
проведения инспекции, в том числе плановые и внеплановые проверки, рейдовые проверки 
(walkdown inspections), объявленные и необъявленные проверки. Законодательно 
закрепленные полномочия инспекторского состава обеспечивают неограниченный доступ 
(unfettered access) в любое время на площадку АЭС.  

Программа инспекций Госатомнадзора включает в себя все аспекты деятельности ЭО, 
которые могут влиять или непосредственно влияют на безопасность – как организационные 
аспекты, связанные с функционированием систем управления предприятием, так и 
технические, связанные с организацией работ с конкретным оборудованием на площадке, а 
также состоянием такого оборудования.  
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На наиболее значимом (с точки закладываемых основ последующего безопасного 
функционирования объекта) этапе жизненного цикла станции – этапе сооружения и ввода в 
эксплуатацию энергоблоков – режим постоянного надзора законодательно закреплен [17] и для 
иных (помимо Госатомнадзора) государственных органов (организаций), осуществляющих 
виды контрольно-надзорной деятельности в Республике Беларусь, связанные с обеспечением 
различных аспектов безопасности. Предусмотрен инструмент для организации 
взаимодействия и координации их деятельности на площадке – Рабочая группа с участием 
высшего руководства таких госорганов (государственных организаций), а также отдельный 
вид проверок – комплексные проверки [36], которые проводятся с участием всех или большей 
части указанных госорганов. Такая подход впоследствии был отмечен оценочной миссией 
МАГАТЭ [https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/65d/irrs-report.pdf] как «хорошая 
практика» – для рекомендации его применения в иных странах с ядерной программой.  

В период сооружения и ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС Госатомнадзором 
также проводились проверки изготовителей и поставщиков ключевого оборудования важного 
для безопасности с выездом непосредственно на производство. 

На этап эксплуатации блоков Белорусской АЭС Госатомнадзором с привлечением 

экспертов из регулирующих органов других стран подготовлена и внедрена в 2021 году 

Базовая программа надзора на АЭС на этапе эксплуатации. Программа включает в себя 4 

тематических области и 11 тематических направлений осуществления надзора в отношении 

АЭС. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий применяется 

дифференцированный подход, направленный на приоритетное выделение ресурсов 

регулирующего органа для проведения оценок наиболее потенциально опасных (с точки 

зрения последствий невыполнения установленных требований по безопасности) аспектов. В 

настоящий момент ведется работа по совершенствованию дифференцированного подхода, а 

именно – в части внедрения риск-ориентированной модели планирования и проведения 

контрольно-надзорных мероприятий, основанной на показателях безопасности АЭС. Работа 

ведется с привлечением ОНТП в рамках научной деятельности. 

По инициативе Госатомнадзора в 2021 году в правовом поле Республики Беларусь [2] 

был выделен в отдельный вид контрольно-надзорной деятельности лицензионный контроль – 

контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных 

требований и условий осуществления деятельности в области использования атомной энергии 

и ИИИ, в том числе особых лицензионных требований и условий. Ранее такая деятельность 

осуществлялась в рамках государственного надзора в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности.  

Установлены требования о ежегодном проведении оценки безопасности ЭО, а также 

организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги ЭО, с предоставлением 

отчета в адрес регулирующего органа. Оценка представленных отчетов проводится 

Госатомнадзором с привлечением государственного научного технического учреждения 

«Центр по ядерной и радиационной безопасности». Результаты такой оценки являются 

основанием для разработки и принятия Госатомнадзором соответствующих регулирующих 

мер.  

Требование об отчетности по вопросам управления старением, выполнения работ на 

системах важных для безопасности (модификации, сварочные работы и т.д.) установлены 

Госатомнадзором в особых лицензионных требованиях и условиях ЭО. 

Требованиями Правил ядерной безопасности РУ АЭС [48] установлено, что до 

проведения проверки Госатомнадзора ЭО проводятся самопроверки готовности к переходу от 

одного этапа ввода в эксплуатацию к другому, установлена периодичность проведения 

внутренних проверок ЭО. Кроме того, ЭО готовятся и предоставляются акты самопроверки в 

рамках перехода РУ из одного состояния в другое. Представленные акты самопроверки 

рассматриваются Госатомнадзором в числе прочих документов в рамках проведения 

контрольно-надзорных мероприятий и лицензионно-разрешительной деятельности. 

ЭО в соответствии с установленными Госатомнадзором особыми лицензионными 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/65d/irrs-report.pdf%5d
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требованиями и условиями проводится анализ влияния на безопасность выявленных 

отступлений от новых требований, разработка и реализация мероприятий по устранению и 

(или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность.  

Регулирующий орган постоянно осуществляет оценку мер по обеспечению 

функционирования систем управления, лидерства, культуры безопасности посредством 

анализа результатов проводимых инспекций.  

В 2021 году Госатомнадзором разработаны и введены в действие нормы и правила по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие требования к системам 

управления ЭО в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности [45]. Данные 

нормы и правила устанавливают общие технические требования к составным элементам, 

порядку функционирования и совершенствования административных систем ЭО в части 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов 

использования атомной энергии.  

Кроме того, в 2022 году Госатомнадзором утверждено руководство по ядерной и 

радиационной безопасности «Обеспечение культуры безопасности на всех этапах жизненного 

цикла Белорусской АЭС» [46], содержащее рекомендации по формированию и поддержанию 

культуры безопасности на всех этапах жизненного цикла АЭС. 

Ключевым принципом разработки компенсирующих мер при выявлении 

несоответствий нормативным требованиям, проектной и иной документации является оценка 

лицензиатом влияния на безопасность. Технические решения, содержащие такие оценки, 

подлежат рассмотрению регулирующим органом до их внедрения. 

Вопросы безопасности являются ключевыми темами в ходе регулярных встреч 

руководства регулирующего органа и ЭО. 

На основании проведенной ЭО целевой переоценки безопасности - стресс-тестов 

подготовлен национальный план действий, направленных на повышение уровня безопасности 

Белорусской АЭС. Выполнение мероприятий указанного плана действий взято на контроль 

регулятором посредством установления регулирующих требований в адрес ЭО. 

 

Приоритет безопасности в собственной деятельности регулятора  

Высокий приоритет безопасности установлен на уровне законов Республики Беларусь 

«Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности» [1, 6], нашел 

отражение в стратегических документах Госатомнадзора (Политике и стратегии 

Госатомнадзора, одобренных решениями коллегии Госатомнадзора).  

Приоритет безопасности является основой деятельности регулирующего органа в 

рамках реализации возложенных на него функций и задач, в том числе в части: 

разработки норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности; 

осуществления государственного надзора в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности;  

подготовки решений о выдаче лицензии, внесении или отказе во внесении в нее 

изменений, продлении или отказе в продлении срока, приостановлении, возобновлении, 

прекращении действия, аннулировании лицензии по результатам рассмотрения поступивших 

документов, проведения оценки соответствия и экспертизы безопасности; 

выдачи разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности в области 

использования атомной энергии и на реализацию образовательных программ повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам ядерной и (или) 

радиационной безопасности; 

осуществления лицензионного контроля; 

проведения оценки безопасности и т.д. 

Госатомнадзор последовательно внедряет ИСУ, одной из задач которой является 

повышение собственного уровня культуры безопасности своих работников. Принципы 

культуры безопасности Госатомнадзора и ее атрибуты сформированы при участии всех 

работников Госатомнадзора, закреплены в Положении об ИСУ Госатомнадзора (утверждено 

приказом начальника Госатомнадзора). 
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Госатомнадзор непрерывно развивает культуру безопасности в пределах своей 

организации, используя результаты внешних аудитов (миссии МАГАТЭ, проверки 

деятельности Госатомнадзора со стороны МЧС, других компетентных органов Республики 

Беларусь), анализ деятельности Госатомнадзора для обеспечения ее результативности (в том 

числе в рамках проводимых самооценок руководством Госатомнадзора и начальниками 

структурных подразделений), а также путем выявления несоответствий и разработки 

своевременных мер по совершенствованию деятельности, учета опыта регулирующих органов 

других стран. 

Организовано систематическое повышение уровня компетентности работников 

Госатомнадзора (в том числе проводятся мероприятия для руководства Госатомнадзора и 

МЧС). Вопросы культуры безопасности включены в обязательное обучение, проверку знаний 

вновь принимаемых работников (модуль «Культура безопасности», в рамках которого 

изучаются основные принципы культуры безопасности, приверженность культуре 

безопасности на всех уровнях, роль человеческого фактора в обеспечении культуры 

безопасности). 

Организовываются специальные мероприятия для молодых работников Госатомнадзора 

(информационные часы с начальником Госатомнадзора, конкурсы профессионального 

мастерства, стажировки и т.д.), демонстрирующие приверженность культуре безопасности на 

всех уровнях. 

В рамках указанной деятельности принят Кодекс профессионального поведения 

работника Госатомнадзора, представляющий собой свод общих принципов служебной этики и 

основных правил поведения, которыми должны руководствоваться работники Госатомнадзора 

при исполнении служебных обязанностей в целях добросовестного, качественного, 

эффективного и на высоком профессиональном уровне выполнения ими своей 

профессиональной деятельности и содействия укреплению имиджа Госатомнадзора. 

Обязательным является ознакомление с Кодексом вновь принятых работников 

Госатомнадзора. 

С целью определения состояния культуры безопасности в Госатомнадзоре, 

своевременного выявления проблемных вопросов, негативных тенденций и положительных 

практик в области культуры безопасности для принятия решении, направленных на развитие 

культуры безопасности в 2021 году организовано проведение самооценки культуры 

безопасности на основе Руководства по самооценке культуры безопасности для 

регулирующего органа (IAEA Services Series 40, Вена, сентябрь 2019 г.): обеспечено обучение 

работников Госатомнадзора, проведена экспертная миссия МАГАТЭ для оказания 

методологической помощи при подготовке к проведению самооценки, создана основа для 

проведения самооценки (создана рабочая группа, утвержден порядок проведения, разработаны 

методические материалы), проведена самооценка с использованием всех рекомендуемых 

МАГАТЭ методов, разработаны мероприятия для развития культуры безопасности. 

Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов в Госатомнадзоре создана 

Коллегия, состоящая из начальника Госатомнадзора (председатель коллегии), его 

заместителей и других руководящих работников Госатомнадзора.  

Для обсуждения актуальных проблем безопасности Госатомнадзор при необходимости 

инициирует рассмотрение вопросов обеспечения безопасности на заседаниях Национальной 

комиссии Беларуси по радиационной защите при Совете Министров Республики Беларусь, 

заседаниях Межведомственной комиссии по координации плана основных организационных 

мероприятий по сооружению АЭС в Республике Беларусь и контролю за его выполнением, 

рабочей группы для координации осуществления надзора за строительством Белорусской 

АЭС, оперативного штаба на площадке строительства АЭС с участием широкого круга 

специалистов органов государственного управления, научных организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии и ИИИ.  

Наиболее значимые актуальные проблемы ядерной и радиационной безопасности и 

значимые регулирующие решения Госатомнадзор освещает в средствах массовой информации 

и на официальном Интернет-ресурсе Госатомнадзора. 
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СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 
1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью 

обеспечения того, чтобы имелись соответствующие финансовые ресурсы для поддержания 

безопасности каждой ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла. 

2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью 

обеспечения того, чтобы для всей деятельности в области безопасности, осуществляемой на 

каждой ядерной установке или в связи с такой установкой, в течение всего ее жизненного 

цикла имелись в достаточном количестве квалифицированные кадры, обладающие 

соответствующим уровнем образования, подготовки и переподготовки. 

Статья 11 (1) Финансовые ресурсы  

Финансирование строительства АЭС в Республике Беларусь осуществляется за счет 

привлечения кредитных ресурсов, а также средств республиканского бюджета. ЭО 

обеспечивает организацию и проведение работ в таком объеме и такого качества, которые 

отвечают требованиям технических НПА, на всех этапах размещения, проектирования, 

сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, ограничения эксплуатационных 

характеристик, продление срока эксплуатации, вывода из эксплуатации ядерной установки и 

(или) пункта хранения. 

Требованиями ОПБ АС [5] установлено, что ЭО создает структурные подразделения для 

осуществления непосредственно на площадке АЭС деятельности по сооружению и безопасной 

эксплуатации АЭС, наделяя их необходимыми правами, финансовыми средствами, 

материально-техническими и людскими ресурсами, а также осуществляет контроль этой 

деятельности. 

ЭО созданы структурные подразделения для осуществления деятельности по 

руководству и контролю за сооружением и эксплуатацией АЭС. Структурные подразделения 

наделены необходимыми правами, финансовыми средствами, материальными и людскими 

ресурсами. 

Финансирование строительства объектов жилищного фонда, жилищной, транспортной 

и производственной инфраструктуры АЭС осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета в рамках Государственной инвестиционной программы, которая ежегодно 

утверждается Указом Президента Республики Беларусь, в соответствии с поступившими 

заявками. 

Финансирование строительства АЭС в Республике Беларусь осуществляется: 

90 % стоимости контракта на строительство АЭС за счет средств кредита, 

предоставляемого в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики 

Беларусь государственного экспортного кредита для строительства АЭС на территории 

Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года; 

10 % стоимости контракта на строительство АЭС (финансирование авансовых 

платежей) за счет средств кредита, предоставляемого в соответствии с Кредитным договором 

между Правительством Республики Беларусь (в качестве заемщика), государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (в 

качестве кредитора) и открытым АО «Белвнешэкономбанк» (в качестве расчетного банка) от 

15 мая 2014 года, а также средств республиканского бюджета. 

Финансирование хозяйственной деятельности ЭО осуществляется за счет средств, 

поступающих от реализации электрической энергии, производимой Белорусской АЭС, а также 

за счет иных источников, разрешенных законодательством. Указом Президента Республики 

Беларусь «О фондах Белорусской АЭС» [49] созданы фонд финансирования работ по выводу 

из эксплуатации АЭС и фонд финансирования работ по поддержанию и повышению 

безопасности АЭС, из средств которых осуществляется финансирование следующих 

мероприятий:  

разработка технических нормативных правовых актов,  

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
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новых технологий и оборудования, повышению безопасности вывода из эксплуатации, 

досрочного вывода из эксплуатации либо ограничения эксплуатационных характеристик АЭС; 

разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации, в том 

числе проведение комплексного инженерного обследования АЭС, осуществление 

подготовительных работ и реализация технических мероприятий при выводе из эксплуатации, 

досрочном выводе из эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик АЭС; 

закупка оборудования; 

переработка или удаление РАО; 

выполнение работ по обращению с ЯТ, ОЯТ; 

содержание работников (персонала) и объектов АЭС после принятия решения о выводе 

из эксплуатации, досрочном выводе из эксплуатации либо ограничении эксплуатационных 

характеристик АЭС; 

обеспечение физической защиты АЭС, ядерных и радиационных материалов, РАО; 

обеспечение аварийной готовности государственного предприятия «Белорусская 

атомная электростанция»; 

научное сопровождение поддержания и повышения безопасности АЭС; 

выполнение работ по повышению ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности АЭС;  

финансирование расходов по обращению с ОЯТ после его доставки на накопительную 

площадку хранения; 

поддержание и совершенствование систем обращения с РАО и ОЯТ АЭС, 

образующимися в период эксплуатации АЭС, системы физической защиты АЭС и системы 

аварийной готовности и реагирования;  

размещение, проектирование и сооружение пунктов хранения (захоронения) РАО, ОЯТ, 

обеспечение захоронения (долговременного хранения) РАО, возвращаемых отходов 

переработки ОЯТ, 

модернизация систем и оборудования, внедрение нового оборудования для 

поддержания и повышения безопасности АЭС, приобретение и модернизация 

расчетно-аналитических комплексов и программного обеспечения для выполнения оценок 

безопасности АЭС. 

Источником наполнения фондов Белорусской АЭС будет являться выручка от 

реализации электрической энергии, отпускаемой от АЭС. Отчисления в фонды Белорусской 

АЭС будут производиться с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата 

ввода в эксплуатацию энергоблока №2. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года 

принята государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 годы, 

одной из задач которой является - развитие научного обеспечения эффективности и безопасной 

эксплуатации Белорусской АЭС в течение всего ее жизненного цикла, обращения с РАО и 

ОЯТ, а также научное сопровождение развития перспективных направлений использования 

атомной энергии в мирных целях. Аналогичная программа реализовывалась в период с 

2016-2020 годы.  

В целях создания в Республике Беларусь механизма финансового обеспечения 

ответственности за ядерный ущерб при осуществлении деятельности по использованию 

атомной энергии принят Указ Президента Республики Беларусь «Об ответственности за 

ядерный ущерб» [50]. В соответствии с Указом, формой финансового обеспечения 

ответственности Государственного предприятия «Белорусская АЭС» за ядерный ущерб 

является страхование гражданской ответственности. 

Таким образом, для осуществления ядерного энергетического проекта предоставлены 

достаточные финансовые ресурсы. 
 

Статья 11 (2) Людские ресурсы  

Согласно статье 32 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» 
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[6] ЭО должна обеспечивать подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников (персонала), а также поддержание их необходимой численности. 

ОПБ АС [5] дополнительно установлено следующее: 

АЭС должна быть укомплектована персоналом, имеющим необходимую квалификацию 

и допущенным в порядке, установленном ЭО, к самостоятельной работе до завоза ЯТ на АЭС; 

при эксплуатации АЭС на рабочих местах должен находиться допущенный к 

самостоятельной работе по соответствующим должностям персонал, минимальные требования 

к количеству и составу которого устанавливаются в проекте АЭС и приводятся в ООБ АЭС и 

технологическом регламенте эксплуатации блока АЭС; 

выполнение лицами из персонала АЭС определенных видов деятельности в области 

использования атомной энергии осуществляется при наличии у них разрешений [51]; 

подбор, подготовку, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации 

персонала АЭС обеспечивает ЭО. Система подбора и подготовки персонала АЭС должна 

обеспечивать достижение, контроль и поддержание уровня его квалификации, необходимого 

для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС во всех режимах, а также для выполнения 

действий, направленных на ослабление последствий аварий при их возникновении. Составным 

элементом подготовки должно быть формирование у персонала АЭС культуры безопасности; 

при профессиональном обучении персонала АЭС для отработки практических навыков 

эксплуатации АЭС должны использоваться технические средства, включая тренажеры 

различных типов, допущенные к применению при подготовке персонала АЭС. Особое 

внимание должно обращаться на отработку действий при возможных нарушениях, включая 

аварии, в работе АЭС и учет опыта эксплуатации. 

Квалификационные требования к персоналу АЭС установлены выпуском 12 Единого 

квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в 

атомной энергетике», утвержденного постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 29 мая 2020 г. № 56. 

В Республике Беларусь сформирована национальная система подготовки кадров, 

необходимая для обеспечения ядерной энергетики высококвалифицированными 

специалистами, а также для дальнейшего поддержания соответствующего уровня знаний для 

безопасной, надежной и эффективной эксплуатации АЭС. Система подготовки кадров 

включает комплекс мероприятий, реализуемых, в том числе органами государственного 

управления, учреждениями образования высшего и среднего специального образования, 

учреждениями дополнительного образования, другими организациями.  

В целях организации системы комплексной подготовки кадров, обеспечивающей 

получение знаний и навыков, необходимых для безопасной и надежной эксплуатации АЭС, 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, безопасности персонала, населения и 

окружающей среды, в Республике Беларусь реализуется комплекс мероприятий подпрограммы 

8 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57 (ранее, с 2008 г. по март 2016 г. - 

Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики, с 2016 г. по 2020 г. - 

подпрограмма 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016 - 2020 годы) [43]. 

Исходя из потребностей (на основе заявок) сформирован государственный заказ на 

подготовку кадров: определены по годам объемы подготовки, переподготовки, повышения 

(поддержания) квалификации специалистов, научных работников высшей квалификации в 

разрезе специальностей и рабочих кадров; определены учреждения образования, которые в 

настоящее время ведут подготовку кадров; доведены планы подготовки по годам в 

соответствующих учреждениях образования. В рамках подпрограммы ведутся следующие 

работы: 

в высших и средних специальных учебных заведениях страны (учреждения образования 

«Белорусский национальный технический университет», «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники», «Белорусский государственный 
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университет», «Международный государственный экологический институт имени 

А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета» (в прошлом - «Международный 

экологический университет им. А.Д.Сахарова») «Минский государственный энергетический 

колледж») продолжается подготовка студентов по 6 специальностям в области ядерной 

энергетики, в том числе «Ядерные физика и технологии», «Химия высоких энергий», 

«Паротурбинные установки атомных электрических станций» (с 2020 года взамен данной 

специальности вводится новая - «Проектирование и эксплуатация атомных электрических 

станций»), «Электронные и информационно-управляющие системы физических установок», 

«Ядерная и радиационная безопасность», «Электрические станции»; 

организовываются и проводятся стажировки педагогов и научных работников высших 

учреждений образования за рубежом, производственные практики студентов в странах с 

развитой ядерной энергетикой; 

обеспечивается повышение квалификации, проведение стажировок и обучающих 

семинаров для специалистов органа государственного управления в области ядерной и 

радиационной безопасности; государственных органов, осуществляющих контрольную 

(надзорную) деятельность за ведением работ на всех этапах жизненного цикла Белорусской 

АЭС, а также подведомственных (подчиненных) им организаций, территориальных органов. 

Программа подготовки специалистов с высшим образованием для эксплуатации АЭС 

включает базовую (5-5,5 года) подготовку в вузах Республики Беларусь, в том числе 

прохождение производственных практик за рубежом, специальную (0,5-3 года) подготовку 

специалистов, имеющих опыт работы на энергетических предприятиях Республики Беларусь, в 

зарубежных вузах, стажировку на действующих объектах ядерной энергетики за рубежом, 

подготовку по индивидуальным программам в УТЦ. 

Исходя из первостепенной важности вопросов подготовки кадров для ядерной 

энергетической программы, Республика Беларусь в дополнение к перечисленным 

мероприятиям интенсивно использует техническую помощь МАГАТЭ (программы 

технического сотрудничества) по обучению специалистов для ядерной энергетической 

программы. Эти программы предусматривают оказание экспертной и консультационной 

помощи по вопросам создания системы подготовки кадров для ядерной энергетики с учетом 

международного опыта и рекомендаций МАГАТЭ. Программы включают проведение 

семинаров и обучающих тренингов, визиты белорусских ученых и преподавателей ВУЗов в 

УТЦ АЭС и научно-исследовательские институты за рубежом, посещение белорусскими 

специалистами действующих и строящихся АЭС, а также разработку и поставку 

компьютерных обучающих систем для организаций, участвующих в реализации проекта 

Белорусской АЭС. 

В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ BYE/0/006 «Развитие 

кадрового потенциала и системы обучения специалистов для программы ядерной энергетики» 

в Республику Беларусь поставлена прикладная компьютерная обучающая система и 

необходимое программное обеспечение для подготовки белорусских специалистов, 

вовлеченных в программу развития ядерной энергетики, которая опробована и внедрена в 

государственном предприятии «Белорусская АЭС» с марта 2016 года. 

С 2015 года государственное предприятие «Белорусская АЭС» является членом ВАО 

АЭС, в рамках которой: 

проходят партнерские проверки, участие в которых принимают специалисты АЭС всего 

мира; 

получает поддержку в подготовке к экспертным миссиям; 

участвует в миссиях технической поддержки АЭС, которые организует и проводит ВАО 

АЭС; 

получает информацию об опыте эксплуатации всех АЭС мира; 

участвует в программах технических визитов на другие АЭС; 

участвует в противоаварийных тренировках в составе Регионального Кризисного 

центра; 

участвует в обучающих семинарах, которые проводит ВАО АЭС. 
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Масштабное сотрудничество с МАГАТЭ, другими организациями и международными 

объединениями осуществляется также в части повышения компетенций белорусского 

регулирующего органа в рамках проектов и программ технического сотрудничества, а также 

посредством обмена опытом регулирующей деятельности в рамках Форума органов 

регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (до февраля 2022 года 

осуществлялось также в рамках Форума сотрудничества регуляторов (RCF) Ассоциации 

регуляторов ядерной безопасности Западной Европы (WENRA)). 

Подбор, подготовку, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации 

эксплуатационного персонала обеспечивает государственное предприятие «Белорусская 

АЭС». Генеральный директор является главным административным руководителем, несет 

персональную ответственность за ядерную безопасность и осуществляет общее руководство 

по её обеспечению, в том числе общее руководство подготовкой персонала АЭС. 

Административное управление подчинено генеральному директору. Первый заместитель 

генерального директора – главный инженер АЭС является техническим руководителем 

атомной станции и подчиняется генеральному директору. Заместитель главного инженера по 

подготовке персонала АЭС – начальник УТЦ организует работы по подготовке, поддержанию 

и повышению квалификации персонала для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации 

АЭС. 

Подготовка персонала Белорусской АЭС осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

в рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» (обучение по 

данному направлению завершено в 2020 году); 

в рамках контрактных обязательств по сооружению Белорусской АЭС (Генеральный 

контракт на сооружение Белорусской АЭС от 18.07.2012 №77-598/1110700 (далее - 

Генконтракт), заключенный между государственным предприятием «Белорусская АЭС» и АО 

«АСЭ»), (обучение по данному направлению завершено в 2021 году); 

в рамках подпрограммы 8 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» 

государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы; 

на рабочих местах в структурных подразделениях и на базе УТЦ; 

в сторонних учреждениях образования Республики Беларусь и Российской Федерации. 

В рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» проведена 

профессиональная переподготовка специалистов Белорусской АЭС по специальности 

«Атомные электрические станции и установки» (направление «Эксплуатация АЭС») в 

Обнинском институте атомной энергетики – филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» (ИГЭУ им. 

Ленина). 

В рамках выполнения Генконтракта проведена подготовка 600 специалистов, включая 

теоретическую подготовку, стажировку на действующих энергоблоках АЭС Российской 

Федерации и обучение на ПМТ и аналитическом тренажере, обеспечила Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом». Подготовка проводилась инструкторами 

Нововоронежского УТЦ АО «Атомтехэнерго» в соответствии с Обобщенным графиком 

подготовки эксплуатационного персонала Белорусской АЭС на 2015-2021 годы и 

разрабатываемыми на его основе годовыми графиками обучения. 

Подготовка персонала в структурных подразделениях и УТЦ проводится под 

руководством квалифицированных руководителей и специалистов. Обучение организуется с 

учетом квалификации обучающихся (по результатам входного контроля уровня знаний) и 

осуществляется по индивидуальным программам подготовки. УТЦ укомплектован 

современным оборудованием, в том числе тренажерами, компьютерными обучающими 
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системами, наглядными материалами (плакаты, макеты, стенды и т.п.), учебно-методическими 

материалами, что позволяет существенно улучшить эффективность проведения обучения. 

Работники, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии и 

ИИИ, проходят обучение и проверку (оценку) знаний по вопросам ядерной и радиационной 

безопасности в порядке, установленном Инструкцией о порядке обучения и проверки (оценки) 

знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности [52]. Обучение специалистов 

осуществляется в учреждениях образования, имеющих выданное Госатомнадзором в рамках 

осуществления административных процедур разрешение на реализацию соответствующих 

образовательных программ. 

Ежегодно организовываются и проводятся мероприятия по подготовке и повышению 

квалификации работников в сторонних учреждениях образования, в том числе по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности. 
В обучающих семинарах и обучающих курсах, проводимых сторонними организациями 

по различным направлениям деятельности, приняли участие 363 и 542 сотрудника 

предприятия соответственно. 

Минимальные требования к количеству и составу персонала установлены в проекте 

АЭС и приведены в ООБ АЭС и технологическом регламенте безопасной эксплуатации 

энергоблока АЭС. Вопрос оценки достаточности персонала являлся одним из вопросов 

проведенной экспертизы безопасности ООБ и технологического регламента безопасной 

эксплуатации, на основании результатов которой было принято решение о выдаче лицензии на 

сооружение энергоблоков № 1 и № 2 и эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС. 

Численность промышленно-производственного персонала двух энергоблоков 

государственного предприятия «Белорусская АЭС» составляет 2543 человека. Руководящий 

состав государственного предприятия «Белорусская АЭС» и эксплуатационные цеха 

комплектуются квалифицированными работниками в соответствии с установленными НПА 

квалификационными требованиями. При расчете численности оперативного персонала 

учитывались: 

трехсменный график работы; 

дни отдыха, отпуска и больничные дни; 

необходимость в непрерывном обучении (поддержание и повышение квалификации, 

прохождение опережающей подготовки и т.д.). 

С учетом необходимости в наличии резерва оперативного персонала, одно оперативное 

рабочее место комплектуется в количестве от пяти до восьми работников (в зависимости от 

должности/профессии). Точное количество работников устанавливается штатным 

расписанием с учетом определенных ООБ требований к численности персонала. 

Ключевые должности оперативного персонала БПУ энергоблоков №1,2 Белорусской 

АЭС, а также начальники смен АЭС с длительными сроками подготовки укомплектованы 

квалифицированными специалистами, которые прошли подготовку, в том числе практическое 

обучение с отработкой взаимодействия в составе смен на ПМТ Белорусской АЭС, проверку 

(оценку) знаний в комиссии Госатомнадзора, получили разрешения на право ведения 

технологического процесса при осуществлении деятельности по использованию атомной 

энергии. 
С начала 2019 года осуществляется процедура выдачи Госатомнадзором разрешений на 

право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии 

персоналу Белорусской АЭС, в соответствии с Перечнем должностей работников (персонала) 

государственного предприятия «Белорусская АЭС», которые должны получать разрешения на 

право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. В 

соответствии с указанным перечнем [53]. 

Поддержание квалификации персонала АЭС обеспечивается путем включения тем по 

изучению опыта эксплуатации в тематические планы программ подготовки и поддержания 

квалификации (в том числе информации по результатам анализа внутреннего и внешнего 

опыта эксплуатации, по результатам проведения модификаций на АЭС и внесения 

соответствующих изменений в техническую и эксплуатационную документацию). Кроме того, 
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Госатомнадзором в рамках профилактики правонарушении проводятся мероприятия по 

разъяснению требований нормативных документов, в том числе основанные на результатах 

ранее проведенных проверок и результатах оценки безопасности представляемых документов. 

Государственным предприятием «Белорусская АЭС» разработана и утверждена 

дорожная карта мероприятий по техническому сопровождению ПМТ и аналитического 

тренажеров УТЦ, включающая работы по модернизации ПМТ и периодическому 

подтверждению соответствия ПМТ БПУ энергоблока №1 (в соответствии с Программой 

поддержания и повышения безопасности АЭС на период эксплуатации энергоблоков №№1, 2 

Белорусской АЭС). В настоящее время проводится реализация мероприятий, 

предусмотренных дорожной картой. 

Во исполнение установленных Госатомнадзором особых лицензионных требований и 

условий лицензии, в том числе с учетом связанной с распространением COVID-19 

санитарно-эпидемиологической обстановки, государственным предприятием «Белорусская 

АЭС» подготовлено Положение о безопасном прекращении ведения ядерно-опасных и иных 

опасных работ в условиях снижения количества административно-технического и /или 

оперативного персонала ниже минимально обоснованного. Данное положение устанавливает 

порядок действий в условиях наступления аномальных событий, в том числе неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в государственном предприятии «Белорусская 

АЭС», при снижении количества административно-технического и/или оперативного 

персонала ниже минимально обоснованного количества, способного обеспечить надежную и 

безопасную эксплуатацию АЭС и обязательный надзор за системами и оборудованием, 

важными для безопасности энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС во всех режимах 

работы. 

СТАТЬЯ 12. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы возможности и ограничения деятельности человека учитывались в 

течение всего жизненного цикла ядерной установки. 

Регулирующие требования  

В Республике Беларусь регулирующие требования по учету человеческого фактора в 

части его влияния на ядерную и радиационную безопасность установлены как в отношении 

деятельности в области использования атомной энергии, так и в отношении проектных основ 

ядерной установки. 

Так, согласно статьи 11 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной 

энергии» [6] выполнение ключевых (с точки зрения влияния на безопасность) видов работ 

может осуществляться работниками (персоналом) ЭО и организаций, выполняющих работы и 

(или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной 

энергии, при наличии у этих работников (персонала) разрешений на право ведения работ при 

осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, выдаваемых 

уполномоченным государственным органом по регулированию безопасности при 

использовании атомной энергии. 

Перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу) организаций, 

указанных в Законе «Об использовании атомной энергии», необходимо получение разрешений 

на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 

требования, предъявляемые к этим работникам (персоналу), в том числе к образованию, а 

также порядок получения указанных разрешений определены постановлением Правительства 

Республики Беларусь. При этом выдача такого разрешения возможна только при соответствии 

работника установленным квалификационным требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей служащих, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 29 мая 2020 г № 56,, отсутствии медицинских 

противопоказаний, прохождении психофизиологического обследования, соответствующей 
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подготовки на должность и проверки (оценки) знаний [51]. 

Снижение влияния человеческого фактора осуществляется путем подбора персонала 

АЭС и обеспечения необходимого уровня его  квалификации с целью исключения негативного 

влияния действий персонала на безопасность. При этом, формирование культуры 

безопасности, как комплекс мероприятий по устранению негативного влияния на 

безопасность, является одним из требований к ЭО в рамках концепции 

глубокоэшелонированной защиты (уровень 1). Регулирующими требованиями установлены 

составляющие формирования и поддержания культуры безопасности, основа которых также 

лежит в плоскости влияния работника на безопасность, учета и своевременного устранения 

последствий допускаемых таким работником ошибок [5]. В 2021 регулятором были усилены 

требования к ИСУ ЭО в части их способствования формированию и поддержанию культуры 

безопасности, в том числе путем обеспечения персонала необходимыми ресурсами, 

инструментами взаимодействия для безусловного выполнения требований по безопасности и 

т.д. [45]. 

Влияние человеческого фактора учитывается, в том числе в рамках анализа и учета 

опыта эксплуатации, а также при возникновении нарушений в работе АЭС [39, 54] 

Принятый документ способствовал последовательному совершенствованию 

законодательных норм, направленных на учет человеческого фактора при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии и максимально возможному его 

снижению. 

 

Учет человеческого фактора при проектировании ядерной установки  

Установлены регулирующие требования и к учету влияния человеческого фактора на 

стадии проектирования АЭС. Так, в проекте АЭС должны предусматриваться меры, 

облегчающие принятие персоналом правильных решений и затрудняющие принятие 

неправильных, должны быть обеспечены технические средства для обнаружения, 

корректировки и компенсации ошибок. Система обеспечения надежности должна обеспечить 

защиту АЭС от ошибки работника, свести к минимуму вероятность отрицательных 

последствий ошибки. АЭС должна быть малочувствительной к ошибкам персонала, в 

частности, за счет срабатывания автоматических систем управления или защиты, 

проектируемых с учетом человеческого фактора. Вмешательство персонала в работу АЭС в 

этих случаях может допускаться только тогда, когда имеется достаточно времени для 

диагностики и корректирующих действий  

В частности, в проектных решениях энергоблока предусматриваются меры по 

предотвращению возможных ошибок персонала, нарушающих его нормальную эксплуатацию, 

и ограничению их последствий. Предусмотрены технические меры для предотвращения и 

ограничения последствий ошибочных действий персонала, которые нарушают функции 

безопасности и могут привести к авариям. 

Меры лицензиата по учету влияния человеческого фактора при 

эксплуатации и техническом обслуживании ядерной установки  

Наличие квалифицированного персонала, добросовестно относящегося к своим 

обязанностям и четко представляющего свое место, роль и ответственность в общем процессе 

производства и обеспечения безопасности является решающим условием реализации Общей 

ПОКАС лицензиата. Таким образом, одним из путей уменьшения влияния человеческого 

фактора на обеспечение безопасности является деятельность по обеспечению качества при 

подборе и подготовке персонала. Общей ПОКАС установлены требования к указанной 

деятельности, а также основные принципы, направления ее осуществления и ответственность 

за ее результат. 

Общие требования к персоналу 

Организация работ и подбор персонала определяются с учетом требований НПА 

Республики Беларусь, рекомендаций международных организаций, международного опыта и 

локальных правовых актов государственного предприятия «Белорусская АЭС». Качество 
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работ обеспечивается обученным и допущенным к самостоятельной работе эксплуатационным 

персоналом, а также персоналом подрядных организаций, имеющим практические навыки в 

работе, обладающим необходимой квалификацией. Организованы и проводятся работы по 

формированию культуры безопасности у всего персонала, задействованного в проведении 

работ на предприятии. Обучение проводится на постоянной основе на базе УТЦ, в том числе по 

темам: «Общие положения культуры безопасности», «Организация работ по формированию 

культуры безопасности», «Влияние человеческого фактора на безопасность АЭС и общие 

принципы предотвращения ошибок», «Инструменты предотвращения ошибок персонала», 

«Наблюдения за работой персонала», «Лидерство в атомной энергетике» и др. 

Медицинские требования к персоналу 

Персонал ЭО, имеющий право ведения работ при осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии, персонал, выполняющий работы во вредных и (или) опасных 

условиях труда, проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в соответствии с утвержденным графиком) медицинские осмотры. 

Медицинские осмотры проводятся с целью обеспечения безопасности труда, 

предупреждения профессиональных заболеваний, охраны здоровья работающих.  

Требования по проверке (оценке) знаний 

Персонал государственного предприятия «Белорусская АЭС» проходит проверку 

(оценку) знаний в порядке, установленном Положением о порядке проведения проверок 

знаний и специальных инструктажей у работников АЭС, утвержденным приказом 

генерального директора от 07.04.2021 № 191,  Инструкцией о порядке обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2022 

№175,  а также Положением о порядке организации и проведения проверки (оценки) знаний по 

вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденным приказом генерального 

директора от 31.03.2021 № 179. Администрации организаций, участвующих в работах на 

Белорусской АЭС, должны обеспечить в своих организациях подготовку и проверку (оценку) 

знаний персонала, в том числе по вопросам ядерной и радиационной безопасности. Результаты 

проверок (оценок) знаний фиксируются в соответствующих протоколах.  

При выполнении работ на площадке Белорусской АЭС персонал должен иметь при себе 

удостоверение, содержащее информацию об успешном прохождении проверок (оценок) 

знаний и предоставлять его контролирующим лицам по их требованию. 

Проверки (оценки) знаний проводятся в зависимости от должности (профессии) 

работника по следующим направлениям (конкретные направления устанавливаются 

должностными (рабочими) инструкциями):  

охрана труда и электробезопасность;  

пожарная безопасность; 

радиационная безопасность;  

ядерная безопасность; 

промышленная безопасность; 

специальные правила для объектов использования атомной энергии; 

правила технической эксплуатации или оценка знаний должностных 

(производственных) инструкций. 

Ответственность организаций за состав и расстановку персонала 

Количественный и качественный состав персонала, его расстановка по рабочим местам 

определяется руководством организаций, участвующих в работах по вводу энергоблоков 

Белорусской АЭС в эксплуатацию. Организации, участвующие в работах по вводу 

энергоблоков в эксплуатацию, несут ответственность за квалификацию и выполнение своим 

персоналом правил, норм и производственных инструкций. 

Эксплуатационный персонал 

Администрация государственного предприятия «Белорусская АЭС» организует работу 

с персоналом, основными формами которой являются подбор, подготовка, поддержание и 

повышение квалификации согласно №432/44ПО «Положение об организации работы с 
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персоналом государственного предприятия «Белорусская АЭС». Подбор персонала, 

участвующего в работах по вводу энергоблока в эксплуатацию, осуществляется в соответствии 

с требованиями единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей служащих. 

До начала каждого этапа ввода энергоблока в эксплуатацию рабочие места должны 

быть полностью укомплектованы оперативным эксплуатационным персоналом в соответствии 

с утвержденной численностью. Администрация государственного предприятия «Белорусская 

АЭС» обеспечила укомплектованность предприятия персоналом до начала работ по вводу в 

эксплуатацию энергоблоков Белорусской АЭС. 

Эксплуатационный персонал Белорусской АЭС перед допуском к самостоятельной 

работе проходит проверку знаний в объеме, необходимом для занимаемой должности. 

Руководители всех рангов, несущие ответственность за безопасную эксплуатацию 

Белорусской АЭС или обеспечивающие ведомственный контроль безопасности, и операторы 

установки должны пройти медицинский осмотр и психофизиологическое обследование, а 

также иметь специальные разрешения на право ведения работ при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии. 

Персонал пусконаладочных организаций 

Подготовка персонала подрядных организаций, участвующих в работах по вводу в 

эксплуатацию Белорусской АЭС, проведении ремонтных работ, включает обучение и проверку 

знаний с учетом графика проведения работ на АЭС. Подготовка персонала проводится по 

должностным инструкциям, стандартам, схемам и другой действующей 

нормативно-технической документации по профилю работы персонала. Кроме того, персонал, 

участвующий в проведении работ на АЭС, проходит обучение на базе УТЦ, включающее, в 

том числе, обучение по вопросам культуры безопасности. 

Регулирующий надзор и контрольная деятельность по учету влияния 

человеческого фактора  

Оценка учета лицензиатом влияния человеческого фактора на безопасность 

осуществляется регулятором как посредством лицензионно-разрешительной деятельности, так 

и в ходе осуществления инспекционной деятельности. 

Так, в рамках организации экспертизы безопасности документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности, регулятором оценивается соответствие 

проектных основ требованиям технических НПА, в том числе по вопросам, связанным с 

влиянием человеческого фактора. 

Одной из составляющих регулирующего надзора являются процедуры выдачи 

персональных разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии. В ходе таких процедур регулятором помимо медицинской 

составляющей оценивается подготовка персонала, как в форме тестирования, так и в форме 

собеседования - дополнительно для старших должностных лиц лицензиата, обеспечивающих 

демонстрацию лидерства в вопросах безопасности. В ходе такого дополнительного 

собеседования оценивается приверженность кандидата вопросам безопасности, при 

необходимости устанавливаются дополнительные требования, которые содержатся в 

выданном персональном разрешении. 

Одной из составляющих при выдаче персональных разрешений является 

положительный результат проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной 

безопасности, которая проводится в комиссии регулятора. 

В рамках инспекционной деятельности выявленные нарушения требований в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности оцениваются и анализируются, в том числе 

с позиции влияния человеческого фактора на их появление. В случае выявления такого 

влияния в актах по результатам проверок перечисляются конкретные работники, допустившие 

нарушение, что в последующем позволяет лицензиату более полно проводить детальный 

анализ и поиск коренной причины допущенного нарушения. Кроме этого, как правило, 

ежегодно проводятся целевые проверки функционирования ИСУ ЭО в части обеспечения 
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выполнения требований по безопасности, а также проверки состояния дел по поддержанию и 

повышению уровня культуры безопасности. В ходе таких проверок ключевое внимание 

уделяется персоналу. При обнаружении явных признаков недостаточного уровня культуры 

безопасности у работников, допустивших нарушения требований НПА, технических НПА в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, проводится дополнительное 

обучение и внеочередные проверки (оценки) знаний с целью исключения дальнейшего 

потенциального влияния на общий уровень безопасности. При необходимости, регулятор 

ходатайствует также о применения мер дисциплинарного воздействия к таким работникам. 

С учетом перехода Белорусской АЭС на этап эксплуатации регулятором принята 

Базовая программа надзора, которая, в том числе, включает следующие направления 

регулирующих оценок по вопросам, связанным с персоналом: «Система управления ЭО», 

«Культура безопасности и лидерство», «Система подготовки персонала». 

Таким образом, принимаемые регулятором меры в целом достаточны для обеспечения 

регулирующего надзора за обеспечением учета лицензиатами влияния человеческого фактора 

на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. 

 

СТАТЬЯ 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы разрабатывались и осуществлялись программы обеспечения 

качества в целях создания уверенности в том, что указанные в них требования в отношении 

всей важной для ядерной безопасности деятельности выполняются в течение всего 

жизненного цикла ядерной установки. 

Деятельность в области регулирующего рассмотрения и контроля  

Требования по обеспечению качественного выполнения работ, соответствующего 

установленным требованиям технических НПА на всех этапах жизненного цикла ядерной 

установки предусмотрены Законом Республики Беларусь «Об использовании атомной 

энергии» [6]. Такое требование устанавливается как для ЭО, так и для любых организаций, 

оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь [2] одним из лицензионных 

требований и условий осуществления деятельности в области использования атомной энергии 

является обеспечение функционирования системы управления в целях безопасности либо 

системы управления и (или) контроля качества осуществления лицензируемой деятельности в 

части соблюдения требований в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а 

также их совершенствование на постоянной основе. Указанное лицензионное требование 

оценивается регулирующим органом как на этапе оценки соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям и условиям (перед выдачей лицензии), так и в ходе осуществления 

лицензиатом деятельности в области использования атомной энергии. При этом такие оценки 

соблюдения лицензионных требований и условиям для лицензиатов проводятся, как правило, 

на ежегодной основе.  

Общее требование к обеспечению качества систем (элементов) АЭС и выполняемых 

работ закреплено, в том числе на уровне технических НПА. В частности, указанное требование 

является одной из составляющих первого уровня концепции глубокоэшелонированной 

защиты, применяемой в проекте Белорусской АЭС [5]. 

Требования непосредственно к организации системы качества как составного элемента 

общей системы управления сооружением и эксплуатацией атомной станцией установлены 

[55]. Указанным документом устанавливается система программ обеспечения качества, 

охватывающая все этапы жизненного цикла ядерной установки. Программы разрабатываются 

всеми организациями, участвующими в сооружении и эксплуатации ядерной установки и 

имеют иерархию и установленную требованиями структуру. 

Общая ПОКАС, как основной документ, определяющий принципы, цели и основные 



 

56 
 

положения деятельности ЭО по разработке и выполнению программы обеспечения качества на 

всех этапах жизненного цикла атомной станции, а также требования к обеспечению качества 

другими организациями, участвующими в работах жизненного цикла АЭС, согласовывается 

регулирующим органом [55]. 

На ежегодной основе ЭО предоставляет в регулирующий орган Отчет по оценке 

текущего состояния безопасности объекта использования атомной энергии, содержащий, в том 

числе сведения о проведенных мероприятиях в области качества и их результативности. 

Регулирующий орган учитывают такую информацию при планировании надзорной 

деятельности как в отношении непосредственно ЭО, так и субподрядных организаций. При 

необходимости, регулирующий орган имеет полномочия по принятию действий в рамках 

правоприменительной практики по факту рассмотрения такого отчета. 

В 2021 году регулирующим органом изданы общие требования к системам управления 

ЭО в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности [45]. Указанным документом 

предусматривается интеграция всех процессов в ЭО, включая систему менеджмента качества, 

таким образом, чтобы обеспечение выполнения требований по безопасности выполнялось на 

приоритетной основе и учитывало наличие требований в иных областях деятельности 

организации (в т.ч. не связанных с обеспечением безопасности).  

Таким образом, требования по соблюдению ЭО качества в отношении всех аспектов 

деятельности, влияющих на безопасность, внедрены и обеспечено их выполнение. 

Действия ЭО 

Государственным предприятием «Белорусская АЭС» для обеспечения качества 

сооружения АЭС приняты организационно-технические решения, направленные как на 

создание инфраструктуры по контролю обеспечения качества, так и на обеспечение 

функционирования такой инфраструктуры путем документирования процедур системы 

менеджмента качества, подготовки и оценки знаний персонала, установлением 

ответственности за выполнение мероприятий в области обеспечения качества. 

Политикой интегрированной системы управления государственного предприятия 

«Белорусская АЭС» высшим приоритетом при осуществлении деятельности определено 

обеспечение безопасности. 

В настоящее время на государственном предприятии «Белорусская АЭС» создана и 

функционирует ИСУ, представляющая собой комплекс взаимосвязанных документированных 

и управляемых процессов, направленных на достижение целевых показателей, реализующихся 

при соблюдении установленных требований.  

В ИСУ государственного предприятия «Белорусская АЭС» внедрены такие аспекты 

безопасности, как ядерная безопасность, радиационная безопасность, промышленная 

безопасность, пожарная безопасность, техническая безопасность, физическая ядерная 

безопасность, экологическая безопасность, охрана труда посредством выделения 

соответствующих процессов, а также такие элементы, как обеспечение качества, человеческий 

и организационный факторы, социально-экономические аспекты. Наивысшим приоритетом 

деятельности предприятия является обеспечение безопасности. 

К настоящему времени в рамках ИСУ государственным предприятием «Белорусская 

АЭС» внедрены, функционируют и поддерживаются в актуальном состоянии, а также 

сертифицированы в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 

Беларусь: 

система менеджмента качества производства электрической и тепловой энергии, 

выполнения функций заказчика, застройщика, оказания инженерных услуг при осуществлении 

деятельности в области строительства объектов 1-4 классов сложности на соответствие 

требованиям СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (сертификат 

соответствия № BY/112 05.01.003.01.0098 от 10.06.2021, срок действия до 01.12.2022); 

система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности 

производства электрической и тепловой энергии на соответствие требованиям СТБ ISO 

45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 
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деятельности. Требования и руководство по применению» (сертификат соответствия № 

BY/112 05.04. 003.01.00051 от 28.04.2021, срок действия до 28.04.2024); 

система менеджмента окружающей среды производства электрической и тепловой 

энергии на соответствие требованиям СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления 

(менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению» (сертификат 

соответствия № BY/112 05.10. 003.01.00052 от 28.04.2021, срок действия до 28.04.2024). 

В рамках действующей ИСУ, в том числе принята политика и цели в области ИСУ. 

Политикой в области ИСУ: 

установлены обязательства высшего руководства по поддержанию и улучшению ИСУ; 

назначен представитель руководства по ИСУ; 

определены организационная структура и штатное расписание; 

создан и функционирует координационный совет ИСУ, основными задачами которого 

являются координация работы предприятия в рамках ИСУ, поддержание в рабочем состоянии 

и постоянное совершенствование ИСУ, контроль за выполнением принятых на заседаниях 

Координационного совета решений;  

назначены уполномоченные представители по ИСУ для обеспечения 

функционирования ИСУ в рамках структурных подразделений предприятия;  

разработаны документы ИСУ по различным направлениям деятельности предприятия 

(политики, руководства, стандарты предприятия, положения, паспорта процессов, программы 

обеспечения качества (общая программа обеспечения качества ПОКАС (О), при эксплуатации 

энергоблоков Белорусской АЭС ПОКАС (Э), при обращении с ядерными материалами 

(ядерным топливом) ПОК (ЯМ (ЯТ)), при обращении с эксплуатационными радиоактивными 

отходами ПОК (РАОэ), при обращении с источниками ионизирующего излучения ПОК (ИИИ)) 

и др);  

обеспечена разработка программ обеспечения качества деятельности Генподрядчика 

при реализации проекта «Белорусская АЭС» ПОКАС (О1), при проектировании ПОКАС (П), 

при выполнении строительно-монтажных работ ПОКАС (С), при вводе в эксплуатацию 

энергоблоков Белорусской АЭС ПОКАС (ВЭ);  

определены процессы ИСУ; владельцы процессов и их ответственность;  

осуществляется анализ и оценка рисков процессов, разработаны реестры рисков и 

программы управления рисками процессов ИСУ;  

проводятся внутренние аудиты ИСУ, в т.ч. проверки выполнения требований программ 

обеспечения качества, с оформлением соответствующих документов (программы, планы, 

отчеты, планы корректирующих мероприятий); проводятся внешние аудиты систем 

менеджмента поставщиков, в т.ч. проверки выполнения требований программ обеспечения 

качества, с оформлением соответствующих документов (программы, планы, отчеты, планы 

корректирующих мероприятий);  

с установленной периодичностью осуществляется мониторинг действующих 

процессов ИСУ;  

проводится анализ со стороны руководства; 

на постоянной основе определяются мероприятия по улучшению ИСУ. 

 

Программа аудитов ЭО  

Оценка эффективности систем качества генподрядчика и субподрядных организаций 

является одним из аспектов деятельности в области качества ЭО. 

С целью проверки выполнения ПОКАС и оценки их эффективности государственным 

предприятием «Белорусская АЭС» и подрядными организациями проводятся внутренние и 

внешние (в случае заключения договоров с субподрядными организациями) проверки 

выполнения программ обеспечения качества. Результаты проверок оформляются 

документально. По результатам проверок разрабатываются корректирующие мероприятия по 

устранению выявленных несоответствий. 

Контроль программ обеспечения качества генподрядчика и субподрядных организаций 

осуществляется по следующим направлениям:  



 

58 
 

контроль документов (проводится для того, чтобы все документы, используемые для 

выполнения и проверки работ находились под постоянным контролем на стадии подготовки, 

утверждения, выпуска и применения);  

контроль проектирования (проводится с целью получения гарантии, что проектная 

документация выполнена проектными организациями, имеющими лицензию национальных 

надзорных органов на проектирование, соответствует требованиям обоснований инвестиций в 

строительстве атомной электростанции и нормативных документов, прошла необходимые 

проверки, согласование и экспертизу; утверждена в установленном порядке);  

контроль за поставками (осуществляется для обеспечения уверенности в том, что 

поставки материалов, оборудования и услуг соответствуют требованиям нормативных 

документов, проектам и спецификациям, заданиям на выполнение работ и условиям 

договора/контракта); 

контроль изделий (проводится для идентификации материалов, оборудования, изделий 

и их компонентов во время их изготовления, монтажа и использования);  

контроль технологических процессов (проводится для получения гарантии, что все 

технологические процессы, качество которых не может быть проверено после окончания 

монтажа, выполняются должным образом и что возможные нарушения, которые могут 

привести к несоответствиям изделий, оборудования и услуг, выявляются и устраняются на 

ранней стадии);  

инспекции и контроль за проведением испытаний (проверка на любой стадии процесса 

проектирования, разработки и изготовления оборудования, строительства, монтажа, ввода в 

эксплуатацию и эксплуатации АЭС; правильность выполнения технологического процесса 

(соответствия его всем требованиям) и качества изделий и услуг);  

контроль за несоответствием нормативным требованиям (осуществляется для контроля 

правильности выполнения процедур по выявлению несоответствий, своевременного 

документального оформления, учета, анализа и устранения в требуемые сроки, контроля за 

устранением несоответствий, выявления причин несоответствий, разработки мероприятий для 

предупреждения их повторного появления). 
Информация о таких аудитах, в том числе представляется в регулирующий орган в 

рамках процедуры представления Отчета по оценке безопасности текущего состояния 

безопасности энергоблоков АЭС. 

ЭО осуществляет ежегодный анализ интегрированной системы управления, в рамках 

которого оценивается достижение целей ИСУ, результативность процессов ИСУ. 

Со стороны регулятора оценки проводятся как путем целевых инспекций, так и в рамках 

процедуры по рассмотрению ежегодного отчета по оценке текущего состояния безопасности 

энергоблоков АЭС. 

Кроме этого, на системной основе проводятся проверки генерального подрядчика по 

сооружению Белорусской АЭС и субподрядных организаций - лицензиатов в области 

использования атомной энергии по вопросам функционирования их систем менеджмента 

качества в части соблюдения требований по безопасности. Проверки проводятся, как правило, 

ежегодно (с учетом характера выполняемых лицензиатом работ).  

Таким образом, принимаемые регулятором меры, в целом, достаточны для обеспечения 

регулирующего надзора за обеспечением качества на площадке сооружения Белорусской АЭС 

в части деятельности, важной для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
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СТАТЬЯ 14. ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы: 

i) до начала сооружения и ввода в эксплуатацию ядерной установки и в течение всего 

ее жизненного цикла проводились всесторонние и систематические оценки безопасности. 

Такие оценки подробно отражаются в документах, впоследствии обновляются в свете 

опыта эксплуатации и важной новой информации в области безопасности и 

рассматриваются в рамках компетенции регулирующего органа; 

ii) с помощью анализа, наблюдений, испытаний и инспектирования осуществлялась 

проверка ядерной установки в целях обеспечения постоянного соответствия ее технического 

состояния и условий ее эксплуатации требованиям проекта, действующим национальным 

требованиям по безопасности и эксплуатационным пределам и условиям. 

14(1) Оценка безопасности  

Согласно [2] все этапы жизненного цикла ядерной установки, в том числе 

проектирование, размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации, подлежат 

лицензированию. 

Согласно требованиям [5, 48]: 

первый завоз ЯТ на площадку АЭС разрешается после проведения проверки готовности 

АЭС к завозу ЯТ при наличии планов защиты персонала и населения в случае аварии на АЭС и 

обеспечении готовности их реализации и получения лицензии, выдаваемого республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование 

деятельности по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии; 

первая загрузка штатной активной зоны, испытания РУ в подкритичном состоянии, 

выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, 

энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проведения 

проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию блока АЭС и 

получения лицензий, выдаваемых республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности 

в области использования атомной энергии; 

эксплуатация энергоблока АЭС разрешается после получения лицензии, выдаваемой 

республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование деятельности по обеспечению безопасности в области использования атомной 

энергии, после окончания ввода в эксплуатацию блока АЭС до начала работы государственной 

приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта в 

соответствии с законодательством. 

Для получения лицензии и (или) внесения в нее изменений соискатель лицензии обязан 

представить в Госатомнадзор пакет документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности. Перечень таких документов обновлен в 2021 году (с учетом 

изучения опыта иных регулирующих органов и в рамках совершенствования системы 

лицензирования) и установлен для каждого вида работ (услуг), составляющих лицензируемую 

деятельность. [32]. 

На основании представленных документов Госатомнадзором проводится оценка 

безопасности, которая включает в себя назначение и проведение экспертизы безопасности. 

Решение о назначении экспертизы безопасности принимается Госатомнадзором после 

предварительного рассмотрения представленных заявителем документов, в том числе 

определения соответствия их состава и содержания установленным требованиям. После 

принятия решения о проведении экспертизы безопасности Госатомнадзор разрабатывает и 

утверждает техническое задание, которое является основанием для ее проведения. 

Экспертиза безопасности в соответствии с [2] представляет собой оценку обоснования 

безопасности объектов использования атомной энергии, ИИИ, радиационных объектов, в том 

числе объектов обращения с РАО, и (или) осуществляемых работ и (или) услуг, предметом 

которой является анализ документов, обосновывающих безопасность, и определение 
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соответствия документов, обосновывающих безопасность, требованиям НПА, в том числе 

обязательных для соблюдения технических НПА, в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы безопасности установлен в [30]. Экспертизу 

безопасности проводят экспертные организации, имеющие лицензии на право выполнения 

работ и (или) оказания услуг по проведению экспертизы безопасности. Экспертная 

организация обеспечивает проведение экспертизы безопасности в соответствии с 

установленной системой управления в целях безопасности либо системой управления и (или) 

контроля качества осуществления лицензируемой деятельности. 

Срок проведения экспертизы безопасности устанавливается Госатомнадзором 

самостоятельно. 

Госатомнадзор размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной 

сети Интернет перечень экспертных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на проведение экспертизы безопасности, а также перечень экспертов, которым 

предоставлено право проведения экспертизы безопасности. 

Отдельно установлены требования к содержанию ООБ энергоблока АЭС с реактором 

типа ВВЭР. На основании информации, содержащейся в ООБ, регулирующий орган должен 

иметь возможность оценивать достаточность обоснований для размещения, сооружения, ввода 

в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС на конкретной 

площадке размещения АЭС. Работа по подготовке, формированию, рассмотрению и 

пересмотру ООБ должна выполняться на всех этапах жизненного цикла энергоблока АЭС. 

В ООБ энергоблока АЭС должны быть представлены детерминистические и 

вероятностные анализы безопасности. Анализы безопасности должны быть выполнены для 

всех эксплуатационных состояний энергоблока АЭС и учитывать все имеющиеся на 

энергоблоке АЭС места нахождения ядерных материалов, радиоактивных веществ и РАО, в 

которых может возникнуть нарушение нормальной эксплуатации АЭС. Детерминистические 

анализы проектных аварий должны выполняться на основе консервативного подхода. ВАБ 

должны включать оценку вероятности большого аварийного выброса. Анализы безопасности 

должны сопровождаться оценками погрешностей и неопределенностей получаемых 

результатов. Используемые при обосновании безопасности программные средства должны 

быть аттестованы. 

20 октября 2017 года Госатомнадзор принял к рассмотрению заявление 

государственного предприятия «Белорусская АЭС» с приложением необходимых документов 

для получения лицензии на право эксплуатации ядерной установки (энергоблока № 1 

Белорусской АЭС); обращения с ядерными материалами, ЯТ, отработавшими ядерными 

материалами, ОЯТ, эксплуатационными РАО. 

Решение о выдаче лицензии принимается коллегией МЧС с учетом результатов 

экспертизы безопасности, а также проводимой Госатомнадзором оценки соответствия 

заявителя лицензионным требованиям и условиям. 

В рамках процедуры лицензирования организована и проведена экспертиза документов, 

обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии в части эксплуатации ядерной 

установки (энергоблок № 1 Белорусской АЭС), обращения с ядерными материалами, 

отработавшими ядерными материалами, ЯТ, ОЯТ, эксплуатационными РАО (далее – 

экспертиза документов), в соответствии с техническим заданием, подготовленным 

Госатомнадзором и утвержденным начальником Госатомнадзора 17 ноября 2017 г. 

Проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности, осуществляет Научное учреждение «ОИЭЯИ-Сосны», 

обладающее лицензией на право проведения экспертизы безопасности в области 

использования атомной энергии. Также в экспертизу безопасности вовлечены иные 

организации, входящие в систему ОНТП МЧС, в соответствии с [31]. 

Проведение экспертиз безопасности осуществляются с учетом и на основе достигнутого 

уровня развития науки и техники. При экспертизе учитывается опыт эксплуатации российских 



 

61 
 

и зарубежных объектов использования атомной энергии, используются все доступные 

сведения о событиях, имевших место на российских и зарубежных ядерно- и 

радиационно-опасных объектах, проводится оценка достаточности мер для обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности, связанной с мирным 

использованием атомной энергии. 

Организационно-правовые основы системы экспертной оценки в Республике Беларусь 

продолжают совершенствоваться. Как указано в Статье 8 (1) настоящего Национального 

доклада, стратегия совершенствования технической поддержки регулирующего органа 

заключается в переходе от единственной ОНТП - Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» - к 

системе из 16 организаций и Государственного научного технического учреждения «Центр по 

ядерной и радиационной безопасности»; в качестве координатора, объединяющего имеющийся 

в Республике Беларусь научный и экспертный потенциал. 

В 2021 году Госатомнадзором выдана лицензия на право проведения экспертизы 

безопасности в области использования атомной энергии и ИИИ государственному научному 

техническому учреждению «Центр по ядерной и радиационной безопасности» - организации 

научно-технической поддержки МЧС в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности, лицензия на право проведения экспертизы безопасности в области 

использования атомной энергии - НИИ ЯП БГУ. Ранее НИИ ЯП БГУ получил лицензию на 

право проведения экспертизы безопасности в области использования ИИИ. 

В 2016 - 2022 годах Госатомнадзором осуществлялся контроль за выполнением условий 

действия лицензии, выданной государственному предприятию «Белорусская АЭС» на право 

сооружения ядерных установок (энергоблоки № 1 и № 2), эксплуатация энергоблока № 2 

Белорусской АЭС. Одновременно выполнялся процесс лицензирования эксплуатации 

энергоблоков № 1 и № 2. 

В 2021 г. процедура лицензирования эксплуатации ядерной установки (энергоблока  

№ 1 Белорусской АЭС), была завершена.  

На основании заключения Госатомнадзора с учетом положительных результатов 

экспертизы документов, обосновывающих безопасность, 02.06.2021 коллегией МЧС принято 

положительное решение о внесении в лицензию государственного предприятия «Белорусская 

АЭС» дополнения, позволившего приступить к промышленной эксплуатации энергоблока № 1 

Белорусской АЭС. Перед принятием данного решения 30 апреля 2021 г. впервые проведены 

общественные слушания.  

С 2021 года Научным учреждением «ОИЭЯИ – Сосны» выполняется экспертиза 

документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при 

осуществлении государственным предприятием «Белорусская АЭС» деятельности в области 

использования атомной энергии в части эксплуатации ядерной установки (энергоблока № 2 

Белорусской АЭС). Экспертиза безопасности проводится согласно техническому заданию 

Госатомнадзора с выделением следующих этапов: 

до начала физического пуска; 

до начала энергетического пуска; 

до начала опытно-промышленной эксплуатации; 

до начала комплексного опробования энергоблока на 100 % мощности РУ; 

после завершения опытно-промышленной эксплуатации. 

После завершения каждого этапа экспертизы в Госатомнадзор представляется 

экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы по вопросам безопасности ввода в 

эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС. На основании экспертных заключений, а 

также результатов инспекционной деятельности, Госатомнадзор выдает письменное 

разрешение на начало соответствующих этапов/подэтапов/фаз ввода в эксплуатацию 

энергоблока № 2. 

21.12.2021 коллегией МЧС принято решение о внесении в имеющуюся у 

государственного предприятия «Белорусская АЭС» лицензию изменений, дающих право 

приступить к этапу Б «Физический пуск» ввода в эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской 

АЭС. 
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В период эксплуатации ядерных установок оценка безопасности согласно требованиям 

нормативных документов проводится: 

при внесении изменений в лицензию, в том числе в случае внесения изменений в 

документы, обосновывающие ядерную и радиационную безопасность, на основании 

результатов рассмотрения которых принималось решение о выдаче лицензии [2]; 

в рамках рассмотрения отчетов по оценке текущего состояния безопасности 

энергоблоков Белорусской АЭС [2]; 

в рамках рассмотрения документов, содержащих результаты периодической оценки 

безопасности ядерной установки, пункта хранения и обосновывающих безопасность их 

эксплуатации. Согласно [2] документы должны быть представлены в Госатомнадзор не 

позднее, чем за 12 месяцев до истечения 10 лет со дня начала их эксплуатации или со дня 

окончания последней периодической оценки безопасности; 

в рамках рассмотрения технических решений и прилагаемых к ним ООБ модификации 

[39]. 

Порядок проведения периодической оценки безопасности ядерной установки, а также 

требования к составу и содержанию документов, содержащих результаты периодической 

оценки безопасности, разработаны Госатомнадзором и утверждены в 2021 году [38]. 

Требованиями к проведению периодической оценки безопасности установлено, что каждая 

последующая периодическая оценка безопасности проводится с учетом изменений, возникших 

с момента проведения предыдущей периодической оценки безопасности, требований НПА, в 

том числе обязательных для соблюдения технических НПА, в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, текущего состояния ядерной установки, а также с учетом опыта 

эксплуатации энергоблока АЭС и всех модификаций, реализованных на энергоблоке АЭС за 

указанный период.  

Согласно [38] внутренние и внешние воздействия на энергоблок АЭС при различных 

состояниях ядерной установки, а также их возможные комбинации, должны быть включены в 

перечень исходных событий для анализа функций безопасности. При определении перечня 

исходных событий применяются подходы, включающие: использование аналитических 

методов (анализ воздействий и работоспособности, анализ отказов и их последствий, 

построение логических диаграмм); сравнение с перечнем исходных событий для других АЭС 

(при его наличии); анализ эксплуатационного опыта (внутреннего и внешнего), в том числе с 

учетом рекомендаций МАГАТЭ. Для определения возможных комбинаций исходных событий 

применяются детерминистический и вероятностный анализы безопасности, а также результаты 

инженерных оценок. 

Госатомнадзором определены требования к проведению модификаций на энергоблоке 

АЭС [39], а также совместно с европейскими экспертами разработано руководство по ядерной 

и радиационной безопасности [56], содержащее разъяснения и рекомендации по установлению 

единообразных подходов к организации и проведению оценки безопасности модификаций на 

АЭС. 

Реализация модификаций на АЭС допускается только после оценки безопасности 

представленных технических решений и ООБ данных модификаций. К оценке безопасности 

указанных документов регулятор на постоянной основе привлекает Государственное научное 

техническое учреждение «Центр по ядерной и радиационной безопасности» и иные ОНТП 

(путем заключения долгосрочных договоров на оказание консультационных услуг). 

Отчеты по оценке текущего состояния безопасности блоков Белорусской АЭС 

предоставляются в Госатомнадзор ежегодно. Оценка материалов, представленных в данном 

отчете, проводится регулирующим органом с учетом результатов контрольно-надзорной 

деятельности за предыдущий период, с привлечением Государственного научного 

технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности». Результаты 

оценки являются основанием для принятия регулирующих мер, определенных 

законодательством. 

Оценка безопасности в отношении исследовательских ядерных установок проводится в 

рамках лицензионного процесса и в рамках выполнения контрольно-надзорных мероприятий. 
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В 2021 году Госатомнадзором по результатам рассмотрения документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности при осуществлении Научным 

учреждением «ОИЭЯИ - Сосны» деятельности в области использования атомной энергии в 

части эксплуатации ядерной установки (подкритический стенд «Ялiна») подготовлено 

заключение о возможности внесения изменений в лицензию.  

В 2016-2018 годах Республика Беларусь добровольно провела стресс-тесты 

Белорусской АЭС (целевую оценку устойчивости АЭС к экстремальным внешним природным 

воздействиям и их сочетанию в свете аварии на японской АЭС «Фукусима - Дайичи») по 

методологии Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и 

Еврокомиссии и прошла партнерскую проверку их результатов европейскими регуляторами в 

сфере ядерной безопасности. Стресс-тесты – дополнительный инструмент, который призван 

оценить запасы безопасности АЭС сверхустановленных законодательством. При их 

проведении оценивалось наличие «запасов безопасности» по отношению к экстремальным 

природным воздействиям, характерным району размещения АЭС, а также достаточность 

проектных и организационных мер при полной потере электроснабжения и для условий потери 

теплоотвода (воды) для недопущения ЗПА, а при ее реализации для успешного ее преодоления. 

Отчет о партнерской проверке (Отчет о партнерской проверке, Краткие выводы, 

Совместный пресс-релиз Госатомнадзора и ENSREG) в целом носит позитивный характер. Он 

подчеркивает различные хорошие практики, а также предлагает будущие потенциальные 

улучшения в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности, которые были 

рекомендованы в ходе проверки в свете новых референтных уровней безопасности WENRA. 

Госатомнадзор подготовил национальный план действий по результатам стресс-тестов 

(определил меры по повышению безопасности АЭС и сроки их выполнения) и совместно с 

Белорусской АЭС и иными заинтересованными приступил к его реализации. Более подробная 

информация представлена в Статье 6 настоящего доклада. 

 

Статья 14 (2) Проверка безопасности  

Нормативными документами [5, 45, 48] установлены следующие требования: 

системы и элементы энергоблока АЭС, важные для безопасности, должны проходить 

прямую и полную проверку на соответствие проектным характеристикам при их вводе в 

эксплуатацию, после ремонта, технического обслуживания или модификации и периодически 

в течение всего срока службы энергоблока АЭС. 

в проекте энергоблока АЭС должна быть предусмотрена возможность технической 

диагностики (проверки) состояния систем безопасности, специальных технических средств 

для управления ЗПА, а также важных для безопасности элементов нормальной эксплуатации, 

отнесенных к классам безопасности 1 и 2, и возможность их представительных испытаний; 

для поддержания работоспособности систем безопасности и предотвращения отказов в 

системах, важных для безопасности, должны проводиться их техническое обслуживание, 

ремонт, испытания и проверки. 

Более подробная информация о порядке проведения работ, разработанных документах и 

регламентах, о порядке проведения ведомственного контроля, о порядке проведения 

испытаний и предоставления в Госатомнадзор их результатов приведена в статье 19 

настоящего доклада. 

По требованию уполномоченного органа государственного регулирования 

деятельности по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии ЭО 

должна проводить внеочередные проверки работоспособности систем безопасности, 

специальных технических средств для управления ЗПА, а также внеочередной контроль 

состояния основного металла и сварных соединений систем и элементов энергоблока АЭС, 

важных для безопасности. 

Для проверки на любой стадии процесса проектирования, разработки и изготовления 

оборудования, строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации энергоблоков 

Белорусской АЭС, правильности выполнения технологического процесса (соответствия его 
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всем требованиям) и качества изделий и услуг ЭО должна осуществлять контроль с помощью 

осуществления проверок [5]. 

ЭО организует периодические (не реже одного раза в два года) проверки соблюдения 

требований ядерной безопасности и устанавливает порядок проверок состояния ядерной 

безопасности структурных подразделений Белорусской АЭС внутренними комиссиями. 

Результаты проверок представляются в регулирующий орган. 

Информация о контрольно-надзорных мероприятиях со стороны регулирующего органа 

представлена в статьях 7, 10 и 19 настоящего доклада. 

Обеспечивается обучение специалистов и экспертов ОНТП и Госатомнадзора методам 

применения программных средств COCOSYS, ATHLET, ASTEC, DIN3D, Riskspektrum, Радуга, 

JRodos, а также выполнение практических расчетов при методологическом сопровождении 

европейских экспертов в рамках проекта международной технической помощи Европейского 

союза. Программные средства COCOSYS, ATHLET, ASTEC, DIN3D, Serpent переданы 

Республики Беларусь на безвозмездной основе, Riskspektrum, Радуга, Recass-NT – 

приобретены за счет средств республиканского бюджета.  

В рамках государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 

2016-2020 годы Государственным научным техническим учреждением «Центр по ядерной и 

радиационной безопасности» и Научным учреждением «ОИЭЯИ-Сосны» выполнен ряд работ, 

связанных с проведением расчетов и анализов с использованием программных средств. 

Требованиями [5] установлено, что расхождения, влияющие на безопасность блока 

АЭС, между информацией, содержащейся в ООБ энергоблока АЭС и в проекте энергоблока 

АЭС, либо расхождения проекта энергоблока АЭС с его реализацией не допускаются. 

Соответствие ООБ энергоблока АЭС реальному состоянию энергоблока АЭС должно 

поддерживаться ЭО в течение всего срока службы энергоблока АЭС. В рамках проведения 

Госатомнадзором контрольно-надзорных мероприятий вопрос соответствия фактического 

состояния энергоблока АЭС требованиям нормативных документов и документов, 

обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, является одним из приоритетных. 

С целью управления процессами деградации элементов и конструкций, важных для 

безопасности, а также контроля и поддержания работоспособности и надёжности систем, 

важных для безопасности, в процессе эксплуатации государственным предприятием 

«Белорусская АЭС» в соответствии с [57] разработаны Программа управления старением 

блока АЭС и Программа управление ресурсом оборудования и ресурсом, разработаны и 

выполняются мероприятия по реализации данных программ.  

Деятельность в области управления старением, является ключевым элементом 

безопасной и надежной эксплуатации Белорусской АЭС. Для достижения этой цели определен 

ряд организационных, технических и эксплуатационных мер, осуществляемых для контроля за 

деградацией вследствие старения и износа, а именно: определение перечня систем, элементов и 

конструкций, подлежащих управлению старением; разработка программы управления 

старением для отдельных элементов энергоблока и механизмов деградации (при 

необходимости); разработка превентивных мер с целью минимизации и контроля деградации 

вследствие старения; обнаружение и изучение механизмов старения; мониторинг и анализ 

эффектов старения; выполнение деятельности по смягчению деградации; определение 

критериев приемлемости; разработка корректирующих мер; учет опыта эксплуатации; 

обеспечение качества работ. 

Научное сопровождение Белорусской АЭС в области оценки безопасности (разработка 

аналитических отчетов для поддержки и совершенствования процесса эксплуатации, в 

частности расчетное и экспериментальное сопровождение активной зоны реакторов, 

управление ресурсом и старением оборудования АЭС, управление дефектами оборудования) 

являются основными направлениями по повышению безопасности АЭС, включенными в том 

числе в программу поддержания и повышения безопасной эксплуатации АЭС. 

Требованиями [57], а также особыми лицензионными требованиями и условиями 

определен порядок отчетности в Госатомнадзор о выполнении мероприятий по управлению 

старением на АЭС. За отчетный период действий механизмов старения в процессе 
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эксплуатации, ограничивающих возможность эксплуатации основного оборудования РУ или 

энергоблока АЭС, не зафиксировано.  

Госатомнадзором подготовлены и обсуждены проекты руководств по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности в части установления и методов мониторинга 

ресурсных характеристик трубопроводов и оборудования АЭС. Проекты руководств, в 

соответствии с установленной в Госатомнадзоре практикой, были направлены для 

предложений в государственное предприятие «Белорусская АЭС» в целях всестороннего 

рассмотрения и подготовки предложений по своевременному урегулированию отдельных 

вопросов. 

Таким образом, в Республике Беларусь в нормативных документах закреплены, а на 

практике реализованы соответствующие меры для обеспечения того, чтобы на протяжении 

всего жизненного цикла Белорусской АЭС проводились всесторонние оценки безопасности, 

которые определяют соответствие текущего состояния безопасности ядерной установки 

требованиям нормативных документов и документов, обосновывающих обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности. 

СТАТЬЯ 15. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы во всех эксплуатационных состояниях радиационное облучение 

персонала и населения, создаваемое ядерной установкой, поддерживалось на разумно 

достижимом низком уровне, и чтобы ни один человек не получал доз облучения, превышающих 

установленные национальные пределы доз. 

 

Регулирующие требования 

Основные принципы и требования к обеспечению радиационной защиты определены в 

законах Республики Беларусь «О радиационной безопасности» и «Об использовании атомной 

энергии» [1, 6].  

Требования радиационной безопасности для ситуаций планируемого, аварийного и 

существующего облучения, применяемые для обеспечения безопасности человека во всех 

условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного 

происхождения, установлены Санитарными нормами и правилами «Требования к 

радиационной безопасности и Гигиеническим нормативом «Критерии оценки радиационного 

воздействия» [58, 59]. Документы разработаны в соответствии с требованиями МАГАТЭ 

«Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. General 

Safety Requirements Part 3». Установлены три класса нормативов: основные пределы доз 

облучения и граничные дозы (для планируемого облучения), референтные уровни (для 

аварийного и существующего облучения) и допустимые уровни монофакторного воздействия. 

Радиационная безопасность персонала и населения считается обеспеченной, если 

соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (нормирование, обоснование, 

оптимизация) и требования законодательства Республики Беларусь. Данные документы [58, 

59] содержат понятие репрезентативного лица (соответствующего Публикации 101 

Международной комиссии по радиационной защите), определяет использование граничных 

доз и референтных уровней, определяет уровни изъятия и освобождения из-под 

регулирующего контроля, устанавливает общие критерии реагирования на ядерные и 

радиологические аварийные ситуации, критерии для радиационной защиты аварийных 

работников, вводит референтные уровни содержания радионуклидов в питьевой воде. 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 

проектированию и эксплуатации АЭС» [60] устанавливают требования по обеспечению 

радиационной безопасности персонала, населения и защите окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации АЭС. 

Обеспечение радиационной безопасности АЭС осуществляется проведением комплекса 

специальных мероприятий: 
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установлением и выполнением требований радиационной безопасности на 

промплощадке АЭС и прилегающих к ней территориях; 

контролем за состоянием защитных барьеров АЭС на пути распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ; 

локализацией источников радиационного воздействия и защитой персонала и населения 

при нормальной эксплуатации и в случае аварии на АЭС. 

Содержание и объем специальных мероприятий приводятся в проекте и в 

эксплуатационной документации АЭС. 

Требования и подходы, рекомендованные публикациями серии норм безопасности 

МАГАТЭ, учтены также в следующих документах: 

Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и 

ИИИ» [61]; 

Положение о порядке и критериях отнесения РАО к классам радиационной опасности 

[29]; 

Положение о порядке разработки и утверждения нормативов допустимых выбросов и 

сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду [29]; 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность 

при обращении с РАО. Общие положения» [62]; 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила 

безопасности при обращении с РАО АЭС» [63]. Документом установлены требования 

обеспечения безопасности, реализуемые при проектировании и эксплуатации систем 

обращения с РАО на АЭС. Нормы и правила введены взамен ранее действовавшего ТКП 

565-2015 «Правила безопасности при обращении с РАО АЭС»; 

Технический кодекс установившейся практики «Обеспечение безопасности пунктов 

сухого хранения ОЯТ» [64]. Документом установлены требования к обеспечению 

безопасности, реализуемые при проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации пунктов сухого хранения ОЯТ; 

Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения при обращении с РАО» [65]. Документ разработан в соответствии с 

требованиями публикаций серии безопасности МАГАТЭ №GSG-1 и №SSR-5, введен взамен 

ранее действовавших Санитарных правила обращения с РАО СПОРО-2005 и устанавливает 

критерии отнесения отходов к РАО, а также общую классификацию РАО на основе 

соображений обеспечения их долговременной безопасности при захоронении; 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность 

АЭС в санитарно-защитной зоне и ЗН. Требования к организации и обеспечению РМ» [66]; 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность 

при обращении с ИИИ. Общие положения» [67]; 

Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом [68]; 

Инструкция о порядке учета и контроля ИИИ [69]. 

 

Ожидания в соответствии с регулирующими положениями в отношении 

осуществляемых обладателем лицензии процессов оптимизации доз облучения 

и осуществления принципа «разумно достижимого низкого уровня» (ALARA ) 

Приоритет использования методологии ALARA установлен в Законе Республики 

Беларусь «О радиационной безопасности» [1], санитарных правилах и нормах. Основными 

регулирующими требованиями, которыми необходимо руководствоваться при нормальной 

эксплуатации ИИИ и объектов использования атомной энергии, являются: 

непревышение в ситуации планируемого облучения (за исключением медицинского 

облучения) пределов доз профессионального облучения и облучения населения от всех ИИИ 

(принцип нормирования); 

запрещение видов деятельности по обращению с ИИИ, при которых полученная для 

человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного 
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превышающим естественный радиационный фон облучением (принцип обоснования); 

поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и социальных 

факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при обращении с любым 

ИИИ (принцип оптимизации). 

С целью обеспечения реализации принципа оптимизации радиационной безопасности в 

2020 г. разработано и введено в действие Положение о порядке установления и применения 

граничных доз облучения и референтных уровней (приказ Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.08.2020 № 88), определяющее ответственности и требования к 

установлению объектами использования атомной энергии и пользователями ИИИ граничных 

доз облучения и референтных уровней. Граничные дозы населения устанавливается 

учреждениями государственного санитарного надзора для величины индивидуальной 

эффективной дозы облучения репрезентативного лица для следующих объектов, 

осуществляющих выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду: 

радиационных объектов, дозы облучения населения от которых составляют более 10 

мкЗв/год от всех путей облучения; 

объектов использования атомной энергии. 

Граничные дозы персонала устанавливается пользователями ИИИ по согласованию с 

учреждениями госсаннадзора для объектов использования атомной энергии и радиационных 

объектов, осуществляющих обращение с открытыми ИИИ по I и II классу работ или 

закрытыми ИИИ I, II категорий по степени радиационной опасности. Значения граничных доз 

могут пересматриваться по инициативе учреждений госсаннадзора или ЭО с учетом 

возможности дальнейшего снижения доз населения или профессионального облучения за счет 

внедрения мер по оптимизации радиационной защиты 

Исходя из непревышения пределов доз облучения, введена система контролируемых 

параметров, являющихся производными нормативами от граничных доз. Пользователь ИИИ 

(ЭО) обязан обеспечить разработку контролируемых параметров воздействия радиационного 

фактора на радиационном объекте и в ЗН, устанавливаемых для оперативного радиационного 

контроля за соблюдением граничных доз, обеспечения непревышения доз облучения 

персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды. При установлении 

граничных доз облучения пользователь ИИИ (ЭО) должен исходить из принципа оптимизации 

с учетом: 

эксплуатационного опыта аналогичных установок и (или) радиационных объектов, 

объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности; 

ООБ радиационного объекта или ООБ объекта использования атомной энергии, в 

который включены результаты оценки доз облучения персонала и населения (оценка 

радиационного воздействия на население и персонала); 

эффективности защитных мероприятий по улучшению радиационной обстановки. 

 

Осуществление обладателями лицензии программы радиационной 

защиты Белорусской АЭС 

В настоящее время энергоблок № 1 Белорусской АЭС находится на этапе эксплуатации, 

а энергоблок № 2 – на этапе ввода в эксплуатацию.  

Программа радиационной защиты государственного предприятия «Белорусская АЭС» 

включает следующие документы: 

Политика в области радиационной безопасности Белорусской АЭС;  

Руководство по качеству; 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением 

радиационной безопасности Белорусской АЭС;  

Регламент радиационного контроля Белорусской АЭС; 

Инструкция по радиационной безопасности при эксплуатации Белорусской АЭС. 

Указанные документы прошли государственную экспертизу безопасности в рамках 

процесса лицензирования Белоруской АЭС. 

Документы охватывают элементы программы радиационной защиты, которые 
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приведены в рекомендациях МАГАТЭ GSG-7 «Occupational Radiation Protection»: 

распределение обязанностей в области радиационной безопасности между работниками 

Белорусской АЭС; 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие радиационную 

безопасность и порядок надзора за работами в условиях воздействия ИИИ;  

организацию системы радиационного контроля на Белорусской АЭС; 

программы обучения и подготовки в области радиационной безопасности; 

требования к качеству и совершенствованию программы радиационной защиты; 

порядок выявления недостатков и порядок принятия мер при их выявлении, и другие 

элементы. 

Программа контроля за соблюдением радиационной безопасности на Белорусской АЭС 

реализуется: 

проведением радиационного контроля; 

системным проведением проверок в структурных подразделениях Белорусской АЭС и 

подрядных организациях, анализом их результатов и контролем выполнения мероприятий по 

устранению выявленных замечаний. 

Радиационный контроль на Белорусской АЭС проводится в соответствии с Регламентом 

радиационного контроля Белорусской АЭС и подразделяется на: 

радиационный технологический контроль; 

радиационный дозиметрический контроль; 

радиационный контроль помещений и промплощадки; 

радиационный контроль за нераспространением радиоактивного загрязнения; 

радиационный контроль окружающей среды; 

радиационный контроль при авариях. 

Системное проведение проверок на Белорусской АЭС регламентируется Порядком 

организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной 

безопасности. По назначению и объему производственные проверки подразделяются: 

оперативные проверки. Выполняются путем обходов рабочих мест, работающих в 

условиях воздействия ионизирующего излучения; 

целевые проверки. Выполняются путем проверки подразделений в соответствии с 

заранее разработанными программами, в которые включается проверка документации 

подразделений, обходы закрепленных помещений, проверка рабочих мест. 

 

Соблюдение пределов дозы, основные результаты в отношении доз, полученных 

подвергшимися облучению работниками 

На Белорусской АЭС организован индивидуальный дозиметрический контроль и учет 

доз оюлучения, полученных как персоналом государственного предприятия «Белорусская 

АЭС», так и внешних (в том числе подрядных) организаций.  

Информация о дозах облучения персонала Генподрядчика (АО «АСЭ»), которые были 

получены при выполнении работ с использованием ИИИ в рамках сооружения энергоблоков  

№ 1 и № 2, приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Год Работников, 

чел. 

Коллективная 

доза, 

чел.*мЗв 

Средняя 

индивидуальная доза, 

мЗв 

Максимальная 

индивидуальная доза, 

мЗв 

2017 105 63,066 0,601 3,670 

2018 173 185,966 1,075 5,510 

2019 194 261,084 1,346 11,180 

2020 92 255,290 2,770 11,800 

2021 59 95,690 1,622 9,050 

 

Сведения о дозах облучения персонала государственного предприятия «Белорусская 
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АЭС» и внешних (подрядных) организаций, полученных при выполнении работ по вводу в 

эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2, а также эксплуатации энергоблока № 1, приведены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Год 
Работников, 

чел. 

Коллективная 

доза, чел.*мЗв 

Средняя 

индивидуальная доза, 

мЗв 

Максимальная 

индивидуальная доза, 

мЗв 

2019 145 0,040 0,005 0,011 

2020 2817 99,606 0,036 1,064 

2021 3161 436,509 0,150 4,983 

2022 

(01.01-01.06) 
3290 366.193 0.140 4.032 

 

Условия выброса радиоактивных материалов в окружающую среду  

В соответствии с техническим заданием на Белорусскую АЭС в Республике Беларусь 

для выбросов и сбросов в окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях 

нормальной эксплуатации, с учетом достигнутого уровня безопасности действующих АЭС с 

реакторами ВВЭР установлены следующие целевые пределы: 

годовой газоаэрозольный выброс ИРГ в окружающую среду при нормальной 

эксплуатации и отклонениях от нормальной эксплуатации не должен превышать 40 ТБк на 

энергоблок в год; 

годовой выброс аэрозолей и йодов в окружающую среду при нормальной эксплуатации 

и отклонениях от нормальной эксплуатации не должен превышать 0,8 ГБк на энергоблок в год. 

годовой сброс радионуклидов (за исключением трития) при нормальной эксплуатации и 

отклонениях от нормальной эксплуатации не должен превышать 10 ГБк на энергоблок в год. 

В целях недопущения превышения предела дозы техногенного облучения населения 

Санитарными нормами и правилами «Гигиенические требования к проектированию и 

эксплуатации АЭС» [60], а также [58] установлена квота (граничная доза) на облучение 

населения от воздействия Белорусской АЭС - 100 мкЗв в год. Данная граничная доза 

устанавливается на суммарное облучение населения от всех источников радиоактивных 

газоаэрозольных выбросов в атмосферный воздух и жидких сбросов в поверхностные воды, 

независимо от количества энергоблоков на промплощадке. При этом значение граничной дозы 

рассматривается как верхняя граница возможного облучения населения от радиоактивных 

выбросов и сбросов АЭС при оптимизации радиационной защиты населения в режиме 

нормальной эксплуатации АЭС. Значения соответствующих граничных доз на облучение 

населения используются для расчета предельно допустимых выбросов радионуклидов АЭС в 

атмосферный воздух и предельно допустимых сбросов радионуклидов в поверхностные воды. 

Предельно допустимые выбросы и предельно допустимые сбросы являются верхними 

границами для активности газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов радионуклидов в 

окружающую среду в режиме нормальной эксплуатации АЭС. 

Кроме вышеуказанных граничных доз, для оптимизации радиационной защиты 

населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС в качестве нижней границы дозы 

облучения принята минимально значимая доза, равная 10 мкЗв в год. Значения 

соответствующей минимально значимой дозы на облучение населения используются для 

расчета допустимых выбросов в атмосферу и допустимых сбросов радионуклидов в 

поверхностные воды.  

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения нормативов 

допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, утвержденным 
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постановлением Совета Министров республики Беларусь от 21.08. 2020 № 497, проекты 

нормативов допустимых выбросов и сбросов разрабатываются и утверждаются 

пользователями ИИИ при согласовании с Министерством по чрезвычайным ситуациям, 

Министерством здравоохранения и Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 

 

Осуществленные процессы и принятые меры, призванные обеспечить, чтобы во 

всех эксплуатационных состояниях радиационное облучение поддерживалось на 

разумно достижимом низком уровне 

Техническим заданием на Белорусскую АЭС установлены целевые дозовые критерии: 

коллективная эффективная доза персонала - 5 чел.Зв/год на один ГВт установленной 

электрической мощности; 

коллективная эффективная доза при проведении регламентных работ, связанных с 

дозозатратами при разборке, сборке реактора и перегрузке ЯТ в среднем за весь проектный 

срок эксплуатации - 0,5 чел.Зв/год на блок. 

В соответствии с документами, обосновывающими безопасность Белорусской АЭС, при 

проведении основных технологических операций максимальные прогнозируемые 

коллективные дозы персонала Белорусской АЭС, получаемые в среднем за год, составляют: 

разборка-сборка реактора и перегрузка ЯТ - 330 чел. мЗв/год; контроль технического состояния 

оборудования реактора - 480 чел.мЗв/год; обслуживание ПГ - 92 чел.мЗв/год; обслуживание 

главных циркуляционных насосных агрегатов - 6,1 чел.мЗв/год; обслуживание главного 

циркуляционного трубопровода - 100 чел.мЗв/год; обслуживание компенсатора давления - 280 

чел.мЗв/год. 

Максимальное значение годовой коллективной дозы в расчете на один энергоблок 

составляет около 1,3 чел.-Зв/год, что не превышает установленного в техническом задании на 

Белорусскую АЭС целевого предела 5 чел.Зв/год на 1 ГВт установленной электрической 

мощности. 

При эксплуатации энергоблока №1 и вводе в эксплуатацию энергоблока №2 

Белорусской АЭС поддержание на разумно достижимом низком уровне доз облучения 

осуществляется за счет уменьшения содержания радиоактивных веществ в средах 

технологических систем АЭС, уменьшения радиоактивного загрязнения оборудования и 

помещений зоны контролируемого доступа, уменьшения выбросов и сбросов радиоактивных 

веществ в окружающую среду, уменьшения объемов образования РАО.  

Оптимизация осуществляется путем планирования, контроля непревышения 

установленных уровней, анализа результатов и совершенствования системы мероприятий, 

направленных на снижение доз облучения персонала и населения. 

Для осуществления принципа оптимизации, на Белорусской АЭС установлена 

граничная доза, значения которой ниже основного предела дозы облучения. Дополнительно, с 

целью непревышения граничной дозы, установлены критерии для контролируемых 

радиационных параметров (контрольные уровни).  

Для выполнения работ, при которых персонал может получить индивидуальную дозу 

более 0,2 мЗв, оформляется разрешение на выполнение данной работы (дозиметрический 

наряд), при подготовке которого указываются меры по обеспечению радиационной 

безопасности. Каждому выданному дозиметрическому наряду присваивается 

классификационный код с описанием оборудования, на котором выполняются работы, 

описание выполняемых работ. База данных классифицированных нарядов позволяет 

анализировать коллективные и индивидуальные дозы персонала и в дальнейшем формировать 

мероприятия по их оптимизации. 

Для реализации мероприятий, запланированных по оптимизации и повышению 

радиационной защиты, на Белорусской АЭС функционирует комитет ALARA, состоящий из 

руководства АЭС и руководителей структурных подразделений. Заседания комитета 

оформляются протоколом совещания с назначением ответственных. 
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Мониторинг окружающей среды 

В соответствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь РМ и использования его данных, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. 

№ 576, государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (Белгидромет) обеспечивается проведение 

РМ на 120 пунктах наблюдений за объектами окружающей среды по всей стране. С 2017 года и 

в районе размещения Белорусской АЭС. 

Сеть пунктов наблюдений РМ в зоне воздействия Белорусской АЭС создана в целях 

надзора за ее работой, своевременного выявления изменений радиационной обстановки, 

оценки и прогнозирования возможных последствий радиационного воздействия на здоровье 

населения и окружающую среду, а также (при необходимости) оперативного принятия мер по 

предотвращению или снижению радиационного воздействия. 

Объектами РМ являются: 

атмосферный воздух; 

поверхностные воды (в том числе донные отложения); 

подземные воды;  

почва. 

Сеть пунктов наблюдений РМ в районе размещения Белорусской АЭС включает 

стационарные пункты наблюдений за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе с 

отбором проб посредством фильтровентиляционных установок на ближайших к Белорусской 

АЭС метеостанциях: Лынтупы, Ошмяны, Нарочь. Наблюдения за радиоактивным 

загрязнением поверхностных вод (в том числе донных отложений) с 2017 года проводятся на 

трех пунктах наблюдений: р.Вилия (н.п.Быстрица), оз.Свирь, оз.Нарочь. РМ почв 

осуществляется на четырех пунктах наблюдений: Быстрица (п.н. Быстрица), Кемелишки (н.п. 

Кемелишки), Гудогай (д. Гудогай), Свирь (п. Свирь). 

Наблюдения на указанных пунктах проводятся по следующим параметрам: 

атмосферный воздух: измерение мощности амбиентного эквивалента дозы 

гамма-излучения, суммарной бета-активности, активности гамма-излучающих радионуклидов, 

активности стронция-90; 

поверхностные воды: измерений суммарной альфа- и бета-активности, активности 

цезия-137, стронция-90; измерение активности цезия-137, стронция-90 в донных отложениях; 

почва: измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

послойное с шагом 1 см распределение активности цезия-137 и стронция-90 в почве на глубине 

10 см. 

Полученные к настоящему времени результаты мониторинга показывают, что уровни 

радиоактивного загрязнения компонентов природной среды в районе размещения Белорусской 

АЭС соответствуют уровням глобальных выпадений радионуклидов вследствие испытаний 

ядерного оружия в 60-х годах прошлого века, наблюдавшихся до аварии на Чернобыльской 

АЭС, с учетом их естественного распада. 

Начиная с 2016 года, в районе размещения Белорусской АЭС функционирует АСКРО. 

Система состоит из десяти АПИ, три из которых расположены в ЗН Белорусской АЭС, семь - за 

ЗН. АПИ оснащены датчиками измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 

гамма-излучения, спектрометрическими датчиками, позволяющими измерять спектр 

гамма-излучения с последующей идентификацией радионуклидного состава, и, в отдельных 

пунктах, датчиками измерения метеорологических параметров. Информация об уровнях 

мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, спектры гамма-излучения и 

метеорологические данные передаются в непрерывном режиме в Белгидромет. 

Результаты регистрируются в базах данных РМ (база данных радиоактивного 

загрязнения приземного слоя атмосферы на пунктах наблюдений РМ атмосферного воздуха 

Республики Беларусь; база данных «Контроль и анализ измерений мощности дозы 

гамма-излучения»; база данных «Ландшафтно-геохимические полигоны»; база данных «РМ 
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поверхностных вод», база данных мониторинга реперной сети Республики Беларусь). Сбор и 

накопление данных АСКРО и результатов определения уровней содержания естественных и 

техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды в районе размещения Белорусской 

АЭС проводится в целях наблюдения за радиационным фоном в районе воздействия 

потенциального источника радиоактивного загрязнения, в том числе оценки трансграничного 

переноса радиоактивных веществ. 

Также в настоящее время Минприроды и Белгидромет реализуется проект 

международной технической помощи МАГАТЭ BYE/9/025/ «Совершенствование мер РМ в 

зоне влияния Белорусской АЭС» (2022 – 2023 гг.), результаты которого позволят оценить 

достаточность проводимого РМ в районе воздействия Белорусский АЭС и, при 

необходимости, определить направления его возможного расширения. 

 

Белорусская АЭС 

Требования к ЭО по осуществлению РМ установлены Законом Республики Беларусь 

«Об использовании атомной энергии», нормами и правилами по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Безопасность АЭС в санитарно-защитной зоне и ЗН. Требования 

к организации и обеспечению РМ» [6, 66]. 

Целью проведения РМ окружающей среды является оценка радиационной обстановки в 

санитарно-защитной зоне и ЗН и установление тенденций ее изменения в условиях нормальной 

(безаварийной) эксплуатации Белорусской АЭС. 

Основными задачами РМ объектов окружающей среды являются: 

непрерывные систематические наблюдения за уровнем радиоактивного загрязнения 

объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и ЗН; 

получение необходимой, достаточной и достоверной информации о радиационной 

обстановке в санитарно-защитной зоне и ЗН; 

оценка текущего состояния объектов РМ окружающей среды в санитарно-защитной 

зоне и ЗН и анализ динамики его изменения; 

оценка доз внешнего облучения населения, проживающего на территории ЗН; 

прогнозирование изменения радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и 

ЗН; 

сбор, обобщение и передача заинтересованным органам и ведомствам информации о 

радиационной обстановке и состоянии объектов окружающей среды в санитарно-защитной 

зоне и ЗН и о прогнозе ее изменения. 

Объектами РМ в санитарно-защитной зоне и ЗН Белорусской АЭС являются: 

аэрозоли в приземном атмосферном воздухе; 

атмосферные выпадения, в том числе снежный покров; 

поверхностные воды; 

подземные воды, в том числе питьевая вода; 

донные отложения; 

водная и прибрежно-водная растительность; 

ихтиофауна, в т.ч. хищные и донные промысловые виды рыб; 

почвы, в том числе пахотные и луговые земли; 

наземная растительность; 

компоненты агроэкосистем и продукция сельскохозяйственного производства. 

В период сооружения РМ в санитарно-защитной зоне и ЗН Белорусской АЭС 

проводился в соответствии с Программой РМ окружающей среды на период сооружения, а с 

момента физического пуска энергоблока № 1 Белорусской АЭС – в соответствии с Программой 

РМ окружающей среды в санитарно-защитной зоне и ЗН Белорусской АЭС и Регламентом 

радиационного контроля Белорусской АЭС. 

Исполнителем работ по РМ в санитарно-защитной зоне и ЗН Белорусской АЭС на этапе 

сооружения являлось АО «АСЭ», которым были заключены договора с подрядными 

организациями, аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь. С момента ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС РМ в 
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санитарно-защитной зоне и ЗН выполняется силами ЭО и Белгидромета, привлеченного к 

работам по РМ на основании договора с АО «АСЭ». 

С целью непрерывного контроля радиационной обстановки в ЗН Белорусской АЭС во 

всех режимах эксплуатации АЭС, включая проектные и запроектные аварии, а также для 

прогнозирования воздействия повышенного газоаэрозольного выброса АЭС в окружающую 

среду создана и введена в эксплуатацию АСКРО Белорусской АЭС. 

В составе АСКРО предусмотрены 10 постов радиационного контроля, 1 автоматическая 

метеорологическая станция, 2 передвижные радиометрические лаборатории, 7 

фильтровентиляционных установок. При этом 9 постов радиационного контроля находятся в 

ЗН Белорусской АЭС (н.п. Ворняны, Ворона, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, 

Чернишки, Ольховка), а 1 контрольный пост радиационного контроля вынесен за пределы 

территории ЗН и расположен в н.п. Свирь (Минская обл., Мядельский район). 

Посты радиационного контроля АСКРО в н.п. Ворняны, Гоза, Чехи, Маркуны 

дополнительно оборудованы спектрометрическими датчиками, предназначенными для 

идентификации радионуклидного состава газоаэрозольного выброса Белорусской АЭС. 

Проектной документацией на АСКРО Белорусской АЭС предусмотрен и выполняется 

обмен данными о радиационной обстановке с АСКРО Белгидромета. 

С целью оценки метеорологических условий в районе расположения Белорусской АЭС 

в н.п. Ворняны установлена автоматическая метеостанция, оборудованная метеокомплексами 

«МК-15». 

Для прогнозирования воздействия повышенного газоаэрозольного выброса АЭС в 

окружающую среду в составе АСКРО применяется компьютерная система информационной 

поддержки принятия решений «RECASS». ПО «RECASS» позволяет рассчитать содержание 

радиоактивных веществ в атмосферном воздухе и на подстилающей поверхности, значения 

дозиметрических величин, характеризующих воздействие радиоактивных веществ на 

население вследствие выброса, определить зоны проведения мероприятий по защите 

населения с учетом действующих НПА исходя из критериев принятия решений в начальном 

периоде радиационной аварии. 

Анализ динамики изменения радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и 

ЗН Белорусской АЭС выполняется путем сравнения результатов измерений контролируемых 

параметров с установленными нормативными и референтными уровнями, результатами 

измерения «нулевого» радиационного фона и аналогичными радиационными параметрами для 

каждого объекта РМ, полученными за предыдущие периоды наблюдений. Отчет об исходном 

радиационном состоянии окружающей среды (Отчет о «нулевом» радиационном фоне») 

прошел экспертную оценку и является составной частью документов, обосновывающих 

безопасность Белорусской АЭС. 

Результаты РМ в ЗН Белорусской АЭС за отчетный период времени свидетельствуют о 

том, что радиационная обстановка в районе размещения Белорусской АЭС остается 

стабильной, уровни загрязнения техногенными радионуклидами компонентов природной 

среды, агроэкосистем и сельскохозяйственной продукции на территории ЗН Белорусской АЭС 

соответствуют уровням глобальных выпадений этих радионуклидов вследствие испытаний 

ядерного оружия в 60-х годах прошлого века, наблюдавшихся до аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Актуальная информация о состоянии радиационной обстановки в ЗН Белорусской АЭС 

размещена в глобальной сети интернет на официальном сайте государственного предприятия 

«Белорусская АЭС» (www.belaes.by). 

Таким образом, Белорусская АЭС в период сооружения, ввода в эксплуатацию и 

эксплуатации энергоблока № 1 не оказывает влияния на радиационную обстановку в регионе, 

проблемные экологические ситуации, обусловленные радиационным фактором, не выявлены. 

 

Деятельность в области регулирующего рассмотрения и контроля  

Цели и порядок осуществления регулирующего рассмотрения и контроля определены 

главой 7 Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности» [1]: «Государственный 
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надзор в области обеспечения радиационной безопасности, государственный санитарный 

надзор в части обеспечения радиационной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства о радиационной безопасности». 

Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности 

организуется и осуществляется в целях предупреждения, обнаружения, пресечения нарушений 

законодательства о радиационной безопасности, включает в себя надзор за соблюдением 

требований в области обеспечения радиационной безопасности, установленных 

законодательными актами, НПА Совета Министров Республики Беларусь, МЧС, 

Министерства архитектуры и строительства. 

Государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

осуществляется в порядке, установленном в Положении о государственном надзоре в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности [37]. 

Государственный санитарный надзор в части обеспечения радиационной безопасности 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрольной (надзорной) 

деятельности и законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, включает в себя надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, гигиенических нормативов, а также иных актов законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе воздействии 

ионизирующего излучения в ходе выполнения работ с ИИИ и обращения с РАО. 

При осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности, государственного санитарного надзора в части обеспечения радиационной 

безопасности используется дифференцированный подход, который заключается в применении 

мер по надзору соразмерно степени радиационной опасности источника ионизирующего 

излучения, в том числе риску для жизни и здоровья персонала и населения. 

Порядок проведения регулирующих оценок и осуществления регулирующего контроля 

описан в статьях 7 и 14. 
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СТАТЬЯ 16. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы для ядерных установок имелись планы аварийных мероприятий на 

площадке и за пределами площадки, которые периодически отрабатываются и которые 

охватывают деятельность, подлежащую осуществлению в случае аварийной ситуации. 

Для любой новой ядерной установки такие планы готовятся и отрабатываются до 

начала ее работы на мощности, превышающей низкий уровень, согласованный с 

регулирующим органом. 

2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы ее собственное население и компетентные органы государств, 

расположенных вблизи ядерной установки, получали соответствующую информацию для 

аварийного планирования и реагирования, поскольку существует вероятность того, что 

население этих государств может подвергнуться воздействию вследствие радиационной 

аварийной ситуации. 

3. Договаривающиеся стороны, которые не имеют на своей территории ядерных 

установок, поскольку существует вероятность того, что они могут подвергнуться 

воздействию в случае радиационной аварийной ситуации на расположенной вблизи ядерной 

установке, принимают соответствующие меры для обеспечения подготовки и отработки 

планов аварийных мероприятий, которые охватывают деятельность, подлежащую 

осуществлению в случае такой аварийной ситуации. 

 Статья 16 (1) Планы и программы аварийных мероприятий  

 

Регулирующие требования  

Законодательством определены требования к разработке мер по обеспечению 

аварийной готовности и аварийного реагирования в случае аварий на ядерных установках [6]. 

Меры по обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования в случае аварий на 

ядерных установках устанавливаются внешними и внутренними аварийными планами [70]. 

Регулирующие требования по аварийной готовности и реагированию установлены с 

учетом современных международных подходов, в том числе изложенных в нормах по 

безопасности МАГАТЭ GSR Part 7. Установлены требования по категоризации аварийного 

планирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации [71]. Внедрен 

дифференцированный подход к разработке мероприятий по аварийному планированию в 

зависимости от категории опасности объекта (практической деятельности). Установлены 

требования к составу и содержанию планов мероприятий в случае аварии на АЭС, на 

исследовательской ядерной установке [72, 73]. 

Разработаны с учетом документов МАГАТЭ и внедрены регулирующие требования к 

установлению класса аварийной ситуации, порядку объявления аварийной обстановки, 

оперативной передачи информации в случае ядерной и (или) радиационной аварийной 

ситуации на АЭС [54]. В документе учтены подходы МАГАТЭ, изложенные в нормах по 

безопасности GSR Part 7 «Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической 

аварийной ситуации», GSG-2 «Критерии для использования при обеспечении готовности и 

реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации», GS-G-2.1 «Меры 

по обеспечению готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации». В 

соответствии с рекомендациями МАГАТЭ реализован подход по классификации аварийных 

ситуаций на основании анализа технологических и радиационных параметров. С целью 

своевременного определения, принятия и установления класса аварийной ситуации введены 

требования по определению конкретных, заранее определенных и соблюдаемых критериев - 

уровней действий в аварийных ситуациях. 

Постановлением МЧС установлены требования к ЭО по планированию и 

осуществлению РМ в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации на АЭС [74]. 
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Выполнение мер по совершенствованию аварийной готовности 

В Республике Беларусь система готовности к реагированию на ядерные и радиационные 

аварии интегрирована в Национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Создана и функционирует ГСЧС. Основные требования к этой системе определены в [1, 75]. 

Действия республиканских органов государственного управления, органов местного 

управления и самоуправления, государственных и иных организаций, граждан по защите 

жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды и защите имущества в случае 

радиационной аварии, возникшей на ядерной установке и (или) в пункте хранения, 

расположенных за пределами территории Республики Беларусь ближе 100 км от 

Государственной границы Республики Беларусь, реализуются в соответствии с Планом 

защиты от радиационных аварий, который является одним из разделов Плана защиты 

населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Разработаны и утверждены внутренний и внешний аварийные планы для Белорусской 

АЭС. 

Внутренний аварийный план утвержден Генеральным директором государственного 

предприятия «Белорусская АЭС» в мае 2018 (актуальная редакция – версия № 2. Изменение  

№ 3 утверждена 13.12.2021). 

Внутренний аварийный план предусматривает объем, сроки и порядок выполнения 

мероприятий по защите персонала АЭС при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также привлечение для этого сил и средств. 

Внешний аварийный план (План защитных мероприятий при радиационной аварии на 

Белорусской АЭС) утвержден постановлением Правительства Республики Беларусь от 22 

марта 2018 г. № 211. 

Внешний аварийный план разработан с целью организации и обеспечения 

своевременного принятия мер по защите населения и территорий в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций на Белорусской АЭС, связанных с выходом 

радиоактивных веществ за пределы ее промышленной площадки. При разработке плана 

учитывались международные стандарты аварийного реагирования, содержащиеся в 

документах МАГАТЭ, организации Глав Европейских регулирующих органов в области 

радиационной защиты (HERCA) и Ассоциации Западноевропейских ядерных регуляторов 

(WENRA). 

Внешним аварийным планом определены: 

перечень мер по обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования в 

случае ядерных и радиационных аварий на Белорусской АЭС на республиканском уровне; 

механизмы координации и взаимодействия республиканских органов государственного 

управления, органов местного управления и самоуправления, государственных и иных 

организаций, граждан при реализации мероприятий по защите населения, территорий в случае 

ядерных и радиационных аварий на Белорусской АЭС; 

мероприятия по защите населения и территорий в случае ядерных и радиационных 

аварий на Белорусской АЭС; 

зоны аварийного реагирования и действия республиканских органов государственного 

управления, органов местного управления и самоуправления, государственных и иных 

организаций, граждан в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды и 

защиты имущества в случае ядерных и радиационных аварий на Белорусской АЭС. 

На стадии разработки внешнего аварийного плана, 18-19 октября 2017 г. в Островецком 

районе Гродненской области, проведена его практическая апробация в рамках 

республиканского командно-штабного учения с органами управления и силами ГСЧС по 

реагированию на радиационные аварии и инциденты. 

В учениях приняли участие международные наблюдатели от Латвии и Польши, 

представители стран-участниц ОДКБ, а также международных организаций (МАГАТЭ, 

Международный Красный Крест, ОДКБ). Эксперты имели возможность ознакомиться с 
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работой органов управления и сил ГСЧС как на республиканском, так и на местном уровне. 

В октябре 2018 года по приглашению белорусской стороны состоялась миссия 

МАГАТЭ по оценке готовности к реагированию на ядерные и радиационные аварийные 

ситуации (миссия EPREV). В ходе работы миссия EPREV оценила различные аспекты 

готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации на АЭС, в том 

числе на спровоцированные экстремальными природными воздействиями. 

Эксперты миссии пришли к выводу, что в Беларуси существуют эффективно 

действующие и надежные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, 

выделили хорошие и применимые практики, обозначили сильные стороны, а также те области, 

где может проводиться дальнейшее улучшение. 

По результатам миссии экспертами отмечены хорошие практики, а также подготовлены 

предложения и рекомендации по совершенствованию системы аварийной готовности и 

реагирования в соответствии с современными международными подходами. Отчет по 

результатам миссии EPREV опубликован в открытом доступе. 

С целью реализации предложений и рекомендаций миссии EPREV разработан и 

утвержден Правительством Республики Беларусь План мероприятий по реализации 

рекомендаций и предложений миссии МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и 

реагирования Республики Беларусь на ядерные и радиологические аварийные ситуации. 

Выполнение плана завершено в 2021 году. 
В целях реализации предложений миссии EPREV в октябре 2019 г. проведено 

комплексное учение по отработке внутреннего и внешнего планов Белорусской АЭС, а также 

их согласованности.  

На Белорусской АЭС противоаварийные тренировки, в том числе общестанционные, 

проводятся регулярно в соответствии с ежегодно составляемыми планами проведения 

противоаварийных тренировок. Госатомнадзор осуществляет контроль и оценку 

эффективности противоаварийных тренировок и учений в соответствии с разработанными 

процедурами. 

С целью проверки и дальнейшего совершенствования системы аварийной готовности и 

реагирования на Белорусской АЭС в апреле 2022 года проведена общестанционная 

противоаварийная тренировка по теме «Отработка плана мероприятий по защите персонала в 

случае аварии на Белорусской АЭС (внутреннего аварийного плана)». В октябре 2022 года 

запланировано проведение комплексного противоаварийного учения на Белорусской АЭС. 

 

Статья 16 (2) Информирование общественности и соседних государств  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [76] республиканский орган 

государственного управления по чрезвычайным ситуациям, другие республиканские органы 

государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Совету 

Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы и 

другие организации обязаны оперативно и достоверно информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление должностными 

лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Порядок информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, включая передачу сведений о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о радиационной безопасности на соответствующих 

территориях, установлен постановлением Правительства Республики Беларусь [77]. 

Функционирование информационно-управляющей системы ГСЧС и предоставление 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

https://mchs.gov.by/upload/iblock/51c/eprev-belarus-_-final-report-_-unrestricted.pdf
https://mchs.gov.by/upload/iblock/51c/eprev-belarus-_-final-report-_-unrestricted.pdf
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и техногенного характера осуществляется в соответствии с постановлениями МЧС [78, 79]. 

Постановлением Правительства Республики Беларусь от 28.11.2014 №1118 утверждено 

Положение о системе оповещения населения, органов управления и сил ГСЧС и гражданской 

обороны. Данным положением определены задачи, порядок использования и поддержания в 

постоянной готовности системы оповещения населения, органов управления и сил ГСЧС и 

гражданской обороны. 

Совместным постановлением МЧС, Министерства связи и информатизации, 

Министерства информации Республики Беларусь от 07.12.2015 № 42/27/9 установлен перечень 

субъектов системы оповещения на республиканском уровне. Постановлением МЧС от 

18.12.2015 №44 утверждена инструкция о порядке создания и эксплуатации локальных систем 

оповещения в районах размещения опасных производственных объектов. 

На регулярной основе (согласно утвержденным графикам) проводится проверка 

работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения, 

предприятий и государственных органов. В ходе тренировок отрабатываются вопросы 

информирования населения в случае радиационной аварии. 

Решение об оповещении населения о радиационной аварии и рекомендуемых действиях 

принимают: 

на всех уровнях - Премьер-министр Республики Беларусь и его заместители, Министр 

по чрезвычайным ситуациям, в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности; 

на территориальном и нижестоящих уровнях - председатель облисполкома (Минского 

горисполкома), начальник областного (Минского городского) управления МЧС, в случае их 

отсутствия - лица, исполняющие их обязанности; 

на местном и нижестоящих уровнях - руководитель местного исполнительного и 

распорядительного органа, начальник городского (районного) отдела по чрезвычайным 

ситуациям, в случае их отсутствия - лица, исполняющие их обязанности; 

на объектовом или локальном уровнях - руководитель организации, эксплуатирующей 

объект (опасный производственный объект), в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его 

обязанности, диспетчер дежурно-диспетчерской службы. 

Оповещение населения осуществляется через автоматизированную систему 

централизованного оповещения следующими способами: 

запуск электросиренных и громкоговорящих установок; 

передача речевой информации с использованием радиопередающих (телевизионных) 

станций; 

передача речевой информации с использованием радиотрансляционных установок и 

локальных систем оповещения потенциально опасных объектов и объектов с массовым 

пребыванием людей; 

передача речевой информации с помощью пожарной аварийно-спасательной техники, 

автомобилей Министерства внутренних дел и др. специальных транспортных средств, 

оснащенных сигнальными громкоговорящими установками в малонаселенных населенных 

пунктах, садоводческих товариществах, не попадающих в зону озвучивания электросирен; 

передача текстовой информации с использованием SMS сообщений сотовых 

операторов; 

размещение информации на популярных сайтах сети Интернет; 

передача текстовой, речевой, видео информации через телевизионные средства 

массовой информации. 

Автоматизированная система централизованного оповещения регулярно проверяется 

(согласно утвержденным графикам). В ходе этих испытаний практикуется информирование 

населения о случае радиационной аварии. 
Республика Беларусь ратифицировала ряд международных конвенций, включая 

Конвенцию об оперативном-оповещении о ядерной аварии. Правительством Республики 

Беларусь подписано 49 двусторонних соглашений о помощи и/или обмене 

информацией/уведомлениями, в том числе с соседними странами (Латвийская Республика, 

Литовская Республика, Республика Польша, Российская Федерация, Украина), что отмечено в 
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качестве хорошей практики миссией EPREV 2018 года. 

РЦУРЧС выступает в качестве контактного пункта для уведомления в случае аварии и 

оказания поддержки в соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной 

аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации. Круглосуточный режим работы РЦУРЧС позволяет получать любые уведомления и 

оперативно отвечать или подтверждать информацию. 

В случае ядерных или радиационных аварий (инцидентов) РЦУРЧС информирует 

МАГАТЭ по факсу, через официальный веб-портал (USIE) и телефон. 

В случае угрозы или возникновения радиационных аварий незамедлительно 

осуществляется информирование зарубежных стран путем прямого обмена информацией 

между должностными лицами дежурной смены РЦУРЧС и соответствующих центров 

кризисных ситуаций зарубежных стран. Также официальная информация направляется в 

зарубежные страны через Министерство иностранных дел Республики Беларусь в порядке, 

установленном международными договорами. 

СТАТЬЯ 17. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы были разработаны и осуществлялись надлежащие процедуры: 

i) оценки всех соответствующих факторов, относящихся к площадке, которые могут 

оказать влияние на безопасность ядерной установки в течение ее прогнозируемого 

жизненного цикла; 

ii) оценки вероятного воздействия предлагаемой ядерной установки на отдельных лиц, 

общество в целом и окружающую среду с точки зрения безопасности; 

iii) переоценки по мере необходимости всех соответствующих факторов, 

упомянутых в подпунктах i) и ii), в целях обеспечения сохранения приемлемости ядерной 

установки с точки зрения безопасности; 

iv) консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными вблизи 

предлагаемой ядерной установки, поскольку существует вероятность того, что они могут 

подвергнуться воздействию со стороны этой установки, и предоставления по запросу 

необходимой информации таким Договаривающимся сторонам, с тем чтобы они могли 

произвести оценку и собственный анализ вероятного влияния ядерной установки на 

безопасность на своей собственной территории. 

С момента представления предыдущего Национального доклада в Республике Беларусь 

не осуществлялся выбор площадок для размещения новых ядерных установок, попадающих 

под определение Главы 2 Конвенции, не изменилась нормативная правовая основа, 

регламентирующая выбор площадок размещения ядерных установок. В этой связи в Статье 17 

(1, 2, 4) приведена в сокращенном виде информация, обсужденная в ходе 6 Совещания 

договаривающихся сторон Конвенции. 

Статья 17 (1) Оценка факторов, относящихся к площадке  

Решение по выбору площадки размещения Белорусской АЭС принималось в 

соответствии с [80-82], в которых определены: 

основные критерии и требования, регламентирующие размещение АЭС на территории 

Республики Беларусь с учетом влияния процессов, явлений и факторов природного и 

техногенного происхождения и воздействия АЭС на население и окружающую среду; 

основные требования к составу и объему изысканий и исследований для выбора 

площадки размещения АЭС на территории Республики Беларусь; 

требования по разработке и содержанию отчета об ОВОС, обоснования экологической 

безопасности АЭС. 

На стадии выбора площадки под строительство АЭС проведены наблюдения за 

состоянием природной среды, сельскохозяйственных и лесных угодий с целью получения 
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«фоновых» данных о радиоактивном и химическом загрязнении как основы для последующих 

оценок влияния действующей АЭС на население и окружающую среду. 

Упомянутые основные критерии и требования, регламентирующие размещение АЭС 

на территории Республики Беларусь с учетом влияния процессов, явлений и факторов 

природного и техногенного происхождения и воздействия АЭС на население и окружающую 

среду и их выполнение в ходе определения площадки размещения Белорусской АЭС позволяют 

заявить о соблюдении принципа 1 Венского заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 

2015 г.: «проектирование, выбор площадки и строительство АЭС должно иметь целью 

предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и эксплуатации, а при возникновении 

аварии - уменьшение возможных выбросов радионуклидов, приводящих к долгосрочному 

загрязнению за пределами площадки, и недопущение радиоактивных выбросов на ранней 

стадии и столь крупных радиоактивных выбросов, что в связи с ними могут потребоваться 

долгосрочные защитные меры и действия». 

Выбор площадки для размещения Белорусской АЭС производился в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ. Материалы изыскательских работ рассматривались с участием 

экспертов агентства в ходе специальных экспертных миссий в 2008 году. 

На этапе выбора места размещения будущей АЭС Беларусь в соответствии со своими 

международными обязательствами и национальным законодательством выполнила 

всестороннюю ОВОС и все необходимые оценки рисков и безопасности. На основании ОВОС 

Белорусской АЭС Беларусь в 2009-2013 годах провела трансграничные консультации с 

Австрией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной и обсуждения с заинтересованной 

общественностью. 

В ноябре 2013 года, после завершения межгосударственных консультаций, Главой 

государства было принято решение о сооружении Белорусской АЭС на Островецкой 

площадке. Данное решение было принято на основании результатов ОВОС, в том числе 

результатов трансграничных консультаций, и утвержденной проектной документации, а также 

предусмотренных национальным законодательством согласований и заключений. Материалы 

и выводы ОВОС показали отсутствие значительного вредного трансграничного воздействия 

проекта Белорусской АЭС. Ни одной из стран, участвовавших в трансграничных 

консультациях, не было представлено никаких доказательств о возможном значительном 

вредном воздействии на окружающую среду в результате реализации проекта. 

В 2017 году миссия SEED МАГАТЭ подтвердила, что Беларусь предприняла 

необходимые шаги по обеспечению защищенности Белорусской АЭС в случае наступления 

наихудшего возможного внешнего события, что характерные для площадки внешние угрозы 

(землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, события, вызванные 

человеческим фактором) были надлежащим образом учтены в проекте АЭС, и были приняты 

меры в свете уроков аварии на АЭС «Фукусима- Дайичи». 

На этапе выбора площадки размещения Белорусской АЭС Госатомнадзором 

проводился постоянный надзор за соответствием проведения работ всеми организациями 

Республики Беларусь, участвовавшими в выборе площадки. Рассматривалось выполнение ими 

требований технических НПА. По результатам проверок организациям были выданы 

предписания, в которых устанавливались сроки устранения нарушений. Все нарушения были 

устранены. 

Статья 17 (2) Воздействие установки на отдельных лиц, общество в целом 

и окружающую среду  

По результатам исследований влияния АЭС на окружающую среду установлено 

следующее. 

АЭС не оказывает существенного влияния на геологическую среду, а технические 

решения, в том числе по фундированию реакторного отделения и других 24 важных зданий и 

сооружений, обеспечивают их устойчивость при всех влияниях, предусмотренных 
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нормативными требованиями (сейсмичность, ударная волна и др.). 

Затраты, компенсирующие изъятие земельного участка для сооружения АЭС, 

полностью учтены в проекте. 

Техническое водоснабжение АЭС будет осуществляться по оборотной системе с 

использованием градирен и брызгальных бассейнов. Изменений параметров микроклимата и 

атмосферных процессов в районе размещения АЭС, связанных с воздействием выбросов тепла 

и влаги от указанных объектов наблюдаться не будет. 

Подпитка системы технического водоснабжения будет осуществляться из реки Вилии. 

Дефицит водных ресурсов реки Вилия не прогнозируется. 

При нормальных условиях эксплуатации: 

основное радиационное воздействие на окружающую среду от газо-аэрозольных 

выбросов при эксплуатации блока АЭС обусловлено ИРГ за счет внешнего облучения. При 

работе АЭС уровень радиационного фона не увеличится. Мощность дозы излучения в районе 

АЭС на высоте 1 м от поверхности почвы находится в пределах 0,10-0,17 мкЗв/ч; 

химические вещества, выбрасываемые вспомогательными сооружениями, не оказывают 

вредного влияния на население, поскольку их максимальная приземная концентрация с учетом 

фонового загрязнения даже в границах санитарно-защитной зоны ниже предельно-допустимой 

концентрации; 

технологические выбросы АЭС не повлияют отрицательно на почву, поверхностные и 

грунтовые воды, растительный и животный мир. 

Работа АЭС не повлияет на состояние подземных вод в 30-км зоне; качество воды 

(химические, бактериологические показатели) артезианских водозаборов от работы АЭС не 

зависят. 

Статья 17 (3) Переоценка факторов, относящихся к площадке  

В ходе строительства Белорусской АЭС продолжается наблюдение за состоянием 

объектов окружающей среды в районе расположения АЭС. 

ЭО в целях контроля за состоянием окружающей среды выполняет Программу 

комплексного экологического мониторинга района и площадки размещения Белорусской АЭС 

для исследования динамики изменения параметров и характеристик процессов и явлений 

природного происхождения в указанном районе. Проводятся следующие виды наблюдений за 

состоянием окружающей среды: РМ; сейсмологический мониторинг; геодезический 

мониторинг современных движений земной коры; мониторинг метеорологических процессов, 

явлений и факторов; наблюдения за микроклиматом; аэрологический мониторинг; мониторинг 

подземных вод; гидрологический мониторинг (наблюдения за режимом поверхностных вод); 

геотехнический контроль (наблюдения за осадкой зданий и сооружений). 

Результаты исследований не выявили отклонений от проектных показателей влияния 

АЭС на окружающую среду. 

Статья 17 (4) Консультации с другими договаривающимися сторонами, 

на которых может оказать воздействие установка  

В 2009-2013 Беларусь провела трансграничные консультации с Австрией, Латвией, 

Литвой, Польшей и Украиной в рамках процедуры оценки воздействия проекта Белорусской 

АЭС на окружающую среду. 

Ни одной из стран, участвовавших в трансграничных консультациях, не было 

представлено доказательств о возможном значительном вредном воздействии на окружающую 

среду в результате реализации проекта. 

Беларусь предложила этим государствам участвовать в дальнейшем послепроектном 

анализе и проведении консультаций относительно программы его проведения. 

Информация об ОВОС Белорусской АЭС размещена на интернет-сайтах Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

http://www.minpriroda.by/ и государственного предприятия «Белорусская АЭС» 

http://www.belaes.bv/, в том числе в разделе «Экология АЭС» сайта государственного 

http://www.minpriroda.by/
http://www.minpriroda.by/
http://www.belaes.by/
http://www.belaes.by/ru/APP-ecology
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предприятия «Белорусская АЭС» размещен непосредственно ОВОС Белорусской АЭС. 

Регулирующий орган, другие органы государственного управления и организации Республики 

Беларусь в рамках своей компетенции постоянно информируют заинтересованную 

общественность, профессиональное сообщество о деятельности по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности в контексте реализации в Республике Беларусь первой ядерной 

энергетической программы, в том числе в ходе мероприятий в рамках двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, включая мероприятия МАГАТЭ, Форума сотрудничества 

регуляторов (RCF), Ассоциации регуляторов ядерной безопасности Западной Европы 

(WENRA), Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (Форум 

ВВЭР). 

СТАТЬЯ 18. ПРОЕКТ И СООРУЖЕНИЕ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы: 

i) в проекте и при сооружении ядерной установки предусматривалось несколько 

надежных уровней и способов защиты (глубокоэшелонированной защиты) от выброса 

радиоактивных материалов в целях предотвращения аварий и смягчения их радиологических 

последствий в том случае, если они произойдут; 

ii) технологии, заложенные в проекте и используемые при сооружении ядерной 

установки, были апробированы опытом или аттестованы на основе испытаний или анализа; 

iii) проект ядерной установки позволял осуществлять надежную, устойчивую и легко 

обеспечиваемую эксплуатацию с особым учетом человеческого фактора и взаимодействия 

человека и машины. 

Нормативные требования  

Нормативными документами определены требования к проектированию АЭС, включая 

требования к отдельным системам и элементам, а также выполняемым ими функциям. 

Согласно требованиям [5,48]: 

безопасность АЭС достигается за счет качественного проектирования, конструирования 

и изготовления оборудования, размещения, сооружения и эксплуатации АЭС посредством 

соблюдения требований нормативных документов, формирования и поддержания культуры 

безопасности, учета опыта эксплуатации и современного уровня развития науки и техники; 

безопасность АЭС должна обеспечиваться за счет последовательной реализации 

глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров 

на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую 

среду, и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их 

эффективности, а также по защите персонала, населения и охране окружающей среды; 

АЭС должна иметь системы безопасности, предназначенные для выполнения 

следующих основных функций безопасности: аварийного останова реактора и поддержания 

его в подкритическом состоянии; аварийного отвода тепла от реактора; удержания 

радиоактивных веществ в установленных границах. Должно быть исключено взаимное 

влияние систем безопасности, препятствующее надлежащему выполнению ими функций 

безопасности; 

в проекте АЭС должны быть предусмотрены специальные технические средства, 

обеспечивающие управление ЗПА; 

системы и элементы, важные для безопасности, должны быть способны выполнить свои 

функции в установленном проектом АЭС объеме с учетом внешних природных воздействий; 

при проектировании АС должны быть рассмотрены и обоснованы меры по защите 

систем и элементов безопасности, а также систем и элементов специальных технических 

средств для управления авариями от отказов по общей причине посредством реализации 

принципов разнообразия, резервирования (избыточности) и независимости; 
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при проектировании систем (элементов) АЭС и РУ должно отдаваться предпочтение 

системам (элементам), устройство которых основано на пассивном принципе действия и 

свойствах внутренней самозащищенности (саморегулирование, тепловая инерционность, 

естественная циркуляция и другие естественные процессы), а также на реализации принципа 

безопасного отказа; 

в проекте АЭС должны предусматриваться средства, с помощью которых 

предотвращаются ошибки персонала или ослабляются их последствия, в том числе при 

техническом обслуживании и ремонте; 

управляющие системы безопасности должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы предотвращать возможность отключения систем безопасности оперативным 

персоналом в течение 10-30 минут после их автоматического запуска, но не препятствовать 

правильным действиям оператора в условиях аварии, предусмотренным технологическим 

регламентом, инструкцией по ликвидации аварий, руководством по управлению ЗПА; 

в проекте АЭС должны быть предусмотрены технические средства контроля состояния 

РУ и АЭС в условиях аварий, в том числе тяжелых аварий, а также средства послеаварийного 

мониторинга; 

нормативными документами определены требования к проектированию АЭС, включая 

требования к отдельным системам и элементам, а также выполняемым ими функциям. 

Проектирование и сооружение ядерных установок являются лицензируемыми видами 

деятельности в соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ [2]. Выдаче лицензии на проведении данных видов 

работ предшествует проведение экспертизы безопасности полного комплекта документов, 

обосновывающих безопасность проведения работ, перечень которых установлен в нормах и 

правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к составу и 

содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности» [32]. 

Экспертиза безопасности проводится в отношении ядерной установки и документов, 

обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности, в целях оценки их 

соответствия нормативным документам, современному уровню развития науки, техники и 

производства. Результаты экспертизы безопасности и проведенной Госатомнадзором 

собственной оценки безопасности представленных документов являлись основанием для 

выдачи соответствующей лицензии и проведения работ по проектированию и сооружению 

Белорусской АЭС. 

На этапе выполнения подготовительных работ по строительству АЭС в Республике 

Беларусь одной из важнейших задач был выбор надежного, безопасного и экономичного 

проекта АЭС и, соответственно, компании, которая будет реализовывать данный проект с 

поставкой оборудования для АЭС. С учетом проведенного всестороннего анализа выбор был 

остановлен на российском проекте «АЭС-2006», реализация которого осуществляется в 

настоящее время. Разработка проекта Белорусской АЭС осуществлена в соответствии с 

требованиями НПА, в том числе технических НПА, Республики Беларусь, Российской 

Федерации и рекомендациями МАГАТЭ. Основные характеристики Белоруской АЭС 

приведены в Статье 6 настоящего Национального доклада. 

При строительстве АЭС по проекту «АЭС-2006» обеспечивается: 

сооружение АЭС поколения 3+, особенностью которой является новая РУ с 

дополнительными системами безопасности: СПОТ; пассивной системой фильтрации протечек 

в межоболочечное пространство; 

двойной защитной гермооболочкой; ловушкой расплава топлива при ЗПА; 

максимальную реализацию принципа глубокоэшелонированной защиты - создание 

системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных 

веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите 

барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения; 

соответствие АЭС критериям радиационной безопасности, содержащимся как в 

национальном законодательстве, так и в международной практике проектирования АЭС. 
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Для выполнения функций безопасности при проектировании АЭС предусмотрено 

использование систем безопасности, построенных на основе принципов резервирования, 

пространственной и функциональной независимости, единичного отказа.  

Кроме того, оценка безопасности и соответствия проекта его фактической реализации 

осуществлялась для энергоблока № 1 Белорусской АЭС в период лицензирования его 

сооружения (включая поэтапный ввод в эксплуатацию), а также в рамках рассмотрения 

документов перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1. Оценка безопасности 

в отношении сооружения (ввода в эксплуатацию) и подготовки к промышленной эксплуатации 

энергоблока № 2 Белорусской АЭС выполняется и является одной из основных задач на 

момент публикации доклада. Процесс рассмотрения и проведения оценок безопасности 

непрерывный, оценка безопасности изменения базовой конфигурации проводится в рамках 

оценки безопасности реализуемых в период эксплуатации модификаций на АЭС, а также в 

рамках предусмотренной требованиями периодической оценки безопасности (1 раз в 10 лет). 

 

Статья 18 (1) Осуществление концепции «глубокоэшелонированной 

защиты»  

Концепция глубокоэшелонированиой защиты представляет собой систему физических 

барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и излучений, а также систему 

организационно-технических мер, направленную на поддержание физических барьеров в 

исправном состоянии и на смягчение последствий повреждения физических барьеров, 

Глубокоэшелонированная защита обеспечивается, прежде всего, за счет сочетания ряда 

последовательных и независимых уровней защиты. Только после отказа всех уровней защиты 

население или окружающая среда могут быть подвергнуты вредному воздействию. Если 

происходит отказ одного уровня защиты или преодоление одного барьера, имеется следующий 

уровень или барьер. 

В техническом проекте Белорусской АЭС предусмотрены пять физических барьеров, 

препятствующих недопустимому выходу радиоактивных веществ и ионизирующего 

излучения. Это топливная матрица, оболочки ТВЭЛов, оборудование первого контура, 

герметичное ограждение РУ, биологическая защита. 

Система технических и организационных мер включает следующие уровни глубоко 

эшелонированной защиты: 

уровень 1 - условия размещения АЭС и предотвращение нарушений нормальной 

эксплуатации; 

уровень 2 - предотвращение проектных аварий системами нормальной эксплуатации; 

уровень 3 - предотвращение ЗПА системами безопасности; 

уровень 4 - управление ЗПА; 

уровень 5 - противоаварийное планирование. 

Концепция безопасности АЭС построена на активных системах безопасности, имеющих 

как нормальное электропитание, так и аварийное - от дизель-генераторов. 

Для предотвращения тяжелых аварий или смягчения их последствий предусмотрены 

пассивные системы, функционирование которых не требует вмешательства персонала АЭС и 

не требует электропитания. 

Для обеспечения требуемой нормативными документами Республики Беларусь, 

Российской Федерации и рекомендациями МАГАТЭ степени безопасности в проекте 

определен комплекс систем безопасности и дополнительных технических средств по 

управлению ЗПА. 

Главными задачами управления ЗПА являются: предотвращение повреждения активной 

зоны; предотвращение проплавления корпуса реактора; предотвращение отказа 

функционирования контеймента; снижение радиоактивных выбросов в окружающую среду. 

Учет ошибок персонала является необходимым элементом как детерминистического, 

так и вероятностного анализа безопасности систем важных для безопасности АЭС. 

Детерминистический анализ безопасности показал эффективность работы систем 

безопасности и систем, важных для безопасности ядерного энергоблока, в рамках заложенных 
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проектных основ для обеспечения безопасного функционирования АЭС в условиях проектных 

режимов. Проектом энергоблока АЭС обеспечивается выполнение требований по пределам доз 

облучения и выбросам, установленным нормативными документами для проектных режимов 

АЭС. 

Результаты анализа режимов ЗПА, приведенные в ООБ государственного предприятия 

«Белорусская АЭС», показали возможность управления ЗПА, что позволяет эффективно 

ограничить их последствия. Согласно концепции обеспечения безопасности Белорусской АЭС 

управление ЗПА (в том числе тяжелыми) относится к 4 уровню защиты АЭС, который 

предполагает: 

предотвращение развития ЗПА и ослабление их последствий; 

защита герметичного ограждения (контаймента) от разрушения при ЗПА и поддержание 

его работоспособности; 

возвращение АЭС в контролируемое состояние, при котором прекращается цепная 

реакция деления; 

обеспечивается постоянное охлаждение ЯТ и удержание радиоактивных веществ в 

установленных границах. Для достижения целей 4 уровня глубокоэшелонированной защиты 

используются, в том числе, следующие технические средства: 

система аварийного ввода бора, СПОТ от ПГ, СПОТ от защитной оболочки, 

импульсно-предохранительное устройство компенсатора давления; 

аварийная вентиляционная система для поддержания разрежения и очистки среды в 

пространстве между оболочками, система химического связывания летучих форм йода, 

система удержания расплава активной зоны; 

система аварийного использования воды из шахт ревизии внутрикорпусных устройств. 

Для управления авариями на Белорусской АЭС разработаны инструкции по ликвидации 

аварий, руководства по управлению ЗПА, в том числе тяжелыми; 

Результаты выполненного ВАБ уровней 1 и 2 подтвердили установленные 

нормативными документами вероятностные критерии безопасности АЭС: значение 

вероятности тяжелых аварий за 1 год составляет 8,57*10
-7

 (1/год), среднее значение суммарной 

вероятности большого аварийного выброса за 1 год составляет 8, 61*10
-8

(1/год).  
Применение принципа глубокоэшелонированной защиты на энергоблоках Белорусской 

АЭС отражено в ООБ энергоблоков, результаты экспертизы безопасности которого 
свидетельствуют о соответствии применяемой системы организационных и технических 
мероприятий требованиям нормативных документов. 

Согласно представленному отчету по оценке текущего состояния безопасности 
Белорусской АЭС за 2021 год, а также результатам проведенных Госатомнадзором 
контрольно-надзорных мероприятий – состояние физических барьеров соответствует 
требованиям нормативных документов, проектной и эксплуатационной документации. 
Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксированы. 

Мероприятия, направленные на повышение безопасности, разработанные по 
результатам проведенных стресс-тестов приведены в Статье 6 настоящего доклада. 

 

Статья 18 (2) Использование апробированных техноло гий 

Концепция АЭС-2006 основана на использовании освоенной технологии и 

оборудования, наличии прототипов, опыте сооружения и эксплуатации энергоблоков. 

Основное технологическое оборудование, примененное в проекте, имеет многолетний 

положительный опыт эксплуатации на российских АЭС и АЭС других стран, построенных по 

российским проектам. 

Достоинством проекта АЭС-2006 является уникальное сочетание активных и пассивных 

систем безопасности (двойная защитная оболочка реактора, СПОТ от активной зоны реактора 

при аварийных ситуациях, устройство локализации расплава активной зоны), обеспечивающих 

самый высокий уровень безопасности и отвечающих требованиям не только сегодняшнего дня, 

но и будущих десятилетий. 
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Применение этих систем позволяет защитить АЭС от воздействий природного и 

техногенного характера, а также ошибочных действий персонала при возникновении 

аварийных ситуаций. 

Референтными энергоблоками Белорусской АЭС являются введенные в эксплуатацию 

энергоблоки Ленинградской АЭС-2. 

Статья 18 (3) Проектирование с целью обеспечения надежной, стабильной 

и управляемой эксплуатации  

Выбор проекта «АЭС-2006» для Белорусской АЭС сделан на основании 

предварительного всестороннего анализа в ходе подготовительных работ для обеспечения 

максимальной надежности, безопасности, устойчивой и управляемой эксплуатации, и с учетом 

современности применяемых технологий и особым учетом человеческого фактора. 

Проектом предусмотрены технические меры для предотвращения и ограничения 

последствий ошибочных действий персонала, которые нарушают функции безопасности. Учет 

человеческого фактора при проектировании ядерной установки, ее эксплуатации и 

техническом обслуживании, меры лицензиата (административно-управленческие, 

организационные и др.) по учету влияния человеческого фактора приведены в Статье 12 

настоящего Национального доклада. 

Регулирующие действия в отношении работ, связанных с сооружением Белорусской 

АЭС, принципы и правовая основа их реализации описаны в Статье 7 и статье 12 настоящего 

Национального доклада. 

Проектирование и сооружение Белорусской АЭС соответствует принципу 1 Венского 

заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 г. «проектирование, выбор площадки и 

строительство АЭС должно иметь целью предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации, а при возникновении аварии - уменьшение возможных выбросов 

радионуклидов, приводящих к долгосрочному загрязнению за пределами площадки, и 

недопущение радиоактивных выбросов на ранней стадии и столь крупных радиоактивных 

выбросов, что в связи с ними могут потребоваться долгосрочные защитные меры и действия». 

СТАТЬЯ 19. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для 

обеспечения того, чтобы: 

i) первоначальное разрешение на эксплуатацию ядерной установки основывалось на 

соответствующем анализе безопасности и программе ввода в эксплуатацию, которые 

показывают, что сооруженная установка отвечает требованиям проекта и безопасности; 

ii) для определения границ безопасной эксплуатации были установлены и по мере 

необходимости пересматривались эксплуатационные пределы и условия, определенные на 

основе анализа безопасности, испытаний и опыта эксплуатации; 

iii) эксплуатация, техническое обслуживание, инспектирование и испытания ядерной 

установки осуществлялись в соответствии с утвержденными регламентами; 

iv) были введены регламенты, определяющие ответные действия в случае 

ожидаемых при эксплуатации происшествий и аварий; 

v) необходимая инженерно-техническая поддержка во всех важных для безопасности 

областях оказывалась в течение всего жизненного цикла ядерной установки; 

vi) обладатель соответствующей лицензии своевременно сообщал регулирующему 

органу об инцидентах, значимых с точки зрения безопасности; 

vii) были разработаны программы сбора и анализа информации об опыте 

эксплуатации, принимались меры по полученным результатам и выводам и использовались 

существующие механизмы передачи важного опыта международным органам, а также 

другим эксплуатирующим организациям и регулирующим органам; 

viii) производство РАО в результате эксплуатации ядерной установки 

поддерживалось на минимальном практически достижимом для соответствующего 
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процесса уровне как по активности, так и по объему, а также чтобы при любой необходимой 

переработке и при хранении ОЯТ и отходов, непосредственно связанных с эксплуатацией, на 

этой же площадке, на которой расположена ядерная установка, учитывались аспекты 

кондиционирования и захоронения. 

Статья 19 (1) Первоначальное разрешение  

Согласно статье 18 Закона об использовании атомной энергии [6] ввод в эксплуатацию 

ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется в соответствии с программой 

ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения, разработанной ЭО на 

основании проектов указанных объектов. 

Программа ввода в эксплуатацию разрабатывается не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ввода энергоблока в эксплуатацию, с учетом опыта ввода в эксплуатацию аналогичных 

блоков и распространяется на все работы и услуги, связанные с вводом энергоблока в 

эксплуатацию. 

Программа ввода в эксплуатацию разрабатывается с целью достаточно полной 

проработки вопросов, требующих планирования до начала проведения работ по вводу в 

эксплуатацию, безопасного и качественного ведения работ по вводу в эксплуатацию, 

выполнения требований нормативных документов, определения последовательности 

проведения испытаний на каждом этапе ввода в эксплуатацию, проверки качества работ, 

выполненных на предыдущих этапах, проведения сравнительного анализа соответствия 

фактического состояния компонентов и систем проектным и конструкторским решениям, 

подтверждения что системы и элементы выполнены и функционируют в соответствии с 

проектом, подтверждения пределов и условий безопасной эксплуатации, а также проектных 

характеристик систем и оборудования АЭС.  

Согласно требованиям Общих положений обеспечения безопасности АЭС [5]: 

ввод в эксплуатацию блока АЭС осуществляется с учетом требований нормативных 

документов; 

требования к последовательности и объему работ, выполняемых на этапах 

предпусковых наладочных работ, физического пуска, энергетического пуска, 

опытно-промышленной эксплуатации, в том числе порядок проведения проверки систем и 

элементов АЭС, важных для безопасности, на соответствие проектным показателям, включая 

приемочные критерии устанавливаются и обосновываются в проекте АЭС и предоставляются в 

ООБ АЭС (предварительная редакция); 

предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, 

опытно-промышленная эксплуатация должны подтвердить, что АЭС в целом, а также системы 

и элементы, важные для безопасности, выполнены и функционируют в соответствии с 

проектом АЭС, выявленные недостатки устранены; 

первый завоз ЯТ на площадку АЭС разрешается после проведения проверки готовности 

АЭС к завозу ЯТ при наличии планов защиты персонала и населения в случае аварии на АЭС и 

обеспечении готовности их реализации и получения лицензии, регулятором; 

первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии РУ, 

выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, 

энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проведения 

проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения 

специальных разрешений (лицензий); 

эксплуатация блока АЭС разрешается после получения лицензии на эксплуатацию, 

после окончания ввода в эксплуатацию блока АЭС до начала работы государственной 

приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта в 

соответствии с законодательством. 

Порядок получения лицензии на эксплуатацию ядерных установок установлен в 

Положении о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ 

[2], которое разработано в целях совершенствования лицензирования деятельности в области 

использования атомной энергии, а также принятия мер по поддержанию надлежащего уровня 
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ядерной и радиационной безопасности. 

В рамках реализации положений Указа Президента Республики Беларусь [2] в 2021 году 

обновлены требования к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности [32]. 

ЭО совместно с генеральным подрядчиком обеспечивают подготовку и своевременное 

предоставление в Госатомнадзор документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности, а также иных документов в соответствии с требованиями 

нормативных документов и особых лицензионных требований и условий лицензии. 

Решение о выдаче лицензии на эксплуатацию ядерной установки, а также разрешений 

Госатомнадзора на переход от одного этапа ввода в эксплуатации к другому базируются на 

результатах проведения экспертизы безопасности, а также результатах проведения 

Госатомнадзором целевых проверок готовности ЭО к переходу от одного этапа ввода в 

эксплуатацию к другому в соответствии с требованиями Правил ядерной безопасности РУ 

АЭС [48]. 

Процесс ввода в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС состоит из двух 

последовательных периодов: подготовительный период пусконаладочных работ и период 

ввода блока в эксплуатацию. Последний осуществляется в соответствии с этапными 

программами, подлежащими экспертизе безопасности в составе документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности [48] и включает следующие основные 

этапы: Этап А - «Предпусковые наладочные работы», Этап Б - «Физический пуск», Этап В - 

«Энергетический пуск», Этап Г - «Опытно-промышленная эксплуатация».  

Госатомнадзором проводились целевые проверки готовности ЭО, а также площадки 

АЭС в целом, к началу каждого из этапов ввода в эксплуатацию блоков ядерной установки на 

предмет соблюдения нормативных документов, а также требований, содержащихся в 

проектной и эксплуатационной документации, включая программы ввода энергоблоков и 

этапные программы. При этом, в ходе поверок Госатомнадзора (как проверок на предмет 

готовности площадки АЭС к очередному этапу ввода энергоблока в эксплуатацию, так и в ходе 

проведения такого этапа) анализу также подлежит соответствие полученных результатов 

испытаний установленным требованиям, а также критериям, содержащимся проектной 

документации и документах, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности. 

Проведение экспертизы безопасности в целях получения лицензии на эксплуатацию 

ядерной установки осуществляется поэтапно с предоставлением отдельных экспертных 

заключений к каждому из этапов ввода в эксплуатацию ядерной установки и окончательного 

обобщенного экспертного заключения. 

В рамках рассмотрения экспертных заключений организовывалось и проводилось 

всестороннее взаимодействие Госатомнадзора, экспертных организаций, ЭО, генерального 

подрядчика и иных организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги в рамках ввода 

в эксплуатацию ядерной установки. 

Информация о законодательной и регулирующей основе, обеспечивающей 

эффективное нормативно-правовое регулирование деятельности по эксплуатации ядерных 

установок, приведена в разделе с информацией по статье 7 «Законодательная и регулирующая 

основа». 

 

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация энергоблока № 1 Белорусской АЭС. 

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС находится в промышленной эксплуатации. С апреля 

по июль 2022 года на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС проводился ППР с полной выгрузкой 

активной зоны (в целях проведения ревизии корпуса реактора) и частичной заменой. 

В соответствии с поэтапным процессом выдачи разрешений в рамках ввода в 

эксплуатацию и получения лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС ЭО 

получены следующие разрешения: 

апрель 2020 г. – на обращение с ЯТ (свежим ЯТ); 

август 2020 г. – на проведение первой загрузки штатной активной зоны реактора и 
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испытания в подкритическом состоянии; 

октябрь 2020 г. – на проведение работ по достижению критического состояния реактора 

и выполнению необходимых физических экспериментов на минимально контролируемом 

уровне мощности; 

октябрь 2020 г. - на проведение работ по энергетическому пуску и проведению 

испытаний на уровнях мощности до 50% от номинальной. 

декабрь 2020 г. – на проведение работ в рамках опытно-промышленной эксплуатации 

энергоблока №1 Белорусской АЭС. 

Лицензия на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС выдана 2 июня 2021 

года. 

Согласно требованиям Положения о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ [2] ЭО в марте 2022 года представила первый (с 

момента начала промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС) отчет по 

оценке текущего состояния безопасности Белорусской АЭС, требования к составу и 

содержанию которого установлены в Инструкции о требованиях к содержанию отчета по 

оценке текущего состояния безопасности ядерной установки, пункта хранения либо 

осуществляемых работ и (или) услуг [83]. 

Представленный государственным предприятием «Белорусская АЭС» отчет содержит 

обобщенную информацию за 2021 год в отношении состояния системы физических барьеров 

(герметичность ТВЭЛ, герметичность контура теплоносителя, состояния системы 

герметичных ограждений), состояния систем безопасности, выработки проектного ресурса 

основного оборудования энергоблока АЭС; информацию в отношении организации 

технического обслуживания и ремонта, анализа эксплуатационного опыта, эффективности 

радиационной защиты населения и окружающей среды, обеспечения физической защиты, 

обеспечения пожарной безопасности, результаты проверок состояния ядерной и радиационной 

безопасности и т.д. 

На основании проведенного анализа, в том числе работниками государственного 

научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», сделан 

вывод о том, что на данном этапе безопасность энергоблока № 1 Белорусской АЭС обеспечена 

в полной мере, учтены требования нормативных документов, а также международные 

рекомендации и нормы в области использования атомной энергии. 

 

Ввод в эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС. 

На момент публикации настоящего доклада энергоблок № 2 Белорусской АЭС 

находится на этапе Б «Физический пуск» ввода в эксплуатацию. 

Целями этапа является осуществление физического пуска реактора энергоблока № 2 

Белорусской АЭС, включая загрузку реактора ЯТ и получение экспериментальных данных о 

нейтронно-физических и теплогидравлических параметрах реактора и первого контура и 

обеспечение готовности энергоблока № 2 к этапу В «Энергетический пуск». 

Этап Б «Физический пуск» начинается с транспортировки ТВС с места хранения на 

АЭС с целью установки в реактор в соответствии с программой и методикой первой загрузки 

штатной активной зоны. 

Этап Б включает в себя следующие подэтапы: 

подэтап Б-1 - «Загрузка реактора ЯТ и испытания в подкритическом состоянии РУ»; 

подэтап Б-2 - «Достижение критического состояния реактора и выполнение физических 

экспериментов на минимальном контролируемом уровне мощности». 

В рамках лицензионно-разрешительной деятельности в отношении энергоблока № 2 

Белорусской АЭС так же применяется поэтапный процесс лицензирования и выдачи 

разрешений.  

По результатам рассмотрения представленного пакета документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности, рассмотрения результатов экспертизы 

безопасности указанных документов в объеме требуемом для выдачи разрешения на загрузку 

ЯТ и проведение работ на этапе Б «Физический пуск», а также результатов проведенной 
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Госатомнадзором проверки готовности к переходу на этап Б «Физический пуск» 

Госатомнадзором внесены соответствующие изменения в лицензию и выдано разрешение на 

проведение работ по загрузке ЯТ в активную зону реактора энергоблока № 2 и проведение 

испытаний в рамках физического пуска. 

 

Статья 19 (2) Эксплуатационные пределы и условия  

Под пределами безопасной эксплуатации понимают значения параметров 

технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии. Различают 

пределы безопасной эксплуатации по радиационным параметрам и пределы безопасной 

эксплуатации по другим технологическим параметрам. Под условиями безопасной 

эксплуатации понимают минимальные условия по количеству, характеристикам, состоянию 

работоспособности и условиям технического обслуживания систем (элементов), важных для 

безопасности, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации и 

(или) критериев безопасности. 

ОПБ АС [5] и Правила ядерной безопасности РУ АЭС [48] устанавливают основные 

требования и критерии безопасности, на основании которых формируются общие требования к 

пределам и условиям безопасной эксплуатации.  

Согласно требованиям ОПБ АС [5]: 

в проекте АЭС должны быть обоснованы пределы и условия безопасной эксплуатации, 

а также предусмотрены технические средства и организационные меры, направленные на 

предотвращение нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации; 

в ООБ АЭС должны быть отражены эксплуатационные пределы и условия, пределы и 

условия безопасной эксплуатации для всех эксплуатационных состояний АЭС, включая работу 

реактора на мощности, состояния останова, перегрузки ЯТ. 

ЭО с участием разработчиков проекта АЭС и РУ в соответствии с проектом 

обеспечивает разработку технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока 

АЭС, который в соответствии с требованиями ОПБ АС [5] является основным документом, 

определяющим безопасную эксплуатацию блока АЭС, и должен содержать правила и 

основные приемы эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с 

безопасностью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации. Эксплуатация блока 

АЭС с нарушением требований технологического регламента эксплуатации блока АЭС 

запрещена. 

Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС и изменения, 

вносимые в него, должны быть согласованы с организациями, участвующими в его разработке. 

Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС в соответствии 

с требованиями [32] является одним из документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности, подлежит экспертизе безопасности, а его соблюдение является 

особым лицензионным требованием и условием специального разрешения (лицензии). 

Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Требования к выполнению модификаций на АЭС и оценка их безопасности» [39] изменение 

Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока АЭС относится к первой 

категории модификаций, для реализации которой требуется предоставление на рассмотрение в 

Госатомнадзор технического решения, ООБ модификации, программы обучения персонала 

АЭС и перечня эксплуатационной документации, в которую вносятся изменения в связи с 

планируемой модификацией. Указанные пакет документов проходит оценку безопасности, в 

том числе с учетом рекомендаций, определенных в Руководстве по ядерной и радиационной 

безопасности «Рекомендации по проведению оценки безопасности модификаций на АЭС» 

[56]. 

Результаты оценки безопасности представленного пакета документов по изменению 

Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока АЭС являются для 

Госатомнадзора основанием для принятия решения о внесении лицензию ЭО изменений, 

позволяющих эксплуатировать энергоблок АЭС с учетом внесённых изменений. 

Такие изменения в Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока 
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№ 1 Белорусской АЭС вносились с учетом результатов пусконаладочных работ, что являлось 

предметом дополнительной экспертизы безопасности. Данная экспертиза безопасности 

проводилась экспертами НИИ ЯП БГУ. 

Выполнение требований Технологического регламента безопасной эксплуатации 

энергоблока АЭС является одним из тематических вопросов утвержденной начальником 

Госатомнадзора Базовой программы надзора на Белорусской АЭС на этапе эксплуатации.  

Контроль выполнения требований Технологического регламента безопасной 

эксплуатации энергоблока АЭС осуществляется Госатомнадзором как посредством проверок, 

так и в ходе систематического наблюдения за исполнением ЭО обязательных требований, в 

том числе путем анализа поступающих в информационно-аналитический центр 

Госатомнадзора параметров, а также рассмотрения ежесуточных оперативных сводок и иной 

документации, которая направляется в Госатомнадзор. 

В период работы блока на мощности производится периодическая проверка 

работоспособности каналов систем, важных для безопасности в соответствии с регламентом 

проверок и испытаний систем, важных для безопасности. Контроль таких проверок также 

включен в программу инспекций Госатомнадзора. 

В обязанности внутренних контролирующих служб ЭО также входит контроль 

выполнения требований Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока 

АЭС  

Результаты контрольно-надзорных мероприятий, результаты рассмотрения отчета по 

оценке текущего состояния безопасности Белорусской АЭС свидетельствуют об отсутствии на 

дату предоставления настоящего доклада нарушений пределов и условий безопасной 

эксплуатации за отчетный период. 

В соответствии с требованиями ОПБ АС [5] энергоблок АЭС должен быть остановлен и 

переведен в предусмотренное проектом АЭС безопасное состояние, если при работе РУ 

установленные для него пределы и (или) условия безопасной эксплуатации не соблюдаются. 

Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации Белорусской АЭС должны 

расследоваться. ЭО должна разрабатывать и реализовывать мероприятия, предотвращающие 

повторение нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации по одним и тем же 

причинам. 

Учет и расследование нарушений в работе АЭС, информирование о них регулирующего 

органа проводятся в соответствии с требованиями норм и правил по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Требования к порядку расследования и учета событий в работе 

АЭС», утвержденных постановлением МЧС от 02.10.2018 №52 [54]. 

 

Статья 19  (3) Регламенты эксплуатации, технического обслуживания,  

инспектирования и испытаний  

Нормативными документами, в том числе ОПБ АС [5], определены требования в 

отношении разработки и наличия документов, регламентирующих вопросы эксплуатации, 

технического обслуживания и испытаний в части: 

разработки и наличия технологического регламента безопасной эксплуатации 

энергоблока АЭС, содержащего правила и основные приемы эксплуатации, общий порядок 

выполнения операций, связанных с безопасностью, а также пределы и условия безопасной 

эксплуатации; 

разработки ЭО до предпусковых наладочных работ инструкций по эксплуатации систем 

и оборудования, содержащих конкретные указания персоналу о способах ведения работ при 

нормальной эксплуатации, эксплуатации с отклонениями и предаварийных ситуациях; 

разработки выполнения ЭО регламентов технического обслуживания, ремонта, 

испытаний и проверок. Разработка данных регламентов для Белорусской АЭС осуществлялась 

с участием разработчиков проекта РУ и АЭС в соответствии с проектом АЭС и ООБ; 

выполнения ядерно-опасных работ в соответствии с разработанными и утвержденными 

в установленном порядке программами проведения ядерно-опасных работ. Выполнение 

ядерно-опасных работ, не предусмотренных технологическим регламентом безопасной 
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эксплуатации энергоблока АЭС и инструкциями по эксплуатации может проводиться ЭО 

только по специально разработанной программе проведения работ, содержащей меры по 

обеспечению безопасности этих испытаний на основе выполненного анализа безопасности и 

согласованной с разработчиками проекта РУ и АЭС. Испытания разрешаются в соответствии с 

требованиями лицензии и после проведения экспертизы безопасности; 

своевременного внесения изменений в эксплуатационную документацию в связи с 

запланированными модификациями; 

разработки для систем, важных для безопасности, инструкций по проведению проверок, 

графиков проведения технического обслуживания, ППР и капитальных ремонтов систем и 

элементов, графиков проведения испытаний и проверок функционирования систем 

безопасности в соответствии с требованиями Правила ядерной безопасности РУ АЭС [48]  

По требованию регулирующего органа ЭО должна проводить внеочередные проверки 

работоспособности систем безопасности, специальных технических средств для управления 

ЗПА, а также внеочередной контроль состояния основного металла и сварных соединений 

систем и элементов АЭС, важных для безопасности. 

ЭО совместно с генеральным подрядчиком по результатам пусконаладочных работ до 

ввода энергоблока № 1 Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию откорректированы 

инструкции по эксплуатации в части приведения их в соответствие фактическому состоянию 

энергоблока после окончания пусконаладочных работ и требованиям документов, 

обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Работа по 

корректировке эксплуатационной документации на энергоблоке № 2 Белорусской АЭС 

осуществляется в установленном порядке в рамках проводимых работ по вводу энергоблока в 

эксплуатацию. 

ЭО в соответствии с требованиями нормативных документов разработан полный 

перечень документов, регламентирующих проведение эксплуатации, технического 

обслуживания, испытаний и проверок.  

Инструкции, программы и графики технического обслуживания, ремонта, испытаний и 

проверок систем, важных для безопасности, типовые программы (регламенты) 

предэксплуатационного и эксплуатационного контроля состояния основного металла и 

сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности в 

соответствии с требованиями входят в состав документов для получения лицензии на 

эксплуатацию ядерной установки, [32] и прошли экспертизу безопасности в рамках получения 

лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС, а также в рамках поэтапной 

экспертизы безопасности для энергоблока № 2 Белорусской АЭС. 

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

Белорусской АЭС принята следующая концепция: 

силами ремонтного персонала Белорусской АЭС выполняется техническое 

обслуживание и текущий ремонта, в связи с чем на Белорусской АЭС предусмотрен 

необходимый персонал и набор мастерских; 

ремонты средний и капитальный оборудования систем, важных для безопасности, 

выполняются на сервисной основе заводами-поставщиками или специализированными 

ремонтными организациями; 

приемка из ремонта оборудования систем, важных для безопасности, проводится 

ремонтным персоналом ЭО; 

привлекаемый ремонтный персонал должен быть подготовлен и аттестован, 

специализироваться по определенным системам, закрепляться за ними и несет ответственность 

за качество ремонта оборудования этих систем. 

Регламентные плановые и внеплановые проверки (опробования) (кроме гидравлических 

испытаний) систем, важных для безопасности, в процессе эксплуатации энергоблока 

выполняются в соответствии с «Регламентом проверок и испытаний систем, важных для 

безопасности». Периодичность проведения проверок (опробований) оборудования систем, 

важных для безопасности энергоблока определяется «Графиком регламентных проверок 

систем, важных для безопасности,», составляемым ежегодно. Условия, порядок, критерии 
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успешности проведения проверок (опробований) систем (элементов), важных для 

безопасности, определяются «Регламентом проверок и испытаний систем, важных для 

безопасности.». В случаях, когда критерии успешности проверок (опробований) не определены 

«Регламентом проверок и испытаний систем, важных для безопасности. Блок № 1», критерии 

определяются программами, разработанными для соответствующих проверок (опробований) в 

соответствии с действующими требованиями нормативных документов и на основании 

требований эксплуатационной документации. 

Производственный контроль проводится в соответствии с разработанными и 

утвержденным положением о системе производственного контроля состояния безопасности 

государственного предприятия «Белорусская АЭС». 

На АЭС составляется и утверждается график обходов рабочих мест 

административно-техническим персоналом. Обходы и осмотры рабочих мест проводится 

руководителями АЭС и структурных подразделений, в том числе и в ночные часы. Результаты 

обходов анализируются руководством АЭС.  

Результаты испытаний систем, важных для безопасности, предоставляются в 

Госатомнадзор ежемесячно. 

Контроль за выполнением требований нормативных документов в рамках 

эксплуатации, в том числе технического обслуживания, ремонта и испытаний осуществляется 

Госатомнадзором в виде целевых и рейдовых проверок в режиме постоянного контроля 

(надзора) с учетом разработанной и утвержденной Базовой программы надзора на этапе 

эксплуатации. 

ЭО обеспечивает постоянный контроль всей деятельности, важной для безопасности 

Белорусской АЭС.  

Согласно требованиям Положения о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии и ИИИ [2] ЭО предоставляет ежегодный отчет по оценке 

текущего состояния безопасности, в который включаются результаты оценки деятельности ЭО 

в части выполнения технического обслуживания, испытаний и результатов ведомственного 

контроля. 

В отношении энергоблока № 2 Белорусской АЭС: результаты проведения 

пусконаладочных работ предоставляются в Госатомнадзор с учетом установленных особых 

лицензионных требований и условий. Госатомнадзором в режиме постоянного контроля 

(надзора) обеспечивается рассмотрение результатов пусконаладочных работ, проведение 

оценки фактического состояния систем и оборудования, результатов контроля металла и 

своевременности реализации технических и организационных мероприятий по приведению 

эксплуатационной документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности на этапе ввода в эксплуатацию, требованиям нормативных 

документов и фактическому состоянию энергоблока № 2 Белорусской АЭС. 

 

Статья 19 (4) Регламенты, определяющие ответные действия в случае 

ожидаемых при эксплуатации событий и аварий  

Требования к процедурам по реагированию на ожидаемые при вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации происшествия и аварии урегулированы законодательством в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности. ЭО несет основную ответственность за 

полноту их выполнения. 

Для Белорусской АЭС разработаны, утверждены и протестированы в ходе 

противоаварийных учений аварийные планы: внутренний аварийный план, утвержденный 

Генеральным директором Белорусской АЭС в мае 2018 (актуальная редакция – версия № 2. 

Изменение № 3 утверждена 13.12.2021) и внешний аварийный план, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Беларусь от 22 марта 2018 г. № 211. Информация 

об аварийных планах приведена в статье 16. 

ЭО в соответствии с установленными нормативными требованиями разработаны так же 

следующие документы, определяющие мероприятия по предотвращению предаварийных 

ситуаций и аварий, и мероприятия по их управлению: 
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Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблоков №1, №2; 

Инструкция по ликвидации нарушений нормальной эксплуатации энергоблоков №1, 

№2; 

Инструкция по ликвидации проектных аварий Белорусской АЭС в 

событийно-ориентированном формате энергоблоков №1, №2; 

Инструкция по ликвидации проектных аварий Белорусской АЭС в 

симптомно-ориентированном формате энергоблоков №1, №2; 

Руководство по управлению запроектными авариями (РУЗА). Часть 1 

Событийно-ориентированная. Блок №1, №2; 

Руководство по управлению запроектными авариями (РУЗА). Часть 2 

Симптомно-ориентированная. Блок №1, №2; 

Руководство по управлению тяжелыми авариями (РУТА). Белорусская АЭС. Блок №1, 

№2. Часть 1 Общие положения. Часть 2 Правила управления аварией. Часть 3 Инструкции 

РУТА; 

Регламент аварийного реагирования на возможные затопления, разрушения, разливы 

химически опасных веществ, обледенения помещений или оборудования, влияющих на 

безаварийную работу объектов Белорусской АЭС; 

Руководство по восстановлению безопасного состояния РУ (инженерная поддержка при 

авариях и аварийных ситуациях на АЭС); 

Положение о группе управления авариями; 

Инструкция по действиям оперативного персонала при срабатывании сигнализации 

АРМ БПУ/ РПУ. Блок №1. Блок №2; 

Инструкция по действиям оперативного персонала при срабатывании сигнализации на 

ТС ОДУ (панели управления). Блок №1. Блок №2 

Для планирования, обеспечения готовности и реализации мероприятий по защите 

персонала и территории атомной станции от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в соответствии с законами Республики Беларусь, постановлениями 

Правительства Республики Беларусь создана и функционирует система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Белорусской АЭС. 

Основным информационно-управляющим элементом в системе предупреждения и 

ликвидации ЧС АЭС является Кризисный центр. Одной из главных задач Кризисного центра 

является мониторинг готовности систем безопасности АЭС к действию, взаимодействие с 

оперативно-дежурными службами МЧС, ГПО «Белэнерго» и Госатомнадзора, создание 

условий для работы группы оказания экстренной помощи АЭС. До завоза ЯТ ЭО ввела в 

эксплуатацию Кризисный центр, а также основные и дублирующие средства связи с МЧС, 

республиканскими органами государственного управления, осуществляющими 

государственное управление в области использования атомной энергии и регулирования 

деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии, органами 

управления по чрезвычайным ситуациям территориального уровня и местными органами 

исполнительной власти и самоуправления населенных пунктов, входящих в ЗН АЭС. 

К началу каждого этапа (подэтапа) ввода в эксплуатацию блока АЭС ЭО должна 

обеспечивать подготовку всех мероприятий и средств безопасности, предусмотренных ООБ, 

программой ввода в эксплуатацию блока АЭС, программами выполнения этапов (подэтапов) 

ввода в эксплуатацию блока АЭС, программами пусконаладочных работ и испытаний систем 

(элементов), важных для безопасности. Готовность технических и организационных 

мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности к началу каждого из 

этапов ввода в эксплуатацию оценивается ЭО в установленном ООБ и программой ввода 

энергоблока в эксплуатацию порядке, а также в соответствии с требованиями Правил ядерной 

безопасности РУ АЭС [48]. Указанная готовность проверяется так же Госатомнадзором до 

выдачи разрешения о возможности перехода от одного этапа ввода в эксплуатацию к другому. 

ЭО при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации энергоблоков АЭС обеспечивает и 

поддерживает уровень аварийной готовности для реагирования на аварии и чрезвычайные 

ситуации. 
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Для отработки действий персонала в аварийных условиях ЭО разрабатывает методики и 

программы подготовки и проведения противоаварийных тренировок, организовывает и 

периодически проводит противоаварийные тренировки в соответствии с установленным 

графиком. 

При профессиональном обучении персонала АЭС для отработки практических навыков 

эксплуатации АЭС используются технические средства, включая тренажеры различных типов, 

допущенные к применению при подготовке персонала АЭС. Особое внимание уделяется 

отработке действий при возможных нарушениях, включая аварии, в работе АЭС и учет опыта 

эксплуатации. УТЦ с ПМТ начал функционировать до завоза ЯТ на площадку Белорусской 

АЭС. 

На АЭС постоянно проводятся противоаварийные учения и тренировки в соответствии 

с утвержденными графиками. 

 

Статья 19 (5) Инженерно-техническая поддержка  

Инженерно-техническая поддержка в процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

АЭС осуществляется российской организацией, реализующей проект «АЭС-2006» в 

Республике Беларусь, путем: 

выполнения испытаний, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, содействие в 

период гарантийного срока эксплуатации АЭС; 

оказания услуг по техническому обслуживанию поставленного оборудования, включая 

проведение консультаций, поставку запчастей, предоставление технологии консервации и 

хранения оборудования, содействия в организации ремонтного обслуживания, ремонтных 

работ; 

разработки и согласования с заказчиком работ по сооружению Белорусской АЭС 

ПОКАС; 

оказания инженерно-консультационных услуг белорусским организациям при 

разработке программ и мероприятий по обеспечению физической защиты АЭС; 

обучения белорусских специалистов. 

Регулирующий орган получает необходимую поддержку как со стороны ОНТП 

Республики Беларусь, так и со стороны соответствующих ОНТП регулирующего органа 

страны - поставщика технологий Российской Федерации (на договорной основе) ФГУП ВО 

«Безопасность» (Российская Федерация) и рядом других организаций. 

 

Статья 19 (6) Отчетность об инцидентах, важных для безопасности  

Требования к порядку оповещения и подготовке отчетной документации о событиях на 

АЭС установлены в нормах и правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Требования к порядку расследования и учета событий в работе АЭС» [54], а также в особых 

лицензионных требованиях и условиях лицензии ЭО.  

Дополнительно ЭО на основании требований [54] разработаны внутренние локальные 

процедуры, регламентирующие порядок проведения расследования событий различного 

уровня. 

Информация о событиях на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС в период проведения 

пусконаладочных работ предоставлялась в Госатомнадзор в установленном порядке. Имевшие 

место события по своим признакам и последствиям относятся к «Происшествиям». Событий с 

признаками и последствиями «Аварий», а также событий с радиационными последствиями, 

облучением персонала и населения не зафиксировано. По Международной шкале ядерных 

событий (ИНЕС) события классифицированы как события, не существенные для безопасности 

- уровнем «0». До начала промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС в 

Госатомнадзор представлены документы, подтверждающие выполнение мероприятий, 

направленных на предотвращение аналогичных событий в будущем. Анализ результативности 

мероприятий и фаты отсутствия аналогичных событий в период промышленной эксплуатации 

могут свидетельствовать об их эффективности. 

В период промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС было 



 

96 
 

зафиксировано событие, связанное с отключением энергоблока № 1 Белорусской АЭС от сети 

действием защиты от неограниченной перегрузки по току возбуждения возбудителя. В 

соответствии с нормативными требованиями и локальными документами ЭО проведено 

расследование события, разработан отчет, а также разработаны и выполнены корректирующие 

мероприятия. По результатам рассмотрения отчетной документации Госатомнадзором в 

соответствии с лицензионными требованиями и условиями выдано разрешение на пуск 

энергоблока после останова. 

 

Статья 19 (7) Учет эксплуатационного опыта  

При эксплуатации ядерной установки ЭО должна обеспечивать сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и хранение информации об отказах элементов систем, важных для 

безопасности, и неправильных действиях персонала, а также ее оперативную передачу всем 

заинтересованным организациям. 

Требования в отношении функционирования национальной системы учета 

эксплуатационного опыта установлены в нормах и правилах по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Требования к функционированию системы учета и анализа 

эксплуатационного опыта АЭС» [39]. 

Ежегодно в соответствии с [39] в Госатомнадзор предоставляется отчет по анализу 

опыта эксплуатации, содержащий обобщенный анализ внутреннего и внешнего опыта 

эксплуатации. 

В целях организации работ в период ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации 

энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС в части передачи информации о событиях на 

Белорусской АЭС в Международную систему отчетности по опыту эксплуатации АЭС 

МАГАТЭ Госатомнадзором совместно с государственным предприятием «Белорусская АЭС» 

разработан соответствующий порядок взаимодействия. 

Госатомнадзором разработан Порядок взаимодействия Госатомнадзора и 

Государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной 

безопасности», который устанавливает процедуру научно-технического сопровождения 

регулирующих действий в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в 

рамках функционирования системы учета и анализа эксплуатационного опыта АЭС. Указанная 

процедура направлена на проведение эффективного использования в регулирующей 

деятельности результатов анализа внутреннего и внешнего опыта эксплуатации. 

ЭО должна осуществлять деятельность по повышению безопасности АЭС в 

соответствии с планами, составленными с учетом результатов анализов безопасности и опыта 

эксплуатации, для достижения целевых ориентиров безопасности. 

Ввиду отсутствия собственного опыта эксплуатации энергоблоков АЭС, Республика 

Беларусь предприняла шаги для получения возможности изучения операционного опыта 

других стран, а также механизмов его учета и использования регулирующими органами и ЭО. 

Обмен соответствующим опытом регулирования и операционным опытом осуществляется: 

на многосторонней основе - на площадках международных объединений регулирующих 

органов ядерной безопасности (RCF - присоединение Беларуси в 2012 г. в качестве получателя 

помощи, WENRA - присоединение Беларуси в 2015 г. в качестве наблюдателя, Форум 

регулирующих органов стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР - присоединение Беларуси в 

2015 г. в качестве наблюдателя), Глобальной сети по ядерной безопасности и физической 

защите МАГАТЭ (GNNSN), Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС 

(WANO - вступление государственного предприятия «Белорусская АЭС» в 2015 году), в 

Международной системе отчетности по опыту эксплуатации АЭС МАГАТЭ (Беларусь 

присоединилась в 2019 году). 

на двусторонней основе - в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с 

Австрией, Арменией, Германией, Польшей, Россией, Францией, Украиной. 
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Статья 19 (8) Обращение с ОЯТ и РАО на площадке  

 

Обращение с ОЯТ 

Деятельность по обращению с ОЯТ в Республике Беларусь регламентируется [1, 5, 6, 48, 

84]. 

После выгрузки из реактора ОЯТ направляется в систему проекторного хранения ОЯТ. 

Эта система представляет собой БВ, который оснащен необходимым оборудованием и 

системами, которые обеспечивают надежное и безопасное выполнение следующих функций: 

размещение ОЯТ, выгруженного из реактора при перегрузке, а также размещение ЯТ 

всей активной зоны в любой момент времени; 

хранение отработавших поглощающих стержней системы управления и защиты; 

выдержка (хранение) ОЯТ для снятия остаточных тепловыделений и снижения 

активности до значений, требуемых при транспортировке ОЯТ; 

отвод остаточных тепловыделений от ОЯТ; 

обеспечение биологической защиты персонала от хранящегося в бассейне выдержки 

ОЯТ. 

Система хранения ОЯТ обеспечивает хранение и выдержку ОЯТ в здании реактора 

каждого энергоблока в течение 10-ти лет с учетом плановых перегрузок и выгрузки всей 

активной зоны реактора на любой момент эксплуатации энергоблоков АЭС. 

По состоянию на июль 2022 года в БВ энергоблока №1 расположено 48 отработавших 

ТВС, выгруженных в период ППР-2022 после первой топливной компании энергоблока №1. 

На энергоблоке №2 отработавшие ТВС в БВ отсутствуют. 

После выдержки в системе хранения ОЯТ до параметров, позволяющих осуществить 

транспортирование, ОЯТ помещается в транспортно-упаковочный комплект (ТУК-137Т.Р) и 

вывозится из здания реактора на накопительную площадку или пристанционный 

перегрузочный узел для последующей отправки специальным железнодорожным эшелоном с 

территории АЭС. 

Согласно соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством  

Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь 

атомной электростанции от 15 марта 2011 года ОЯТ подлежит возврату в Российскую 

Федерацию для переработки. 

Для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, 

экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной 

политики в области обращения с ОЯТ разработана и утверждена постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 558 «Стратегия обращения с ОЯТ 

Белорусской АЭС» (далее – Стратегия).  

Разработка Стратегии осуществлялась с учетом мирового опыта, полученного в ходе 

научно-технической и практической деятельности, с учетом перспектив развития 

технологического процесса в области обращения с ОЯТ, а также социально-экономических, 

экологических и территориальных аспектов, рассмотренных в рамках технико-экономического 

исследования вариантов обращения с ОЯТ Белорусской АЭС. 

Стратегией определено, что приоритетным вариантом обращения с ОЯТ Белорусской 

АЭС является переработка ОЯТ в Российской Федерации с возвратом в Республику Беларусь 

отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды 

цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов.  

Переработка ОЯТ Белорусской АЭС целесообразна с технической, экологической и 

экономической точек зрения в связи с возможностью захоронения продуктов переработки 

ОЯТ, содержащих в основном цезиево-стронциевую фракцию, в заглубленных 

приповерхностных сооружениях при реализации варианта "отложенного захоронения". При 

реализации данного варианта объект до снижения величин тепловыделения и активности до 

установленных пределов эксплуатируется в режиме пункта хранения РАО и затем после 

окончательной консервации трансформируется в пункт захоронения РАО приповерхностного 

типа. Это исключит необходимость создания пункта захоронения ОЯТ или ВАО в глубоких 
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геологических формациях, аналога которому в настоящее время в мире нет.  

Также в положениях Стратегии определены ключевые цели, задачи и организационные 

моменты по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ. 

Для реализации поставленных задач и целей по созданию и реализации национальной 

системы обращения с ОЯТ создана белорусско-российская рабочая группа по обращению с 

ОЯТ и РАО, состоящая из уполномоченных представителей министерств и ведомств 

Республики Беларусь и Российской Федерации, ответственных за координацию и выполнение 

работ по реализации стратегии обращения с ОЯТ Белорусской АЭС, а также организаций, 

осуществляющих научно-техническую поддержку регулятора и эксплуатирующей 

организации. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией, осуществляется на основании 

взаимосогласованных планов. 

По состоянию на июль 2022 года из первоочередных задач по реализации Стратегии 

выполнены и выполняются следующие мероприятия: 

1. Подписано 8 ноября 2021 г. соглашение между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при транспортировании ядерных 

материалов, которое вступило в силу 31 мая 2022 г.; 

2.Подготовлен проект соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации об обращении с ОЯТ Белорусской АЭС. Основные 

элементы соглашения согласованы сторонами и в настоящее время проходят 

административные процедуры одобрения; 

3. Реализуются первоочередные мероприятия по созданию ПЗРО; 

После подписания и ратификации соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с 

ОЯТ Белорусской АЭС будет начата  работа по подготовке контрактов, в которых будет 

определен объем сотрудничества и другие условия ввоза ОЯТ в Российскую Федерацию, 

переработки ОЯТ Белорусской АЭС и возврата в Республику Беларусь РАО. 

 

Обращение с РАО 

Основным законодательным актом, устанавливающим требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с РАО, является Закон Республики Беларусь «О 

радиационной безопасности» [1]. 

В Республике Беларусь действует ряд нормативных документов, которые регулируют 

вопросы безопасности обращения с РАО. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь [85] утверждена Стратегия 

обращения с РАО Белорусской АЭС (далее – Стратегия РАО АЭС). Стратегия РАО АЭС 

определяет пути развития системы обращения с РАО Белорусской АЭС, описывает, как будет 

осуществляться обращение с различными видами РАО Белорусской АЭС на всех стадиях 

жизненного цикла отходов, устанавливает сроки строительства пункта захоронения, 

определяет ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 

В соответствии с проектом Белорусской АЭС ОНАО, НАО и САО будут храниться в 

кондиционированном виде в хранилищах АЭС в течение 10 лет, после чего будут направлены 

на финальную изоляцию в ПЗРО. ВАО будут храниться в хранилищах АЭС в течении всего 

срока службы АЭС, после будут вывезены на окончательное захоронение в ПЗРО при снятии 

АЭС с эксплуатации. 

В соответствии со Стратегией РАО АЭС для захоронения ОНАО, НАО и САО 

планируется сооружение ПЗРО приповерхностного типа. Также прорабатывается вопрос о 

необходимости сооружения пункта захоронения ВАО в глубоких геологических формациях. 

Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди ПЗРО планируется не позднее 2030 года, что 

позволит разместить РАО категорий ОНАО, НАО и САО, накопленных за 10 лет эксплуатации 

АЭС. 

Система обращения с РАО АЭС предназначена для сбора, очистки, переработки, 

кондиционирования, транспортирования и хранения РАО, образующихся в процессе 
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эксплуатации АЭС. 

При эксплуатации АЭС будут образовываться газообразные РАО, ЖРО и ТРО. 

ТРО относятся, в основном, к категориям ОНАО, НАО и САО. Количество 

высокоактивных эксплуатационных РАО будет составлять порядка 1% от общего количества 

этих отходов. 

Основные задачи, решаемые при обращении с РАО АЭС: 

при обращении с газообразными отходами - очистка до состояния, удовлетворяющего 

санитарным нормам; 

при обращении с ЖРО - очистка от радионуклидов, концентрирование радионуклидов в 

минимальном объеме с последующим кондиционированием с целью перевода жидких 

концентрированных РАО в формы, удобные для хранения; 

при обращении с ТРО - минимизация объемов и безопасное, надежное их хранение в 

течение проектного срока. 

Твердые ОНАО, НАО и САО упаковываются в металлические бочки емкостью 200 

литров. ВАО, образуемые при замене внутриреакторных детекторов и резке 

образцов-свидетелей, собираются в специальные металлические капсулы, загружаются в 

защитные контейнеры и транспортируются в отсек хранилища ТРО для хранения в течение 

всего срока эксплуатации АЭС. ЖРО после отверждения помещаются в железобетонные НЗК. 

Ожидаемый средний объем ежегодно образующихся ТРО с учетом их переработки на 

один энергоблок АЭС: 

8 м
3
 (40 бочек) - ОНАО (17,6%); 

32 м
3
 (160 бочек) - НАО (70,4%); 

5 м
3
 (50 бочек) - САО (11%); 

0,5 м
3
 - ВАО (1%). 

Объем ожидаемого образования переработанных (отвержденных) ЖРО в 

железобетонных НЗК на один энергоблок в год составит около 33 м
3
 (22 НЗК). 

Хранение бочек с ТРО и НЗК с отвержденными ЖРО предусматривается на АЭС в 

специально оборудованных капитальных хранилищах наземного типа по одному на каждый 

энергоблок. 

Прогнозируемые объемы образования подлежащих захоронению ТРО за 60 лет 

эксплуатации двух энергоблоков атомной электростанции составляют: 960 м
3
 - ОНАО; 3840 м

3
 

- НАО; 600 м
3
 - САО; 60 м

3
 - ВАО. 

Ожидаемое образование отвержденных ЖРО в НЗК за срок службы АЭС составит около 

3960 м
3
 (2640 НЗК). 

Таким образом, в течение срока эксплуатации атомной электростанции (60 лет) 

прогнозируется образование 9360 м
3
 ТРО различных категорий и 60 м

3 
высокоактивных РАО. 

Система обращения с РАО предусматривает надежную защиту работников (персонала) 

и населения от радиационного воздействия РАО сверх пределов, установленных НПА, и 

предотвращение выбросов (сбросов) при обращении с РАО в окружающую среду в 

количествах, превышающих предельно-допустимые значения. 

В соответствии с нормами и правилами по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Правила безопасности при обращении с РАО АЭС», утвержденными 

постановлением МЧС от 12 октября 2017 г. № 43, ЭО должна обеспечить эксплуатацию АЭС с 

минимальным образованием РАО как по величине их активности, так и по количеству. 

государственным предприятием «Белорусская АЭС» разработана Программа минимизации 

РАО, предусматривающая организационные меры по минимизации РАО, нормирование 

образования РАО и контроль за соблюдением норм образования РАО, порядок планирования 

образования РАО в структурных подразделениях [63]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В течение продолжительного времени с момента принятия решения о сооружении 

собственной АЭС Республика Беларусь развивала современную систему обеспечения ядерной 

безопасности с опорой на стандарты безопасности МАГАТЭ и передовой мировой опыт. К 

началу промышленной эксплуатации энергоблока №1 Белорусской АЭС эта система 

сформирована и действует: в стране есть независимый компетентный регулирующий орган и 

система его технической поддержки, ядерное право, система подготовки кадров, система 

аварийной готовности и реагирования и другие элементы, что подтверждается результатами 

международных оценочных миссий и партнерских проверок. Республика Беларусь является 

полноценным участником глобального режима ядерной безопасности. 

В течение следующего трехлетнего цикла Конвенции основные усилия будут 

сосредоточены на обеспечении ядерной и радиационной безопасности энергоблоков 

Белорусской АЭС в режиме их промышленной эксплуатации, в том числе на: 

осуществлении надзора за эксплуатацией АЭС и проведении соответствующих оценок 

безопасности, в том числе при изменении конфигурации АЭС; 

контроле выполнения лицензиатами лицензионных требований и условий; 

учете эксплуатационного опыта; 

внедрение рекомендаций и предложений международных оценочных миссий и 

партнерских проверок в соответствии с установленными сроками; 

обеспечение работы национальных систем аварийной готовности и реагирования, учета 

и контроля ядерных материалов, радиационно-экологического мониторинга и др., а также их 

совершенствование с учетом новых стандартов безопасности МАГАТЭ. 

Республика Беларусь сохраняет последовательную приверженность эволюционному 

принципу обеспечения безопасности, суть которого состоит в постоянном поиске путей ее 

усовершенствования независимо от того, насколько высок достигнутый уровень. Важнейшее 

условие для его реализации – международный обмен опытом, который налажен в числе прочего в 

рамках Конвенции и способствует общим стремлениям по поддержанию высокого уровня 

ядерной безопасности как в каждой отдельной стране, так и в региональном и международном 

масштабе.
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порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией»; 

78. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 02.08.2005 № 41 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

79. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 31.07.2020 N 33 «Об информационно-управляющей системе Государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

80. ТКП 099-2007 «Размещение атомных станций. Руководство по разработке и 

содержанию обоснования экологической безопасности атомных станций»; 

81. ТКП 101-2007 «Размещение атомных станций. Порядок разработки общей 

программы обеспечения качества для атомной станции»; 

82. ТКП 102-2007 «Размещение атомных станций. Порядок разработки программы 

обеспечения качества при выборе площадки для атомной станции»; 

83. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 06.09.2021 № 59 «О требованиях к содержанию отчета по оценке текущего 

состояния безопасности»; 

84. Правила безопасности при хранении и транспортировке ЯТ на комплексах 

систем хранения и обращения с ОЯТ, утвержденные постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2006 №72; 

85. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2015 № 460 

«Об утверждении Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной 

электростанции». 

 

 


